Программный документ
Муниципальная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Покачи на 2017-2027годы
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОКАЧИ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.03.2017                                                                                                               № 261

Об утверждении муниципальной 

программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры
города Покачи на 2017-2027 годы
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Жилищным Кодексом Российской Федерации, Федеральный законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральный законом от 07.12.201 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 204 от 06.05.2011 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», пунктами 8, 16 части 4 статьи 29 Устава города Покачи, на основании постановления администрации города Покачи от 27.06.2013 №809 «Об утверждении Регламента по внесению проектов муниципальных правовых актов администрации города Покачи»:

1. Утвердить муниципальную программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Покачи на 2017-2027 годы согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального обнародования (опубликования).

3. Обнародовать (опубликовать) настоящее постановление путем размещения его копий в читальном зале городской библиотеки после его подписания.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Покачи В.Г. Казанцеву.
Глава города Покачи                                                                                     В.И. Степура
Приложение

 к постановлению администрации 

города Покачи

от 17.03.2017 № 261
Муниципальная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Покачи на 2017- 2027 годы

Паспорт Программы

	Наименование Программы:
	Муниципальная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Покачи на 2017- 2027 годы (далее – Программа)

	Основание для разработки Программы:
	·  Градостроительный кодекс Российской Федерации;

·  Жилищный кодекс Российской Федерации;

·  Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

·  Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

·  Федеральный закон от 07.12.2011  № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

·  Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

·  Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

·  Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

·  Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

·  Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;

·  Постановление Правительства от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;

·  Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования»

	Ответственный исполнитель Программы:
	Администрация города Покачи

	Соисполнители Программы:
	ЗАО «Управляющая компания тепло-, водоснабжения и канализации»;

ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»;

ОАО «ЮТЭК-Покачи»;

ОАО «ЮТЭК-Региональные сети»;
ООО «Аквалидер»;

ООО «Эколайт»

	Разработчик Программы:
	ООО «ЛЕКС-Консалтинг»

	Цели Программы:
	Основной целью Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Покачи на период до 2027 года является качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей

	Задачи Программы:
	· инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры;

· перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры;

· разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры;

· повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры;

· обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

	Сроки и этапы реализации Программы:
	1 этап: 2017 – 2020 гг.;

2 этап: 2021 – 2027 гг.

	Объем и источники финансирования Программы:
	Объем финансирования Программы составляет 1 578 566 486,82 рублей, в том числе: 

· бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры – 466 408 555,14 рублей; 

· бюджет муниципального образования город Покачи – 177 503 056,75 рублей;

· прочие источники (тарифные источники действующих в муниципальном образовании ресурсоснабжающих организаций) – 934 654 874,93  рублей.

2017 год:

· бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры – 0,00 рублей; 

· бюджет муниципального образования город Покачи –0,00 рублей;

· прочие источники (тарифные источники действующих в муниципальном образовании ресурсоснабжающих организаций) – 49 793 927,08  рублей.

2018 год:

· бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры – 0,00 рублей; 

· бюджет муниципального образования город Покачи –0,00 рублей;

· прочие источники (тарифные источники действующих в муниципальном образовании ресурсоснабжающих организаций) – 731 354 814,41  рублей.

2019 год:

· бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры – 0,00 рублей; 

· бюджет муниципального образования город Покачи –0,00 рублей;

· прочие источники (тарифные источники действующих в муниципальном образовании ресурсоснабжающих организаций) – 2 600 000,00  рублей.

2020 год:

· бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры – 25 453 904,37 рублей; 

· бюджет муниципального образования город Покачи –149 408 094,44 рублей;

· прочие источники (тарифные источники действующих в муниципальном образовании ресурсоснабжающих организаций) – 8 800 406,27  рублей.

2021 год:

· бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры – 69 582 312,95 рублей; 

· бюджет муниципального образования город Покачи –4 230 104,00 рублей;

прочие источники (тарифные источники действующих в муниципальном образовании ресурсоснабжающих организаций) – 17 770 295,80  рублей.

2022 год:

· бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры – 64 262 705,48 рублей; 

· бюджет муниципального образования город Покачи –3 723 283,97рублей;

прочие источники (тарифные источники действующих в муниципальном образовании ресурсоснабжающих организаций) – 13 967 032,87  рублей.

2023 год:

· бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры – 64 524 180,75 рублей; 

· бюджет муниципального образования город Покачи –3 628 602,67 рублей;

прочие источники (тарифные источники действующих в муниципальном образовании ресурсоснабжающих организаций) – 14 072 537,41  рублей.

2024 год:

· бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры – 61 676 272,18 рублей; 

· бюджет муниципального образования город Покачи –3 786 713,27 рублей;

прочие источники (тарифные источники действующих в муниципальном образовании ресурсоснабжающих организаций) – 21 986 248,91  рублей.

2025 год:

· бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры – 74 090 477,77 рублей; 

· бюджет муниципального образования город Покачи – 4 444 465,67 рублей;

прочие источники (тарифные источники действующих в муниципальном образовании ресурсоснабжающих организаций) – 24 676 378,26  рублей.

2026 год:

· бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры – 70 916 996,67 рублей; 

· бюджет муниципального образования город Покачи – 4 242 229,30 рублей;

прочие источники (тарифные источники действующих в муниципальном образовании ресурсоснабжающих организаций) – 28 786 763,40  рублей.

2027 год:

· бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры – 35 901 704,97 рублей; 

· бюджет муниципального образования город Покачи – 4 039 563,42 рублей;

прочие источники (тарифные источники действующих в муниципальном образовании ресурсоснабжающих организаций) – 20 846 470,52  рублей.

	Индикаторы эффективности мероприятий программы
	Целевые индикаторы эффективности реализации программных мероприятий представлены в Разделе 5 настоящей Программы


1. Характеристика существующего состояния систем Коммунальной инфраструктуры города покачи
1.1. Анализ существующего состояния системы теплоснабжения

1.1.1. Институциональная структура (организации, работающие в данной сфере, действующая договорная система и система расчетов за поставляемые ресурсы)

В соответствии с действующей Схемой теплоснабжения муниципального образования в муниципальном образовании город Покачи функционируют две единых теплоснабжающих организации:

· в жилой застройке города северо-восточной части МО – ЗАО «Управляющая компания тепло-, водоснабжения и канализации»; 

· в производственной зоне западной части МО – ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ».

Система договоров с потребителями: в соответствии с действующим законодательством теплоснабжающая организация (далее – ТСО) заключает договоры на поставку тепловой энергии с исполнителями коммунальных услуг (управляющими компаниями и ТСЖ), бюджетными и прочими потребителями. Также возможно заключение договоров с собственниками помещений в многоквартирных домах в случаях и порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации № 354 от 06.05.2011 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

Порядок расчетов за коммунальные услуги: Расчеты по договорам с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями осуществляются напрямую на расчетный счет ТСО. Расчеты с населением осуществляются через отделения и банкоматы банков.

1.1.2. Характеристика системы теплоснабжения

Централизованное теплоснабжение города Покачи обеспечивается от двух котельных суммарной установленной тепловой мощностью 167 Гкал/ч.
Основной отпуск ресурсов в тепловой энергии и теплоносителе для использования с целью предъявления и получения коммунальных услуг в виде отопления, горячего водоснабжения, вентиляции, предусмотренные «Схемой теплоснабжения города Покачи», осуществляют:
· городская котельная, эксплуатируемая закрытым акционерным обществом «Управляющая компания тепло-, водоснабжения и канализации» (далее – ЗАО «УТВиК»);

·  котельная № 1, эксплуатируемая Западно-Сибирским региональным управлением Общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» (далее – ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»).
Городская котельная обслуживает жилую застройку города, расположенной в северо-восточной части МО,  в том числе: зону застройки средне-этажными и одноэтажными жилыми домами, общественно-деловую и промышленно-коммунальную зону, территорию водоочистной станции, территорию канализационно-очистных сооружений.
Котельная № 1 обслуживает одно-двухэтажную застройку (временные строения), административно-бытовые помещения, производственные здания и производственной зоны города, расположенной в западной части МО.
Структура основного оборудования городской котельной и котельной № 1 представлены в таблице 2.1.2.1., 2.1.2.2.

Таблица 2.1.2.1. Структура основного оборудования, установленного на городской котельной
	№ п/п
	Тип котлов
	Производительность Гкал/ч
	Завод изготовитель
	Год ввода в эксплуатацию
	Вид топлива
	Средний КПД котлов

	1.
	ДЕ 25-14 ГМ
	13,375
	Бийский котельный завод
	1989
	Основное топливо - попутный нефтяной газ. Резервное топливо - нефть
	92,3

	2.
	ДЕ 25-14 ГМ
	13,375
	
	1989
	
	

	3.
	ДЕ 25-14 ГМ
	13,375
	
	1989
	
	

	4.
	ДЕ 25-14 ГМ
	13,375
	
	1989
	
	

	5.
	ДЕ 25-14 ГМ
	13,375
	
	1993
	
	

	6.
	ДЕ 25-14 ГМ
	13,375
	
	1993
	
	

	7.
	ДЕ 25-14 ГМ
	13,375
	
	1993
	
	

	8.
	ДЕ 25-14 ГМ
	13,375
	
	1993
	
	


Таблица 2.1.2.2. Структура основного оборудования, установленного на котельной № 1
	№ п/п
	Тип котлов
	Производительность Гкал/ч
	Завод изготовитель
	Год ввода в эксплуатацию
	Вид топлива
	Средний КПД котлов

	1.
	ДЕ 25-14 ГМ
	13,375
	Бийский котельный завод
	1996
	Основное топливо - попутный нефтяной газ. Резервное топливо - нефть
	92,3

	2.
	ДЕ 25-14 ГМ
	13,375
	
	1996
	
	

	3.
	ДЕ 25-14 ГМ
	13,375
	
	1996
	
	

	4.
	ДЕ 25-14 ГМ
	13,375
	
	1996
	
	


На данный момент котельное оборудование городской котельной города Покачи с выработанным парковым ресурсом (котлы 1989 г. ввода в эксплуатацию), но прошедшее техническое освидетельствование и диагностирование, эксплуатируется в рабочем режиме. По данным ЗАО «УТВиК» износ основного оборудования городской котельной на 2016 год составляет 57 %.

По информации полученной от ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ», 24.12.2012 года Северо-Уральским Управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору выдано предписание № 59/791-П/6 об устранении выявленных в ходе проверки нарушений, а именно: 

- отсутствие перед горелками котлов ДЕ-25/14 предохранительных запорных клапанов и трубопровода безопасности с быстродействующим запорным клапаном;

- отсутствие автоматического контроля герметичности ПЗК;

- отсутствует регулирующее устройство перед горелкой.
В целях выполнения указанного предписания ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» планируется проведение мероприятий по модернизации системы газоснабжения и автоматики котельной № 1 г. Покачи со сроком реализации 2016-2018 гг.

В качестве основного вида топлива на котельных используется попутный нефтяной газ. Поставка топлива на котельные осуществляется трубопроводным транспортом (по газопроводу) от Покачевского нефтяного месторождения. В качестве резервного топлива используется нефть. Подача резервного топлива в котельные осуществляется через мазутонасосные станции. Мазутонасосная станция городской котельной признана не соответствующей действующим эксплуатационным требованиям, в связи с чем Программой предусмотрено в 2020 году строительство новой станции.
Схема теплоснабжения от городской котельной – независимая. Сетевая вода для потребителей приготавливается в котельной через рекуперативные пароводяные теплообменники. Метод регулирования отпуска тепловой энергии в водяную тепловую сеть – централизованный, качественно-количественный. В системе теплоснабжения применяются температурные графики регулирования отопительной нагрузки с параметрами теплоносителя – 95/70 °С с точкой излома при температуре в подающем трубопроводе тепловой сети 70 °С (магистральные тепловые сети, трубопроводы суммарной тепловой нагрузки), - 95/70 °С (трубопроводы отдельных тепловых сетей отопления), - 86 °С (подающие трубопроводы отопления после ЦТП), далее по погодозависимому графику. Конечные потребители подключены к централизованной системе теплоснабжения г. Покачи через центральные тепловые пункты (ЦТП). Теплоснабжение п. Пионерный и промышленной зоны, а также части 2-го микрорайона осуществляется с открытой системой водоразбора у потребителей с температурным графиком 70/50 °С на протяжении всего года. Снижение параметров теплоносителя до нормируемых значений путем смешения прямой сетевой воды (с температурой 95 °С) с обратной сетевой водой производится на ТП1П, к которой подключены сети п. Пионерный и промзоны. 

Схема теплоснабжения от котельной № 1 – зависимая, закрытая. Метод регулирования отпуска тепловой энергии в водяную тепловую сеть – центральный качественный. Конечные потребители подключены к централизованной системе теплоснабжения г. Покачи непосредственно к котельной. В системе теплоснабжения применяются температурные графики регулирования отопительной нагрузки с параметрами теплоносителя 95/70 °С (трубопроводы тепловых сетей отопления).

Сведения об установленном теплообменном оборудовании на городской котельной и котельной № 1 представлены в таблице 2.1.2.3.
Таблица 2.1.2.3. Теплообменное оборудование городской котельной и котельной № 1
	№ п/п
	Тип (марка)
	Год установки
	Количество, шт.
	Технические характеристики

	
	
	
	
	Количество пластин, шт.
	Расход воды, м3/ч
	Давление, МПа

	
	Городская котельная

	1
	М15-MFG-8
	2001
	14
	119
	130
	1,02

	2
	М15-MFG-8
	2002
	4
	119
	130
	1,02

	3
	М10-MFG
	2001
	1
	63
	50
	1,4

	4
	М10-MFG
	2002
	1
	63
	50
	1,4

	
	Котельная № 1

	1
	ПП 1-53-7-4
	1996
	10
	-
	93
	-

	2
	ПВ 14-273х4,0-1,0-РГ
	1996
	10
	-
	120,9
	-


На городской котельной применяется установка химводоподготовки для приготовления питательной воды паровых котлов, производства фирмы «Grunbeck» Geno-mat due WE. Водоснабжение котельной осуществляется по двум трубопроводам Ду 150 от хозяйственно-питьевого водоснабжения города.
На котельной № 1 исходная вода поступает из 14 артезианских скважин и городского хозяйственно-питьевого водопровода с ВОС 2000. Система водоподготовки состоит из 8 натрий-катионитных фильтров ФИПа – 1500 1 и 2 степени очистки, общей производительностью 134 м3/ч и предназначена для умягчения воды.
Дегазацию питательной воды для паровых котлов, а также подпиточной воды, идущей на нужды восполнения естественных утечек сетевой воды обеспечивают атмосферные деаэраторы типа ДА100/25 и ДА50/15, производительностью 100 т/ч и 50 т/ч соответственно.

Протяженность тепловых сетей в городе Покачи составляет 74,86 км.  Протяженность тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения в зоне действия котельной ЗАО «УТВиК» в двухтрубном исчислении составляет 44,05 км, в том числе: 

· технологически связанных сетей, эксплуатируемых ЗАО «УТВиК» 22,81 км;

· тепловых сетей, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителей   21,24 км. 

Протяженность сетей ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» в двухтрубном исчислении составляет 30,81 км.

Схема водяных тепловых сетей от городской котельной до ЦТП и ТП двухтрубная, после ЦТП система прокладки четырехтрубная. По теплоснабжающей организации применяется совместная прокладка трубопроводов теплоснабжения и водоснабжения, обусловленная особыми климатическими условиями. На поселок Пионерный и промышленную зону теплоноситель на нужды ГВС поступает к потребителю по открытой схеме теплоснабжения через ТП1П (ЦТП Пионерный), где установлены в качестве регулирующего оборудования – подмешивающие насосы и КЗР. Также по открытой схеме через ЦТП № 6 запитаны жилые дома частного сектора микрорайона № 2.  В целях повышения качества предоставления услуги теплоснабжения в многоквартирных домах п. Пионерный планируется устройство ИТП, в 2021 году Программой предусматривается проведение мероприятий по переоборудованию данных потребителей на закрытую схему теплоснабжения.

На всех ЦТП установлено пластинчатое теплообменное оборудование фирмы «Альфа-Лаваль». На всех электродвигателях ЦТП установлены частотные регуляторы производства фирмы «Mitsubishi Electric». На обратных трубопроводах потребителей установлены регулирующие клапаны фирмы «Ballorex».
На сетях от котельной № 1 применяется прокладка трубопроводов двухтрубная циркуляционная, по закрытой схеме с независимым присоединением потребителей. ЦТП на сетях отсутствуют. Теплоноситель подается только на нужды отопления. 

Основные характеристики тепловых сетей городской котельной и магистральных тепловых сетей котельной № 1 представлены в таблицах 2.1.2.4., 2.1.2.5.
Таблица 2.1.2.4. Характеристика тепловых сетей городской котельной
	Наименование объекта
	Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении, п. м.
	Инвентарный номер объекта

	
	
	

	1
	2
	3

	Сети теплоснабжения (жилого дома №4), в районе жилого дома №17 по ул. Комсомольская
	145,00
	1108030225

	Сети теплоснабжения (жилого дома №3), в районе жилого дома №15 по ул. Комсомольская
	188,00
	1108030229

	Сети горячего водоснабжения (жилого дома №3), в районе жилого дома №15 по ул. Комсомольская
	188,00
	1108030227

	Сети горячего водоснабжения (жилого дома №4), в районе жилого дома №17 по ул. Комсомольская
	145,00
	1108030222

	Сети теплоснабжения ТК6П - Харьковская 24/2
	14,00
	1108030254

	Сети теплоснабжения ТК6П - Харьковская 4/2
	15,00
	1108030258

	Сети теплоснабжения ТК6П - Харьковская 24/1
	14,00
	1108030260

	Сети теплоснабжения ТК 11П - ТК 13П
	127,00
	1108030262

	Сети теплоснабжения ЦТП 1 - ТК 8
	125,00
	1108030268

	Сети теплоснабжения ТК 15П - ТК 16П
	112,00
	1108030270

	Сети теплоснабжения ТК 1П - ТК 5П
	85,00
	1108030272

	Сети теплоснабжения ТК 3П - ТК 4П
	223,00
	1108030274

	Сети теплоснабжения ТК 5П - ТК 6П
	72,00
	1108030276

	Сети теплоснабжения ТК13П - ТК14П
	46,00
	1108030278

	Сети теплоснабжения ТК3П - Промышленная 11
	39,00
	1108030282

	Сети теплоснабжения ТК3П - Промышленная 13
	52,00
	1108030284

	Сети теплоснабжения ТК6П - Харьковская 4/1
	15,00
	1108030298

	Сети теплоснабжения ТП 1 - ТК1
	445,00
	1108030300

	Сети теплоснабжения ЦТП 3 - У 57/1
	24,00
	1108030302

	Сети теплоснабжения ТК 6 - Молодежная 15
	4,00
	1108030310

	Сети теплоснабжения Комсомольская 7 - Мира 16
	18,00
	1108030306

	Сети теплоснабжения Молодежная 15 - Комсомольская 1
	18,00
	1108030316

	Сети теплоснабжения ЦТП 2 - У 38, протяженность 39 м
	39,00
	1108030319

	Сети теплоснабжения ЦТП 4 - У 76, протяженность 29 м
	29,00
	1108030322

	Сети теплоснабжения Молодежная 1 - Таежная 2
	14,00
	1108030325

	Сети теплоснабжения Ленина 1 - Ленина 4
	59,00
	1108030328

	Сети теплоснабжения У76-Мира 3 (переход)
	30,00
	1108030331

	Сети теплоснабжения Комсомольская 5-Комсомольская 3а, протяженность 38м
	38,00
	1108030334

	Сети теплоснабжения Комсомольская 2 - У59 (переход)
	18,00
	1108030337

	Сети теплоснабжения Мира 1 - Мира 7 (переход)
	18,00
	1108030340

	Сети теплоснабжения Мира 14 - Мира 16
	16,00
	1108030343

	Сети теплоснабжения ТК9-У12
	25,00
	1108030352

	Сети теплоснабжения ЦТП1-У2
	116,50
	1108030349

	Сети теплоснабжения ТК 6 - ТК 7, протяженность 96 м
	96,00
	1108030354

	Сети теплоснабжения ЦТП 2 - У 44, протяженность 51 м
	51,00
	1108030357

	Сети теплоснабжения Комсомольская 4- У 62/1
	66,00
	1108030360

	Сети теплоснабжения ул. Ленина 3 - Администрация №2, протяженность 934 м
	934,00
	1108030363

	Сети теплоснабжения ТП 1 - ТК11П
	146,00
	1108030365

	Сети теплоснабжения ЦТП 5 - Ленина 3
	16,00
	1108030367

	Сети теплоснабжения Ленина 12 - Ленина 18
	64,00
	1108030370

	Сети теплоснабжения ЦТП 7 - Ленина 13
	340,50
	1108030373

	Сети теплоснабжения ЦТП 7 - Ленина 8
	183,00
	1108030376

	Сети теплоснабжения ТК6П - Бакинская 11
	25,50
	1108030379

	Сети теплоснабжения У21П - У20П
	52,50
	1108030381

	Сети теплоснабжения Комсомольская 5 - Комсомольская 3
	20,00
	1108030383

	Сети теплоснабжения Молодежная 5 - Молодежная 7, протяженность 44 м
	44,00
	1108030386

	Сети теплоснабжения ТК8-У21
	35,00
	1108030389

	Сети теплоснабжения Молодежная 9 - ТК6
	196,00
	1108030395

	Сети теплоснабжения ТК 8 - ТК 9, протяженность 99 м
	99,00
	1108030398

	Сети теплоснабжения ТК 1П - У 21 П
	120,00
	1108030401

	Сети теплоснабжения ТП1В - ТП2В, протяженность 108 м
	108,00
	1108030403

	Сети теплоснабжения ЦТП-7 - ул. Ленина 12
	202,00
	1108030405

	Сети теплоснабжения У 27 - ТК 11, протяженность 57 м
	57,00
	1108030408

	Сети теплоснабжения II микрорайон, 40м по направлению на восток от земельного участка по ул. Комсомольская, 6/1
	4 974,00
	1108030238

	Сети теплоснабжения, г. Покачи, к жилому дому №2 в 3 мкр. ул. Ленина, 13
	361,00
	1108030415

	Сети теплоснабжения, г. Покаи, 3 мкр зоны среднеэтажной многоквартирной жилой  застройки
	62,50
	1108030418

	Магистральная сеть теплоснабжения от ТК-29 до ЦТП 5
	195,40
	1108030494

	Магистральная сеть теплоснабжения от ТК-29 до ЦТП "Спорткомплекс"
	149,80
	1108030497

	Магистральная сеть теплоснабжения от ТК-2 до ЦТП 1
	1 114,20
	1108030492

	Магистральная сеть теплоснабжения от ТК-29 до ЦТП 7
	551,42
	1108030493

	Магистральная сеть теплоснабжения от ТП-6 до ЦТП 6
	521,00
	1108030496

	Магистральная сеть теплоснабжения от ТК-3 до ЦТП 3
	2 454,32
	1108030495

	Сети горячего водоснабжения ТК 6 - Молодежная 15
	4,00
	1108030311

	Сети горячего водоснабжения Комсомольская 7 - Мира 16
	18,00
	1108030307

	Сети горячего водоснабжения Молодежная 15 - Комсомольская 1, протяж. 18 м
	18,00
	1108030317

	Сети горячего водоснабжения ЦТП 2 - У 38
	39,00
	1108030320

	Сети горячего водоснабжения ЦТП 4 - У 76
	29,00
	1108030323

	Сети горячего водоснабжения Молодежная 1 - Таежная 2
	14,00
	1108030326

	Сети горячего водоснабжения Ленина 1 - Ленина 4
	59,00
	1108030329

	Сети горячего водоснабжения У76-Мира 3 (переход)
	30,00
	1108030332

	Сети горячего водоснабжения Комсомольская 5 - Комсомольская 3а, протяженность 38 м
	38,00
	1108030335

	Сети горячего водоснабжения Комсомольская 2 - У59 (переход), протяж.18 м
	18,00
	1108030338

	Сети горячего водоснабжения Мира 1 - Мира 7 (переход)
	18,00
	1108030341

	Сети горячего водоснабжения Мира 14 - Мира 16
	16,00
	1108030344

	Сети горячего водоснабжения ТК9-У12
	25,00
	1108030351

	Сети горячего водоснабжения ЦТП1-У2
	116,50
	1108030348

	Сети горячего водоснабжения ТК 6 - ТК 7
	96,00
	1108030355

	Сети горячего водоснабжения ЦТП 2 - У 44
	51,00
	1108030358

	Сети горячего водоснабжения Комсомольская 4- У 62/1
	66,00
	1108030361

	Сети горячего водоснабжения ЦТП 5 - Ленина 3
	16,00
	1108030368

	Сети горячего водоснабжения Ленина 12 - Ленина 18
	64,00
	1108030371

	Сети горячего водоснабжения ЦТП 7 - Ленина 13
	340,50
	1108030374

	Сети горячего водоснабжения ЦТП 7 - Ленина 8
	183,00
	1108030377

	Сети горячего водоснабжения Комсомольская 5 - Комсомольская 3
	20,00
	1108030384

	Сети горячего водоснабжения Молодежная 5-Молодежная 7
	44,00
	1108030387

	Сети горячего водоснабжения ТК8-У21
	35,00
	1108030390

	Сети горячего водоснабжения Молодежная 9 - ТК6
	196,00
	1108030396

	Сети горячего водоснабжения ТК 8 - ТК 9
	99,00
	1108030399

	Сети горячего водоснабжения ЦТП-7 - ул. Ленина 12
	202,00
	1108030406

	Сети горячего водоснабжения У 27 - ТК 11
	57,00
	1108030409

	Сети горячего водоснабжения, г. Покачи, к жилому дому №2 в 3 мкр ул. Ленина, 13
	361,00
	1108030416

	Сети горячего водоснабжения, г. Покаи, 3 мкр зоны среднеэтажной многоквартирной жилой  застройки
	62,50
	1108030419

	Сети теплоснабжения ЦТП 5 - Ленина 1
	39,00
	1108030420

	Сети теплоснабжения У2 - Мира 4
	14,00
	1108030423

	Сети теплоснабжения ТК 7 - Молодежная 15
	5,00
	1108030426

	Сети теплоснабжения ЦТП 2 - Молодежная 9
	28,00
	1108030429

	Сети теплоснабжения ул. Мира 1
	346,00
	1108030432

	Сети теплоснабжения ул. Таежная 12 - Таежная 16
	14,00
	1108030435

	Сети теплоснабжения ТК 11 - Молодежная 11
	68,00
	1108030438

	Сети теплоснабжения ЦТП 3 - У 57
	24,00
	1108030441

	Сети теплоснабжения ул. Ленина 14
	114,00
	1108030444

	Сети теплоснабжения ТК 14П - ТК 15П
	73,00
	1108030447

	Сети теплоснабжения Котельная - ТП 1
	219,00
	1108030451

	Сети теплоснабжения ТК16П - ТК12П
	119,00
	1108030453

	Сети теплоснабжения Мира 4 - Мира 2
	15,00
	1108030460

	Сети теплоснабжения ТК7 - Комсомольская 5
	147,00
	1108030463

	Сети теплоснабжения ТП Пионерный - ТП 1
	242,00
	1108030466

	Сети теплоснабжения Комсомольская 2 - Комсомольская 4 
	38,00
	1108030468

	Сети теплоснабжения ул. Мира 3 - ул. Мира 5
	144,00
	1108030471

	Сети теплоснабжения ТК 4П - ТК 8П
	224,50
	1108030474

	Сети теплоснабжения ТК 4П - ТК 7П
	112,00
	1108030476

	Сети теплоснабжения ТК 2П - ТП 1В
	138,00
	1108030478

	Сети теплоснабжения ТК 2П - ТК 3П
	196,00
	1108030480

	Сети теплоснабжения ТК 1П - ТК 2П
	55,00
	1108030482

	Сети теплоснабжения ТК "Пионерный" - ТК 1П
	139,00
	1108030489

	Сети горячего водоснабжения ЦТП 5 - Ленина 1
	39,00
	1108030421

	Сети горячего водоснабжения У2 - Мира 4
	14,00
	1108030424

	Сети горячего водоснабжения ТК 7 - Молодежная 15
	5,00
	1108030427

	Сети горячего водоснабжения ЦТП 2 - Молодежная 9
	28,00
	1108030430

	Сети горячего водоснабжения ул. Мира 1
	348,00
	1108030433

	Сети горячего водоснабжения Таежная 12 - Таежная 16
	14,00
	1108030436

	Сети горячего водоснабжения ТК 11 - Молодежная 11
	68,00
	1108030439

	Сети горячего водоснабжения ЦТП 3 - У 57
	24,00
	1108030442

	Сети горячего водоснабжения ул. Ленина 14
	113,00
	1108030445

	Сети горячего водоснабжения Мира 4 - Мира 2
	15,00
	1108030461

	Сети горячего водоснабжения ТК7 - Комсомольская 5
	147,00
	1108030464

	Сети горячего водоснабжения Комсомольская 2- Комсомольская 4 (переход)
	38,00
	1108030469

	Сети горячего водоснабжения ул. Мира 3 - ул. Мира 5
	144,00
	1108030472

	Сети теплоснабжения от ТК 21П до жилого дома по ул. Харьковская, 6
	361,00
	1108031643

	Сети теплоснабжения (ул. Харьковская, 8)
	12,00
	1108031638

	Сети теплоснабжения (ул. Комсомольская, 12)
	275,00
	1108030519

	Сети теплоснабжения ул. Таежная д. 5 на территории городской котельной
	131,00
	1108030528

	Сети теплоснабжения 31 м по направлению на северо-запад от жилого дома №2 по ул. Таежная, 430 м
	430,00
	1108030243

	Итого:
	22 810,64
	 


Таблица 2.1.2.5. Характеристика магистральных тепловых сетей котельной № 1
	Тип сети
	Тип прокладки
	Диаметр трубопровода (наружный), мм
	Длина в двухтрубном исчислении, м
	Год постройки
	Тип изоляции

	Магистральные тепловые сети
	надземная
	57
	480
	1996
	мин. вата

	
	
	108
	420
	1996
	мин. вата

	
	
	159
	790
	1996
	мин. вата

	
	
	219
	1005
	1996
	мин. вата

	
	
	273
	2210
	1996
	мин. вата

	
	
	325
	2040
	1996
	мин. вата

	
	
	426
	1600
	1996
	мин. вата

	
	
	630
	175
	1996
	мин. вата

	Итого:
	8720
	 
	 


Схемы тепловых сетей городской котельной и котельной № 1 представлены на рисунках 2.1.2.1. и 2.1.2.2.
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Рисунок 2.1.2.1. Схема тепловых сетей городской котельной г. Покачи
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Рисунок 2.1.2.2. Схема тепловых сетей котельной №1 г. Покачи
1.1.3. Балансы мощности и ресурса
На территории города Покачи обеспечение потребителей тепловой энергией осуществляют две ресурсоснабжающие организации – ЗАО «УТВиК» и ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ».

По данным ЗАО «УТВиК» полезный отпуск тепловой энергии потребителям города Покачи за 2015 год составил 139,48 тыс. Гкал, при этом основным потребителем тепловой энергии является население, на его долю приходится около 65 % от объема реализации. 
Объем тепловых потерь в сетях ЗАО «УТВиК» в 2015 году составил 16,51 тыс. Гкал, что составляет 10,58 % от объема тепловой энергии, поступившей в сеть. Расход тепловой энергии на собственные нужды составил 3,2 тыс. Гкал. 
По данным ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» полезный отпуск тепловой энергии потребителям за 2015 год составил 37,77 тыс. Гкал. Основными потребителями тепловой энергии ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» является категория «прочие потребители» (на ее долю приходится около 99 % объема реализации), к которой относятся производственные объекты. Объем тепловых потерь в сетях ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» в 2015 году составил 12,29 тыс. Гкал, что составляет 24,55 % от объема тепловой энергии, поступившей в сеть. Расход тепловой энергии на собственные нужды предприятия составил 2,99 тыс. Гкал.
Баланс производства и потребления тепловой энергии в г. Покачи за 2015 год в разрезе данных по ресурсоснабжающим предприятиям приведен в таблице 2.1.3.1. 

Таблица 2.1.3.1. Баланс производства и потребления тепловой энергии в г. Покачи за 2015 год
	№ п/п
	Показатели, тыс. Гкал
	ЗАО «УТВиК»
	ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»
	Суммарный объем

	1
	Выработка всего
	159,19
	53,05
	212,24

	2
	Покупка 
	-
	-
	-

	3
	Расход на собственные нужны
	3,20
	2,99
	6,19

	4
	Подано в сеть
	155,99
	50,06
	206,05

	5
	Потери тепловой энергии
	16,51
	12,29
	28,8

	
	то же в %
	10,58
	24,55
	

	6
	Реализовано потребителям всего, в том числе:
	139,48
	37,77
	177,25

	6.1
	население
	91,29
	0,00
	91,29

	6.2
	бюджетные организации
	27,55
	0,29
	27,84

	6.3
	прочие потребители
	20,64
	37,48
	58,12


1.1.4. Доля поставки ресурса по приборам учета

Согласно представленным данным за 2015 год на территории г. Покачи доля объема отпуска тепловой энергии, счет за который выставлен по показаниям приборов учета составляет 98,27 %, доля объема отпуска горячей воды 98,26 %.
1.1.5. Зона действия источников ресурсов и дефициты мощности

По состоянию на 2016 год на территории города Покачи действуют два источника теплоснабжения – городская котельная, обслуживаемая ЗАО «УТВиК», и котельная № 1, обслуживаемая ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ».

Зоны действия указанных котельных изолированы друг от друга и перемычками не связаны. 

К зоне обслуживания городской котельной относятся:

· жилая застройка города, расположенная в северо-восточной части МО, в том числе:
· зона застройки средне-этажными и одноэтажными жилыми домами;
· общественно-деловая и производственно-коммунальная зона;
· территория водоочистной станции;

· территория канализационно-очистных сооружений.

К зоне обслуживания котельной № 1 относятся:

· производственная зона, расположенная в западной части МО;
· производственно-коммунальная зона, расположенная в северной и северо-западной части  основной застройки северо-восточной части МО.

На рисунке 2.1.5.1. отражены существующие зоны действия котельных, расположенных на территории города Покачи.
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Рисунок 2.1.5.1. Существующие зоны действия котельных, расположенных на территории города Покачи

Баланс мощности для существующих котельных в городе Покачи позволяет сделать вывод о том, что котельные обладают достаточным резервом мощности (более 30 %) для обеспечения существующих и перспективных потребителей тепловой энергией. Дефицит мощности по зонам теплоснабжения отсутствует.

1.1.6. Надежность работы системы
Надежность теплоснабжения – характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения.

Основным показателем работы теплоснабжающих предприятий является бесперебойное и качественное обеспечение тепловой энергией потребителей, которое достигается за счет повышения надежности теплового хозяйства. Также показателями надежности являются наличие перебоев работы энергетического оборудования, данные о количестве аварий и инцидентов на сетях и производственном оборудовании.

В соответствии с представленными данными ЗАО «УТВиК» и ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» аварийных ситуаций на источниках и сетях теплоснабжения в 2015 г. не зафиксировано. В зоне действия городской котельной, эксплуатируемой ЗАО «УТВиК», с целью повышения надежности теплоснабжения, рекомендуется осуществить строительство кольцевых сетей теплоснабжения.
1.1.7. Качество поставляемого ресурса

Качество теплоснабжения – совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения характеристик теплоснабжения, в том числе термодинамических параметров теплоносителя.

Качество услуг по теплоснабжению определяется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»).

Основными показателями качества поставляемого ресурса являются:

•
плановое окончание отопительного сезона;

•
плановое начало отопительного сезона;

•
при ликвидации аварии продолжительность перерыва не превышает 4 часов.

1.1.8. Воздействие на окружающую среду
Источниками вредного воздействия на окружающую среду в системе теплоснабжения г. Покачи являются котельные, основным видом топлива для которых является попутный нефтяной газ. 

Данные по количеству выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятием ЗАО «УТВиК» за 2015 год представлены в таблице 2.1.8.1, 2.1.8.2.

Таблица 2.1.8.1. Объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу за 2015 год ЗАО «УТВиК»
	Загрязняющие вещества
	Всего выброшено в атмосферу загрязняющих веществ за 2015 год, т/год

	
	

	Всего, в т. ч.:
	150,248

	твердые вещества
	0,07

	газообразные и жидкие, из них:
	150,17

	диоксид серы
	0,0

	оксид углерода
	97,62

	оксиды азота (в пересчете на NO2)
	52,53

	углеводороды (без ЛОС)
	0,0

	ЛОС
	0,01

	прочие газообразные и жидкие
	0,02


Таблица 2.1.8.2. Объемы выбросов в атмосферу специфических загрязняющих веществ ЗАО «УТВиК» за 2015 год
	Загрязняющие вещества
	Всего выброшено в атмосферу специфических загрязняющих веществ за 2015 год, т/год

	
	

	Бенз/а/пирен
	0

	Серная кислота (по молекуле Н2SO4)
	0

	Метан
	0

	Углерод черный (сажа)
	0

	Фтористые газообразные соединения
	0

	Бензин (нефтяной)
	0,01

	Марганец и его соединения
	0

	Другие вещества (всего)
	0,09


Суммарный выброс в атмосферу загрязняющих веществ предприятием ЗАО «УТВиК» не превышает разрешенный, который на 2015 год составлял 398,194879 тонн.
В связи с отсутствием данных о фактических выбросах загрязняющих веществ в атмосферу объектами предприятия ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ», провести анализ воздействия котельной № 1 на окружающую среду в разрезе данных указанной организации не представляется возможным.

1.1.9. Анализ финансового состояния теплоснабжающей организации, тарифов на тепловую энергию
Анализ финансового состояния ЗАО «Управляющая компания тепло-, водоснабжения и канализации» в г. Покачи

Анализ финансового состояния ЗАО «Управляющая компания тепло-, водоснабжения и канализации», выполнен на основе годовой финансовой отчетности за период 2014-2015 гг.
Проведение анализа финансового состояния необходимо с целью выявления наличия/отсутствия возможности финансирования части мероприятий настоящей программы за счет собственных средств. 

Для определения наличия (или отсутствия) возможности финансирования реализации мероприятий настоящей программы за счет собственных средств ЗАО «Управляющая компания тепло-, водоснабжения и канализации» ключевыми являются:

· результаты анализа структуры источников средств предприятия;

· результаты анализа ликвидности и финансовой устойчивости;

· анализ рентабельности;

· анализ планового, фактического и утвержденного Региональной службой по тарифам ХМАО-Югры размера тарифов в сфере теплоснабжения.

Результаты анализа структуры источников средств ЗАО «Управляющая компания тепло- водоснабжения и канализации» представлены в таблице 2.1.9.1.
Данные анализа структуры источников средств свидетельствуют о том, что в период 2014-2015 гг. источники средств в основном формировались за счет собственных средств и составляли 86,20 %. К концу 2015 года доля собственных средств в общей структуре источников средств составила 86,45 %.
Таблица 2.1.9.1. Анализ структуры источников средств 

	№ п\п
	Показатели, тыс. руб.
	2015 год
	2014 год
	Изменения период 2015-2014 гг. (тыс. руб.)
	Темп прироста (2015-2014 гг.), %

	
	
	конец года
	конец года
	
	

	1
	Всего источников средств, в т.ч.:
	186902
	184770
	2132
	1

	1.1.
	Собственные средства
	161578
	159275
	2303
	1,4

	1.1.1.
	Уставный капитал 
	100
	100
	0
	0

	1.1.2.
	Резервный капитал
	10
	10
	0
	0

	1.1.3.
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
	161468
	159165
	2303
	1

	1.2.
	Заемные средства, в т.ч.:
	25324
	25495
	-171
	-1

	1.2.1.
	Кредиторская задолженность
	24290
	24421
	-131
	-1

	1.2.1.
	Доходы будущих периодов
	656
	656
	0
	0

	1.1.3.
	Отложенные налоговые обязательства
	378
	418
	-40
	-10


Необходимо отметить, что к концу 2015 года заемные средства на 95,92 % сформированы за счет кредиторской задолженности, собственные средства сформированы главным образом за счет нераспределенной прибыли, доля которой составляет 99,93 % в общей сумме собственных средств. 
Результаты анализа показателей ликвидности ЗАО «Управляющая компания тепло-, водоснабжения и канализации» представлены в таблице 2.1.9.2.

Таблица 2.1.9.2. Анализ показателей ликвидности ЗАО «Управляющая компания тепло-, водоснабжения и канализации»
	№ п\п
	Показатели
	Нормативное значение
	2014 год
	2015 год

	
	
	
	на конец года
	на конец года

	1
	Коэффициент текущей ликвидности
	от 1,5 до 2,5
	3,87
	4,15

	2
	Коэффициент быстрой ликвидности
	более 0,8
	1,06
	1,56

	3
	Коэффициент абсолютной ликвидности
	более 0,2
	1,03
	1,53


Деятельность ЗАО «Управляющая компания тепло-, водоснабжения и канализации» характеризуется достаточным уровнем ликвидности, что объясняется в первую очередь наличием достаточного объема текущих оборотных активов, необходимого для погашения задолженности. 

Высокий коэффициент быстрой и абсолютной ликвидности свидетельствует о достаточном объеме высоколиквидных активов (таких как денежные средства, краткосрочные финансовые вложения, дебиторская задолженность платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), которые можно использовать на погашение краткосрочных обязательств.

В таблице 2.1.9.3 представлены результаты расчета показателей финансовой устойчивости.

Таблица 2.1.9.3. Анализ показателей финансовой устойчивости ЗАО «Управляющая компания тепло-, водоснабжения и канализации»
	№ п\п
	Показатели
	Нормативное значение
	2014 год
	2015 год

	
	
	
	на конец периода
	на конец периода

	1
	Коэффициент автономии 
	> 0,6
	0,86
	0,86

	2
	Коэффициент финансовой зависимости
	0,50
	0,13
	0,13

	3
	Коэффициент обеспеченности оборотного капитала собственными источниками финансирования
	≥0,1
	0,73
	0,75

	4
	Коэффициент маневренности
	≥0,2
	0,43
	0,47


Коэффициент автономии свидетельствует о достаточной доле собственных средств в общей стоимости всех средств ЗАО «Управляющая компания тепло-, водоснабжения и канализации», коэффициент финансовой зависимости ниже нормы и составляет порядка 0,13, что свидетельствует об отсутствии зависимости предприятия от внешних денежных средств (обязательств). На конец периода 2014-2015 года наблюдается обеспеченность собственными источниками финансирования и финансовая устойчивость организации. Значение коэффициента маневренности собственных средств к концу 2015 г равно 0,47, что может свидетельствовать о способности предприятия поддерживать уровень собственного оборотного капитала и пополнять оборотные средства в случае необходимости за счет собственных источников.
Анализ рентабельности ЗАО «Управляющая компания тепло-, водоснабжения и канализации» представлен в таблице 2.1.9.4. 

Таблица 2.1.9.4. Анализ рентабельности ЗАО «Управляющая компания тепло-, водоснабжения и канализации»

	№ п\п
	Показатели
	2014 год 
	2015 год

	
	
	конец периода
	конец периода

	1
	Общая рентабельность, %
	5,53
	2,34

	2
	Рентабельность продаж, %
	6,29
	4,26

	3
	Рентабельность активов, %
	5,63
	2,20


Показатели общей рентабельности, рентабельности продаж и рентабельности активов к концу 2015 года характеризуются отрицательной динамикой. Общая рентабельность составила 2,34 %.
Результаты проведения финансовой диагностики свидетельствуют о низкой доле заемных средств в соотношении собственного и капитала в источниках средств предприятия, оптимальной ликвидности и финансовой устойчивости. 

На основании вышеизложенного необходимо:

· предусмотреть большей частью бюджетное финансирование мероприятий Программы,

· предусмотреть возможность финансирования мероприятий программы в части теплоснабжения за счет установления прибыли в тарифе на тепловую энергию в размере, не превышающем допустимый рост тарифов;

· рассмотреть возможность привлечения заемных средств на реализацию мероприятий программы в допустимом объеме.

Анализ финансового состояния ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» в г. Покачи
По правилам ведения бухгалтерского учета ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» не делает годовую финансовую отчетность отдельно по деятельности в г. Покачи, в связи с чем произвести анализ финансового состояния организации не представляется возможным.

Анализ тарифов на тепловую энергию ЗАО «Управляющая компания тепло-, водоснабжения и канализации» в г. Покачи
В таблице 2.1.9.5. представлены данные по тарифам на тепловую энергию, установленным ЗАО «Управляющая компания тепло-, водоснабжения и канализации» с 01.01.2015 г. 

Таблица 2.1.9.5. Тарифы на тепловую энергию, установленные ЗАО «Управляющая компания тепло-, водоснабжения и канализации» с 01.01.2015 г. 

	№ п\п
	Показатели
	2015 год
	2016 год

	
	
	с 01.01.15 по 30.06.15
	с 01.07.15 по 31.12.15
	с 01.01.16 по 30.06.16
	с 01.07.16 по 31.12.16

	1
	утвержденный тариф на тепловую энергию для иных потребителей (без НДС), руб./Гкал.
	1054,54
	1141,94
	1141,94
	1207,43

	2
	утвержденный тариф на тепловую энергию для населения (с НДС), руб./Гкал.
	1244,36
	1347,49
	1347,49
	1424,77


Соотношение тарифов на тепловую энергию ЗАО «Управляющая компания тепло-, водоснабжения и канализации», утвержденных Региональной службой по тарифам ХМАО-Югры и предельного максимального уровня тарифов, установленных в среднем по ХМАО-Югре в период 2015-2016 гг. графически представлено на рисунке 2.1.9.1.
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Рисунок 2.1.9.1. Соотношение утвержденного и предельного максимального уровня тарифа на тепловую энергию в период 2015-2016 гг.

Необходимо отметить, что рост тарифов на тепловую энергию, установленных на 2016 г., превышает предельный индекс максимально возможного изменения уровня тарифов, установленный в среднем по ХМАО-Югры. 

Анализ тарифов на тепловую энергию ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» в г. Покачи

В таблице 2.1.9.6. представлены данные по тарифам на тепловую энергию, В таблице 2.1.9.6. представлены данные по тарифам на тепловую энергию, установленные ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» с 01.01.2016 г. 

Таблица 2.1.9.6. Тарифы на тепловую энергию, установленные ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» с 01.01.2016 г. 

	№
	Показатели
	2016 год
	2017 год
	2018 год

	
	
	с 

01.01.16 по 30.06.16
	с 

01.07.16 по 31.12.16
	С

 01.01.17 по 30.06.17
	С

 01.07.17 по 31.12.17
	с 

01.01.18 по 30.06.18
	С

 01.07.18 по 31.12.18

	1
	утвержденный тариф на тепловую энергию для прочих потребителей (без НДС), руб./Гкал.
	1655,58
	1761,25
	1761,25
	1803,97
	1803,97
	1895,88


1.1.10. Анализ структуры тарифов на тепловую энергию

Анализ структуры тарифа на тепловую энергию ЗАО «Управляющая компания тепло-, водоснабжения и канализации» в г. Покачи

Анализ структуры себестоимости тепловой энергии произведен на основе фактических данных за 2015 год (без учета расходов, связанных с выработкой тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения из закрытой системы теплоснабжения, эксплуатируемой организацией), подлежащих раскрытию на официальном портале Региональной службы по тарифам ХМАО-Югры по раскрытию информации. 

Анализ структуры себестоимости услуги теплоснабжения в г. Покачи в 2015 г., представлен в таблице 2.1.10.1.

Таблица 2.1.10.1. Анализ структуры фактических расходов ЗАО «Управляющая компания тепло-, водоснабжения и канализации» на оказание услуги теплоснабжения в 2015 г.

	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	2015 год (факт)
	Удельный вес в структуре себестоимости, % 

	1
	Выручка от регулируемой деятельности
	тыс. руб.
	132 254,26
	

	2
	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая:
	тыс. руб.
	127 614,30
	100

	2.1
	Расходы на топливо используемого в производственном процессе, с указанием по каждому виду топлива стоимости (за единицу объема), объема и способа его приобретения, стоимости его доставки
	тыс. руб.
	31 279,10
	24,51

	2.1.1.
	Газ
	
	
	

	
	количество газа
	тыс.м3
	11 549,31
	

	
	цена за 1м3
	тыс. руб.
	2,71
	

	2.2
	Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе (с указанием средневзвешенной стоимости 1 кВт*ч), и объем приобретения электрической энергии
	тыс. руб.
	6 000,22
	4,70

	2.2.1.
	Объем энергии
	тыс. кВт*ч
	1 470 ,75
	

	2.2.2.
	Средневзвешенная стоимость
	руб./кВт*ч
	4,08
	

	2.3
	Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе
	тыс. руб.
	2 181,25
	1,71

	2.4
	Расходы на хим. реагенты
	тыс. руб.
	144,07
	0,11

	2.5
	Расходы на оплату труда основного производственного персонала
	тыс. руб.
	12 512,29
	9,80

	2.6
	Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала
	тыс. руб.
	3 717,94
	2,91

	2.7
	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала 
	тыс. руб.
	10 101,06
	7,92

	2.8
	Отчисления   на социальные нужды административно-управленческого персонала 
	тыс. руб.
	2 831,84
	2,22

	2.9
	Расходы на амортизацию основных производственных средств  
	тыс. руб.
	2 991,70
	2,34

	2.10
	Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности
	тыс. руб.
	7 429,46
	5,82

	2.11
	Общепроизводственные расходы
	тыс. руб.
	1 903,89
	1,49

	2.12
	Общехозяйственные расходы
	тыс. руб.
	6 240,92
	4,89

	2.13
	Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств (услуги производственного характера)
	тыс. руб.
	37 934,09
	29,73

	2.14
	Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности, в соответствии с законодательством Российской Федерации
	тыс. руб.
	2 346,47
	1,84

	3
	Валовая прибыль от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности 
	тыс. руб.     
	4 639,96
	

	4
	Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемого вида деятельности 
	тыс. Гкал
	120,5148
	

	5
	Среднегодовой тариф на тепловую энергию
	руб./Гкал.
	1097,41
	


Графически структура себестоимости услуги теплоснабжения за 2015 год представлена на рисунке 2.1.10.1.
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Рисунок 2.1.10.1. Структура себестоимости услуги теплоснабжения ЗАО «Управляющая компания тепло-, водоснабжения и канализации» в г. Покачи за 2015 год (факт), %

В структуре себестоимости услуги теплоснабжения по факту 2015 года наибольшую долю затрат занимают расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств (29,73 %), расходы на топливо, используемое в производственном процессе (24,51 %), расходы на оплату труда основного производственного персонала (9,80 %). 

Анализ структуры тарифа на тепловую энергию ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» в г. Покачи

Анализ структуры себестоимости тепловой энергии произведен на основе фактических данных за 2015 год, подлежащих раскрытию на официальном портале Региональной службы по тарифам ХМАО-Югры по раскрытию информации. 

Анализ структуры себестоимости услуги теплоснабжения в г. Покачи в 2015 г., представлен в таблице 2.1.10.2.

Таблица 2.1.10.2. Анализ структуры фактических расходов ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» на оказание услуги теплоснабжения в 2015 г.

	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	2015 год (факт)
	Удельный вес в структуре себестоимости, % 

	1
	Выручка от регулируемой деятельности
	тыс. руб.
	60 363,73
	

	2
	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая:
	тыс. руб.
	73 463,05
	100

	2.1
	Расходы на топливо используемого в производственном процессе, с указанием по каждому виду топлива стоимости (за единицу объема), объема и способа его приобретения, стоимости его доставки
	тыс. руб.
	15 935,08
	21,69

	2.1.1.
	Газ
	
	
	

	
	количество газа
	тыс.м3
	5678
	

	
	цена за 1м3
	тыс. руб.
	2,70
	

	2.2
	Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе (с указанием средневзвешенной стоимости 1 кВт*ч), и объем приобретения электрической энергии
	тыс. руб.
	12 527,33
	17,05

	2.2.1.
	Объем энергии
	тыс. кВт*ч
	3 819,4350
	

	2.2.2.
	Средневзвешенная стоимость
	руб./кВт*ч
	3,28
	

	2.3
	Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе
	тыс. руб.
	1 830,79
	2,49

	2.4
	Расходы на оплату труда основного производственного персонала
	тыс. руб.
	18 505,18
	25,19

	2.5
	Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала
	тыс. руб.
	5 467,76
	7,44

	2.6
	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала 
	тыс. руб.
	1 030,28
	1,40

	2.7
	Отчисления   на социальные нужды административно-управленческого персонала 
	тыс. руб.
	232,42
	0,32

	2.8
	Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности
	тыс. руб.
	5 174,68
	7,04

	2.10
	Общепроизводственные расходы
	тыс. руб.
	12 692,62
	17,28

	2.11
	Общехозяйственные расходы
	тыс. руб.
	66,90
	0,09

	3
	Валовая прибыль от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности 
	тыс. руб.     
	-13 099,33
	

	4
	Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемого вида деятельности 
	тыс. Гкал
	38,322
	

	5
	Среднегодовой тариф на тепловую энергию
	руб./Гкал.
	1575,17
	


Графически структура себестоимости услуги теплоснабжения ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» за 2015 год представлена на рисунке 2.1.10.2.
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Рисунок 2.1.10.2. Структура себестоимости услуги теплоснабжения ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» в г. Покачи за 2015 год (факт), %

В структуре себестоимости услуги теплоснабжения ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» по факту 2015 года наибольшую долю затрат занимают расходы на оплату труда основного производственного персонала (25,19 %), расходы на топливо, используемое в производственном процессе (21,69 %), общепроизводственные расходы (17,28 %).
1.1.11. Технические и технологические проблемы в системе

Из анализа данных по системе теплоснабжения г. Покачи, а также согласно сведениям, содержащимся в Схеме теплоснабжения г. Покачи (актуализация на 2016 год), сформирован следующий ряд проблем в системе теплоснабжения:

· высокий уровень износа основного оборудования на городской котельной;

· наличие тепловой сети, к которой потребители подключены по открытой системе водоразбора (зона теплоснабжения городской котельной);

· критический уровень присоединенной тепловой нагрузки на ГВС ЦТП № 7 (зона теплоснабжения городской котельной). В случае выхода из строя одного и более теплообменников, отпуск теплоты на нужды ГВС потребителей будет ограничен на период проведения ремонта или замены теплообменного оборудования;
· при одном источнике тепловой энергии (в зоне действия теплоснабжения ЗАО «УТВиК») отсутствуют кольцевые тепловые сети;

· морально устаревшее оборудование автоматики безопасности на котельной № 1;

· физический износ тепловых сетей от котельной № 1.
1.2. Анализ существующего состояния системы водоснабжения
1.2.1. Институциональная структура (организации, работающие в данной сфере, действующая договорная система и система расчетов за поставляемые ресурсы)

В соответствии с действующей Схемой водоснабжения муниципального образования город Покачи в городе функционирует две гарантирующих организации в сфере водоснабжения:

· в жилой застройке города северо-восточной части МО – ЗАО «Управляющая компания тепло-, водоснабжения и канализации»; 

· в производственной зоне западной части МО – ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ».

Система договоров с потребителями: в соответствии с действующим законодательством гарантирующая организация заключает договоры на предоставление услуг водоснабжения с исполнителями коммунальных услуг (управляющими компаниями и ТСЖ), бюджетными и прочими потребителями. Также возможно заключение договоров с собственниками помещений в многоквартирных домах в случаях и порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации № 354 от 06.05.2011 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

Порядок расчетов за коммунальные услуги: Расчеты по договорам с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями осуществляются напрямую на расчетный счет гарантирующей организации. Расчеты с населением осуществляются через отделения и банкоматы банков.
1.2.2. Характеристика системы водоснабжения

Муниципальное образование город Покачи в соответствии с документами территориального планирования состоит из двух планировочных районов – центрального и северо-западного (промышленная зона), а также расположенной в 14 км от основной городской застройки западной части промышленной зоны.

Система централизованного водоснабжения г. Покачи включает в себя следующие объекты водопроводного хозяйства:

· комплекс водопроводных очистных сооружений (далее – ВОС) производительностью 8000 м3/сут;

· 31 артезианскую скважину;

· 78,338 км магистральных и распределительных водопроводных сетей.

Водоснабжение потребителей центрального и северо-западного (промышленная зона) районов г. Покачи осуществляет ООО «Аквалидер», эксплуатирующий 17 артезианских скважин и водоочистные сооружения ВОС-8000. В зоне действия ВОС, эксплуатируемых ООО «Аквалидер», находится 45,25 км распределительных водопроводных сетей, в том числе: технологически связанных сетей, эксплуатируемых ООО «Аквалидер» 28,06 км.; водопроводных сетей, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителей    17,19    км.
Централизованное водоснабжение потребителей застройки, расположенной в западной части промышленной зоны г. Покачи осуществляет ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРЕОСЕТИ», эксплуатирующий 14 артезианских скважин, а также 36,67 км распределительных водопроводных сетей.

Сети г. Покачи выполнены в основном кольцевыми. Применяемые диаметры Dy от 15 мм до 315 мм.

В настоящее время часть населения г. Покачи не охвачена централизованной системой водоснабжения. В децентрализованную зону входят дома по ул. Мира (дома № 21-31 по нечетной стороне), ул. Виноградная, ул. Кедровая, ул. Песчаная, ул. Прохладная, участок между ул. Мира и ул. Тихая также не подключены к водопроводной сети города. Источником питьевой воды здесь являются подземные грунтовые воды.
Водозаборные сооружения

ООО «Аквалидер»

Водоснабжение потребителей центральной и северо-западной (промышленной зоны) г. Покачи осуществляется ООО «Аквалидер» из подземного водозабора.

По состоянию на момент разработки схемы водоснабжения водозабор состоит из 14 эксплуатационных артезианских скважин, расстояние между которыми от 40 до 110 м.

Помимо эксплуатационных, на водозаборе имеется 3 наблюдательные скважины.

Все эксплуатационные скважины оборудованы погружными электронасосами «Грундфос», опущенными на глубину 50-70 м.

Добыча подземных вод ведется на основании лицензии на право пользования недрами ХМН № 02425 ВЭ, выданной ООО «Аквалидер» на срок до 29.12.2029 г. Перспективный водоотбор по лицензионному соглашению определен в 7,92 тыс. м3/сут, что соответствует величине утвержденных ЭЗПВ.

Земельный участок, где размещен действующий водозабор, предоставлен недропользователю в пользование решением органов государственной власти. Горный отвод ограничен по глубине в 175 м (до подошвы водоносного комплекса), в плане отвечает границе I пояса ЗСО.
Данные об артезианских скважинах ВОС эксплуатируемых ООО «Аквалидер» приведены в таблице 2.2.2.1.

Таблица 2.2.2.1. Артезианские скважины ВОС ООО «Аквалидер»
	№ артезианской скважины по паспорту
	Год
бурения
	Дебит скважины, л/сек
/понижение уровня, м
	Назначение,
скважины
	Тип, марка насоса
	Глубина скважины, м

	№ НЖ-101 (1)
	1987
	10/25
	Эксплуатационная
	Grundfos SP46-7ms600 (11 кВт)
	158

	№ НЖ-76 (2)
	1987
	10/25
	Эксплуатационная
	Grundfos SP46-7ms600 (11 кВт)
	158

	№ НЖ-116 (3)
	1987
	10/25
	Эксплуатационная
	Grundfos SP46-7ms600 (11 кВт)
	158

	№ КР-97 (4)
	1993
	11,1/25
	Эксплуатационная
	Grundfos SP46-7ms600 (11 кВт)
	171

	№ КР-99 (5)
	1993
	11,1/23
	Эксплуатационная
	Grundfos SP46-7ms600 (11 кВт)
	172

	№ КР-98 (6)
	1993
	11,1/23
	Эксплуатационная
	Grundfos SP46-7ms600 (11 кВт)
	150

	№ НЖ-77 (7)
	1987
	10/24
	Эксплуатационная
	Grundfos SP46-7ms600 (11 кВт)
	158

	№ НЖ-102 (8)
	1987
	10/25
	Эксплуатационная
	Grundfos SP46-7ms600 (11 кВт)
	158

	№ НЖ-100 (10)
	1987
	10/24
	Эксплуатационная
	Grundfos SP46-7ms600 (11 кВт)
	158

	№ НЖ-78 (11)
	1987
	10/24
	Эксплуатационная
	Grundfos SP46-7ms600 (11 кВт)
	158

	№ НЖ-75 (9)
	1987
	10/24
	Наблюдательная
	-
	158

	1Q
	2003
	н/д*
	Наблюдательная
	-
	11

	2HQ
	2003
	н/д*
	Наблюдательная
	-
	40

	№ 7-936 (12)
	1984
	8/25
	Эксплуатационная
	Grundfos SP46-7ms600 (11 кВт)
	175

	№ 7-936 (13)
	1984
	4,1/31
	Эксплуатационная
	Grundfos SP46-7ms600 (11 кВт)
	172

	№ 100-Э (14)
	2000
	10/4,75
	Эксплуатационная
	Grundfos SP46-7ms600 (11 кВт)
	207

	№ 104-Э (15)
	2000
	10/5
	Эксплуатационная
	Grundfos SP46-7ms600 (11 кВт)
	142


В связи со снижением объема добычи подземных вод выведены в резерв следующие скважины № НЖ-116 (3) , № КР-97 (4), № КР-99 (5), № КР-98 (6) ,№ НЖ-77 (7) ,№ НЖ-102 (8) , № НЖ-100 (10) , № НЖ-78 (11).

Примечание: * н/д - данные отсутствуют.
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»

На территории западной части промышленной зоны г. Покачи эксплуатируется 14 артезианских скважин, из них в работе находится 12.

Данные об артезианских скважинах, эксплуатируемых ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» приведены в таблице 2.2.2.2.

Таблица 2.2.2.2. Артезианские скважины ВОС ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»

	№
СКВ
	№ артезианской скважины по паспорту
	Год
бурения
	Дебит скважины, л/сек
/понижение уровня, м
	Геологический индекс водоносного горизонта
	Назначение,
скважины
	Тип, марка насоса
	Глубина скважины, м

	1
	7-36
	н/д*
	42/26
	P3KRT
	Эксплуатационная
	ЭЦВ-8-12,5-90
	н/д*

	3
	кр-105
	н/д*
	43/25
	P3KRT
	Эксплуатационная
	ЭЦВ-8-12,5-90
	н/д*

	4
	кр-106
	н/д*
	42/27
	P3KRT
	Эксплуатационная
	ЭЦВ-8-12,5-90
	н/д*

	8
	нж-531
	н/д*
	27/20
	P3KRT
	Эксплуатационная
	ЭЦВ-8-25-110
	н/д*

	9
	7-227
	н/д*
	38/26,5
	P3KRT
	Эксплуатационная
	ЭЦВ-8-25-110
	н/д*

	9а
	нж-534
	н/д*
	28/23
	P3KRT
	Эксплуатационная
	ЭЦВ-8-25-110
	н/д*

	10
	нж-533
	н/д*
	21/28
	P3KRT
	Эксплуатационная
	ЭЦВ-8-25-110
	н/д*

	11
	7-224
	н/д*
	30/22
	P3KRT
	Эксплуатационная
	ЭЦВ-8-40-100
	н/д*

	11а
	нж-532
	н/д*
	26/18,5
	P3KRT
	Эксплуатационная
	ЭЦВ-8-40-100
	н/д*

	12
	нж-535
	н/д*
	33/21
	P3KRT
	Эксплуатационная
	ЭЦВ-8-25-110
	н/д*

	13
	7-226
	н/д*
	42/29
	P3KRT
	Эксплуатационная
	ЭЦВ-8-25-110
	н/д*

	13а
	нж-536
	н/д*
	27/21
	P3KRT
	Эксплуатационная
	ЭЦВ-8-40-100
	н/д*

	17
	кр-108
	н/д*
	34/22
	P3KRT
	Эксплуатационная
	ЭЦВ-8-40-100
	н/д*

	23
	7-756
	н/д*
	34/27
	P3KRT
	Эксплуатационная
	ЭЦВ-8-40-100
	н/д*


* н/д - данные отсутствуют.
Водопроводные очистные сооружения И НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

ООО «Аквалидер»
Вода из скважин по двум водоводам подается на два аэратора-дегазатора, объемом 60 м3 каждый, в которых при принудительной подаче воздуха происходит ее аэрация и отделение свободной углекислоты и метана. Аэрированная вода самотеком поступает в одну промежуточную емкость объемом 60 м3, где происходит дополнительное насыщение воды кислородом и удаление попутных газов через вентиляционные трубы естественным путем. Далее вода проходит двухступенчатое обезжелезивание методом фильтрования. Первоначально через песчаные фильтры (18 шт.), затем через активированный уголь АЕ-5 ГОСТ 20777-75 (3 шт.). 

Эффективность водоподготовки высокая: содержание железа снижается с 3,2 до 0,29 мг/л.

Пройдя обезжелезивание и обеззараживание очищенная, вода поступает в два резервуара чистой воды объемом 1000 м3.

Принципиальная схема ВОС эксплуатируемых ООО «Аквалидер» приведена на рисунке 2.2.2.1.
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Рисунок 2.2.2.1. Принципиальная схема ВОС ООО «Аквалидер»

Перечень оборудования на ВОС эксплуатируемых ООО «Аквалидер» представлен в таблице 2.2.2.3.

Таблица 2.2.2.3. Характеристика оборудования на ВОС ООО «Аквалидер»

	№

п/п
	Наименование
	Техническая характеристика
	Кол-во, шт.
	Год установки

	1
	Резервуар чистой воды
	V=2000 м3
	2
	1988

	2
	Дегазатор-аэратор
	V=3*60 м3
	1
	2013

	3
	Турбовоздуходувка SCL K07-MS
	G=96 м3/ч, Р=400 мбар, N=4 кВт
	1
	2013

	4
	Компрессор винтовой U18,5/8
	G=2,64 м3/мин, Р=8 кг/см2, N=18 кВт
	1
	2006

	5
	Компрессор поршневой 2 ВМ-4-27/9
	G=27-35,5 м3/мин, Р=до 9 кг/см2, N=144-72 кВт
	1
	1995

	6
	Песчаный фильтр
	н/д
	18
	н/д

	7
	Угольный фильтр
	н/д
	3
	н/д


Необходимый напор и давление воды в системе водоснабжения обеспечиваются насосами станций первого и второго подъема. В таблице 2.2.2.4. представлен перечень насосного оборудования, установленного на водоочистных сооружениях и насосных станциях, эксплуатируемых ООО «Аквалидер».

Таблица 2.2.2.4. Перечень насосного оборудования, установленного на ВОС ООО «Аквалидер»
	Количество
	Тип
	Производительность,
м3/час
	Напор, м
	Мощность эл. двигателя, кВт
	Частота
вращения,
об/мин
	Год установки

	Насосы системы очистки

	Насос №3
	Т 20-320-4
	665
	28
	37
	н/д*
	2004

	Насос №4
	Т 20-320-4
	665
	28
	37
	н/д*
	2004

	Насос №5
	Т 12-190-2
	280
	40
	22
	н/д*
	2011

	Насос №6
	Т 15-275-4
	325
	22,5
	15
	н/д*
	2011

	Насос №7
	Т 15-275-4
	325
	22,5
	15
	н/д*
	2011

	Насосная станция 2-го подъема (подача на город)

	Насос №1
	Т 12-230-2
	365
	64
	45
	н/д*
	2004

	Насос №2
	Т 12-230-2
	365
	64
	45
	н/д*
	2004

	Насос №3
	СЭ 500/70
	700
	70
	160
	3000
	2000

	Насос №4
	СЭ 500/70
	700
	70
	160
	3000
	2003

	Насос №5
	Т 10-190-2
	210
	37,5
	15
	н/д*
	2010


* н/д - данные отсутствуют.
Водонапорные станции на сетях централизованного водоснабжения ООО «Аквалидер» отсутствуют.
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»

Водоочистные сооружения в западной части промышленной зоны г. Покачи, эксплуатируемые ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» построены в 2000 годы.

Очистка воды, прошедшей процесс дегазации и аэрации, происходит через две параллельные связки фильтров первой и второй ступени (см. рисунок 2.2.2.2.), ФОВ-2,6-0,6, в качестве наполнителя в котором выступают дробленый антрацит, кварцевый песок и мраморная крошка, и ФСУ-2,6-0,6, заполненный зернами активированного угля.

Обеззараживание воды осуществляется на входе станции путем дозирования гипохлорита кальция. Перед подачей воды потребителю вода проходит антибактериальную обработку УФ-излучением на установке БАКТ-100.

Периодически проводится хлорирование артезианских скважин и водоводов (1 раз в квартал и при сезонных мероприятиях).

Перечень оборудования на ВОС эксплуатируемых ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» представлен в таблице 2.2.2.5.

Таблица 2.2.2.5. Характеристика оборудования на ВОС ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»
	№
п/п
	Наименование
	Марка
	Рабочие параметры
	Кол-во

	1
	Дегазатор
	-
	Д=2400мм; Н=4500мм; V=34м3
	2

	2
	Промежуточная емкость
	-
	L=6,68m; Ш=2,6m; H=2,5m
	1

	3
	Резервуар дегазированной воды
	РВС
	Д=12360мм; Н=8870мм; V=1000м3
	1

	4
	Резервуар чистой воды
	РВС
	Д=12360мм; Н=8870мм; V=1000м3
	1

	5
	Фильтр
	ФОВ-2,6-0,6
	Н=3,7м; Д=2,6м; Q=42,5 м3/ч; V=13,6м3
	3

	6
	Фильтр
	ФСУ-2,6-0,6
	Н=3,7м; Д=2,6м; Q=42,5 м3/ч; У=13,6м3
	1

	7
	Компрессорная установка
	К-3
	Q=2,0м3/ч; Р=10кгм/см2; Vрес. =500.
	1

	8
	Вентилятор
	ВР86-77№6,3
	Q=8,6-12м3/ч; Р=10кгм/см2;
	3

	9
	Электрокалорифер
	ЭКОЦ-40
	Q повоздуху=3500мз/ч; W=47,2кВт; 

Т вых. воздуха=50°C; U=380B
	5

	10
	Аппарат бактерицидный
	БАКТ-100
	Q<100м3/ч; Р<6,0 кг*м/см2
	1

	11
	Бак растворный извести хлорной
	-
	Д=0,5м; Н=0,9м.
	1

	12
	Бак растворный щелочи
	-
	Д=0,5м; Н=0,9м.
	1

	13
	Бак расходный извести хлорной
	-
	Д=0,5м; Н=0,9м.
	1

	14
	Бак расходный щелочи
	-
	Д=0,5м; Н=0,9м.
	1
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Рисунок 2.2.2.2. Технологическая схема ВОС ООО «ЛУКОЙЛ – ЭНЕРГОСЕТИ»
В таблице 2.2.2.6. представлен перечень насосного оборудования, установленного на водоочистных сооружениях ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ».

Таблица 2.2.2.6. Перечень насосного оборудования, установленного на ВОС ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»

	Наименование
	Тип
	Кол-во
	Производительность,
м3/час
	Напор,
м
	Мощность эл. двигателя, кВт
	Частота
вращения,
об/мин
	Год
установки

	Насос рабочий
	КМ100-65-200
	4
	100
	50
	30
	2900
	н/д

	Насос сетевой
	1Д200/90
	2
	200
	90
	90
	2900
	н/д

	Насос сетевой
	Е50/50М
	1
	200
	90
	90
	2900
	н/д

	Промывочный насос
	К150-125-250
	3
	200
	20
	18,5
	1450
	н/д

	Насос взрыхляющий
	ВКС 2/26А-УЗЛ1
	2
	7,2
	26
	4,6
	1450
	н/д

	Насос дозировочный
	НД 25/40 К 14В
	1
	0,025
	100
	0,25
	1500
	н/д

	Насос дозировочный
	НД 25/40 К 14В
	1
	0,025
	100
	0,25
	1500
	н/д


Водонапорные станции на сетях централизованного водоснабжения ООО «ЛУКОЙЛ- ЭНЕРГОСЕТИ» отсутствуют.
ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ

ООО «Аквалидер»
В зоне действия ВОС, эксплуатируемых ООО «Аквалидер», находятся 28,06 км водопроводных сетей. Сети проложены совместно с сетями отопления и имеют сходный с ними тип прокладки.
Согласно предоставленной информации, в 2015 году аварий, повреждений на обслуживаемых данной организацией сетях холодного водоснабжения не зафиксировано.
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»
В зоне действия ВОС, эксплуатируемых ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ», находятся 18,64 км водопроводных сетей. Информация представлена в таблице 2.2.2.7.

Таблица 2.2.2.7. Характеристики сетей водоснабжения ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»
	№
п/п
	Тип
прокладки
	Диаметр трубопровода (наружный), мм
	Год
постройки
	Материал
	Тип изоляции
	Длина, м

	1
	надземная*
	159
	1996
	сталь
	мин. вата
	2014

	2
	надземная*
	219
	1996
	сталь
	мин. вата
	16626

	Всего
	18640


*Примечание: водопроводные сети проложены совместно с сетями отопления ООО «Аквалидер»
1.2.3. Балансы мощности и ресурса

Баланс мощности и ресурса системы водоснабжения г. Покачи в разрезе ООО «Аквалидер», ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» приведены в таблице 2.2.3.1.

Таблица 2.2.3.1.  Расчетные балансы мощности и ресурса системы водоснабжения ООО «Аквалидер», ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»


	Наименование показателей
	ООО «Аквалидер»
	ООО «ЛУКОЙЛ- ЭНЕРГОСЕТИ»

	суммарный проектный дебит скважин, м3/сут
	12562
	40348,8

	проектная производительность ВОС, м3/сут
	8000
	2000

	расход воды на собственные нужды, м3/сут
	187,81
	57,32

	максимальный расход воды на полив и восполнение пожарного резерва, м3/сут
	648,00
	227,8

	потери воды в водопроводной сети, м3/сут
	75,07
	21,46

	максимальный суточный расход питьевой воды, м3/сут
	2534,51
	375,39

	максимальный суточный расход на ВОС, м3/сут
	3445,39
	681,97

	резерв ВОС, м3/сут
	4554,61
	1318,03

	резерв скважин, м3/сут
	8007,39
	39030,77


Анализируя данные представленные в таблице 2.2.3.1., можно отметить, что производительность водоочистных сооружений ООО «Аквалидер» и ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» имеет резервы:
резерв ВОС ООО «Аквалидер» - 4554,61 м3/сут. или 56,9 % от расчетной производительности ВОС;

резерв ВОС ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» - 1318,03 м3/сут. или 65,9 % от расчетной производительности ВОС.

1.2.4. Доля поставки ресурса по приборам учета
Доля поставки воды потребителям г. Покачи по приборам учета по состоянию на 2015 год, составила 97,46 %.

Информация об уровне обеспеченности потребителей г. Покачи приборами учета потребления воды представлена в таблице 2.2.4.1.

Таблица 2.2.4.1. Обеспеченность потребителей приборами учета воды

	Население
	%
	74,55

	Бюджетная сфера
	%
	98,92

	Прочие потребители
	%
	99,47


1.2.5. Зона действия источников ресурсов и дефициты мощности
Водоснабжение потребителей центрального и северо-западного (промышленная зона) районов г. Покачи осуществляет ООО «Аквалидер», эксплуатирующий 17 артезианских скважин и водоочистные сооружения ВОС-8000. В зоне действия ВОС, эксплуатируемых ООО «Аквалидер», находится 28,06 км распределительных водопроводных сетей.
Централизованное водоснабжение потребителей застройки, расположенной в западной части промышленной зоны г. Покачи осуществляет ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ», эксплуатирующий 14 артезианских скважин, а также 36,67 км распределительных водопроводных сетей.
	Наименование показателей
	ООО «Аквалидер»
	ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»

	резерв ВОС, м3/сут
	4554,61
	1318,03

	резерв скважин, м3/сут
	8007,39
	39030,77


Дефицит мощности в системе водоснабжения г. Покачи отсутствует.
1.2.6. Надежность работы системы

Основной характеристикой надежности работы системы водоснабжения, является способность обеспечивать непрерывную поставку ресурса потребителям с качественными показателями установленными действующими требованиями и нормами.

Согласно представленной информации на сетях и объектах водоснабжения г. Покачи, за период 2013-2015 годы, аварий не зафиксировано. Водоочистные сооружения обеспечивают очистку питьевой воды до требуемого уровня (п. 2.2.7).

1.2.7. Качество поставляемого ресурса

Функции по контролю качества питьевой воды в разводящей сети в зоне действия своего источника осуществляет аккредитованная химико-бактериологическая лаборатория ООО «Аквалидер» на основании аттестата № РОСС RU. 0001.21ПЖ06, выданного Федеральной службой по аккредитации 02 декабря 2013 года и действительного до декабря 2018 года.

В таблице 2.2.7.1. представлены показатели качества питьевой воды на выходе из ВОС ООО «Аквалидер» перед подачей в систему централизованного водоснабжения.
Таблица 2.2.7.1. Результат лабораторных исследований качества питьевой воды на выходе из ВОС ООО «Аквалидер»
	№

п/п
	Наименование показателя
	НД на МВИ
	Ед. изм.
	Значение
	Хар-ка погрешности (при Р=0,95)
	Норматив

	1
	Запах
	ГОСТ 3351-74
	Баллы
	1
	-
	2

	2
	Вкус
	ГОСТ 3351-74
	Баллы
	1
	-
	2

	3
	Цветность
	ГОСТ Р 52769-2007
	град.
	19,8
	4,0
	20

	4
	Мутность
	ГОСТ 3351-74
	мг/дм3
	<0,58
	-
	1,5

	5
	Жесткость
	ГОСТ Р 52407-2005
	°ж
	2,13
	0,32
	7

	6
	Перманганатная

окисляемость
	ПНДФ 14.1:2.3-99
	мгО/дм3
	5,0
	-
	5

	7
	Водородный показатель
	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
	ед. pH
	6,9
	0,2
	6-9

	8
	Сухой остаток
	ГОСТ 18164-72
	мг/дм5
	118,8
	10,0
	1000

	9
	Нефтепродукты
	ПНДФ 14.1:2:4. 128-98
	мг/дм3
	0,015
	0,006
	0,1

	10
	Фенольный индекс
	ПНДФ 14.1:2.4-02
	мг/дм3
	<0,0005
	-
	0,25

	11
	Железо
	ГОСТ 4011-74
	мг/дм3
	0,21
	0,08
	0,3

	12
	Марганец
	ГОСТ 4974-72
	мг/дм3
	0,081
	0,02
	0,1

	13
	Медь
	ГОСТ 4388-72
	мг/дм5
	0,004
	0,001
	1,0

	14
	Сульфаты
	ГОСТ 4389-72
	мг/дм5
	5,29
	1,48
	500

	15
	Хлориды
	ГОСТ 4245-72
	мг/дм5
	6,8
	0,5
	350

	16
	Ион аммония
	ГОСТ 4192-82
	мг/дм3
	1,75
	0,18
	2

	17
	Нитрат-ион
	ГОСТ 18826-73
	мг/дм3
	3,07
	0,92
	45

	18
	Нитрит-ион
	ГОСТ 4192-82
	мг/дм3
	0,014 
	0,001
	3


Анализируя данные представленные в таблице 2.2.7.1., можно сделать вывод, что вода, подаваемая в систему централизованного водоснабжения г. Покачи ООО «Аквалидер», соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».
В целях осуществления контроля качества на ВОС ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» реализуются следующие мероприятия:

- отбор проб и анализов на химический состав и остаточный хлор в процессе очистки воды оперативным персоналом с двухчасовой периодичностью;

- отбор проб и анализов на химический состав на содержание железа, а также контроль PH, цветность и остаточный хлор 2 раза в сутки собственной лабораторией;

- анализ воды испытательным лабораторным центром Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе в г. Лангепас и в г. Покачи», действующим согласно аттестату аккредитации № РОСС RU.0001.510429, действительному до 29.12.2018.
В таблицах 2.2.7.2. и 2.2.7.3. представлены результаты лабораторных исследований качества воды, добытой из артезианской скважины № 7-224 16.06.2014, и питьевой воды на выходе из ВОС ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» перед подачей в систему централизованного водоснабжения.
Таблица 2.2.7.2. Результат лабораторных исследований качества воды, добытой из артезианской скважины № 7-224 «ЛУКОИЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»

	№ п/п
	Определяемые
показатели
	Результаты
исследований
	Гигиенический норматив, не более
	Единицы
измерения
	НД на методы исследований

	1. Органолептические показатели:

	1
	Запах
	2
	2
	баллы
	ГОСТ 3351-74

	2
	Привкус
	2
	2
	баллы
	ГОСТ 3351-74

	3
	Цветность
	16
	20
	град.
	ГОСТ Р 52769-07

	4
	Мутность
	0,70
	1,5
	мг/л
	ГОСТ 3351-74

	2. Обобщенные показатели:

	1
	Водородный

показатель
	6,88
	В пределах 6-9
	Ед. pH
	ПНДФ 14.1:2:4.121-97

	2
	Жесткость общая
	2,5
	7,0
	град. Ж
	ПНДФ 14.1:89-97

	3
	Общая минерализация (сухой остаток)
	144,0
	1000,0
	Мг/дм3
	ПНДФ14.1:2.114-01

	4
	Окисляемость перманганатная
	4,92
	5,0
	Мг-экв/л
	ПНДФ 14.1:2:4.154-99

	5
	Нефтепродукты
	0,046
	ОД
	Мг/л
	ПНДФ 14.1:2:4.128-98

	6
	Поверхностно активные вещества (ПАВ), анионактивные
	Менее 0,025
	0,5
	Мг/л
	ПНДФ 14.1:2:4.158-00

	7
	Фенольный индекс
	0,0030
	0,25
	Мг/л
	ПНДФ 14.1:2:4.182-02

	3. Неорганические вещества:

	1
	Бериллий
	Менее 0,00005
	0,0002
	Мг/л
	ГОСТ 18294

	2
	Бор
	0,14
	0,5
	Мг/л
	ГОСТ Р 51210-98

	3
	Железо
	3,63
	0,3
	Мг/л
	ПНДФ 14.1:2.50-96

	4
	Кадмий
	Менее 0,0001
	0,001
	Мг/л
	ГОСТ Р 51309-99

	5
	Марганец
	0,09
	ОД
	Мг/л
	ГОСТ 4974-72

	6
	Медь
	0,0058
	1,0
	Мг/л
	ГОСТ Р 51309-99

	7
	Молибден
	Менее 0,0025
	0,25
	Мг/л
	ГОСТ 18308-72

	8
	Мышьяк
	Менее 0,005
	0,05
	Мг/л
	ГОСТ 4152-89

	9
	Нитраты
	0,88
	45
	Мг/л
	ПНДФ 14.1:2.4-95

	10
	Ртуть
	Менее 0,00005
	0,0005
	Мг/л
	ГОСТ Р 51212-98

	11
	Свинец
	Менее 0,001
	0,03
	Мг/л
	ГОСТ Р 51309-99

	4. Микробиология:

	1
	Общие колиформные бактерии
	Не обнаружено
	не допускается
	КОЕ в 100 мл
	МУК 4.2.1018-01

	2
	Термотолерантные колиформные бактерии
	Не обнаружено
	не допускается
	КОЕ в 100 мл
	МУК 4.2.1018-01

	3
	Общее микробное число (37)
	0
	не более 50
	КОЕ в 1 мл
	МУК 4.2.1018-01



Таблица 2.2.7.3. Результат лабораторных исследований качества питьевой воды на выходе из ВОС ООО «ЛУКОИЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» перед подачей в систему централизованного водоснабжения

	№ п/п
	Определяемые
показатели
	Результаты
исследований
	Гигиенический норматив, не более
	Единицы
измерения
	НД на методы исследований

	1. Органолептические показатели:

	1
	Запах
	-
	2
	баллы
	ТОСТ 3351-74

	2
	Привкус
	-
	2
	баллы
	ТОСТ 3351-74

	3
	Цветность
	-
	20
	град.
	ТОСТ Р 52769-07

	4
	Мутность
	-
	1,5
	мг/л
	ТОСТ 3351-74

	2. Неорганические вещества:

	1
	Железо
	0,17
	0,3
	Мг/л
	ПНД Ф 14.1:2.50-96

	3. Микробиология:

	1
	Общие колиформные бактерии
	Не обнаружено
	не допускается
	КОЕ в 100 мл
	МУК 4.2.1018-01

	2
	Термотолерантные колиформные бактерии
	Не обнаружено
	не допускается
	КОЕ в 100 мл
	МУК 4.2.1018-01

	3
	Общее микробное число (37)
	30
	не более 50
	КОЕ в 1 мл
	МУК 4.2.1018-01


Анализируя данные представленные в таблице 2.2.7.2., 2.2.7.3., можно отметить, что вода, подаваемая в централизованную систему водоснабжения западной части промышленной зоны г. Покачи, соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».
1.2.8. Воздействие на окружающую среду

В результате выполненного анализа существующего положения в системе водоснабжения г. Покачи вредного воздействия на окружающую среду при снабжении и хранении химических реагентов, используемых в водоподготовке, не выявлено.

1.2.9. Анализ финансового состояния организации водопроводно-канализационного хозяйства, тарифов на холодную воду
Анализ финансового состояния ООО «Аквалидер» в г. Покачи

Анализ финансового состояния ООО «Аквалидер», выполнен на основе годовой финансовой отчетности за период 2014-2015 гг.

Проведение анализа финансового состояния необходимо с целью выявления наличия/отсутствия возможности финансирования части мероприятий настоящей программы за счет собственных средств. 

Для определения наличия (или отсутствия) возможности финансирования реализации мероприятий настоящей программы за счет собственных средств ООО «Аквалидер» ключевыми являются:

· результаты анализа структуры источников средств предприятия;

· результаты анализа ликвидности и финансовой устойчивости;

· анализ рентабельности;

· анализ планового, фактического и утвержденного Региональной службой по тарифам ХМАО-Югры размера тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения.

Результаты анализа структуры источников средств ООО «Аквалидер» представлены в таблице 2.2.9.1.
Данные анализа структуры источников средств свидетельствуют о том, что в период 2014-2015 гг. источники средств формировались за счет заемных средств. 
Таблица 2.2.9.1. Анализ структуры источников средств 

	№ п\п
	Показатели, тыс. руб.
	2015 год
	2014 год
	Изменения период 2015-2014 гг. (тыс. руб.)
	Темп прироста (2015-2014 гг.), %

	
	
	конец года
	конец года
	
	

	1
	Всего источников средств, в т.ч.:
	12516
	8995
	3521
	39

	1.1.
	Собственные средства
	-10
	-3030
	3020
	-99,7

	1.2.
	Заемные средства, в т.ч.:
	12526
	12025
	501
	4

	1.2.1.
	Кредиторская задолженность
	6 268
	6 446
	-178
	-3

	1.2.1.
	Прочие обязательства
	6 258
	5 579
	679
	12


Необходимо отметить, что к концу 2015 года заемные средства на 50,04 % сформированы за счет кредиторской задолженности и 49,96 за счет оценочных обязательств. 

Результаты анализа показателей ликвидности ООО «Аквалидер» представлены в таблице 2.2.9.2.

Таблица 2.2.9.2. Анализ показателей ликвидности ООО «Аквалидер»

	№ п\п
	Показатели
	Нормативное значение
	2014 год
	2015 год

	
	
	
	на конец года
	на конец года

	1
	Коэффициент текущей ликвидности
	от 1,5 до 2,5
	0,65
	1,00

	2
	Коэффициент быстрой ликвидности
	более 0,8
	0,003
	0,03

	3
	Коэффициент абсолютной ликвидности
	более 0,2
	0,003
	0,03


Деятельность ООО «Аквалидер» характеризуется низким уровнем ликвидности, что объясняется в первую очередь отсутствием достаточного объема текущих оборотных активов, необходимого для погашения задолженности. 

Низкий коэффициент быстрой и абсолютной ликвидности свидетельствует о недостаточном объеме высоколиквидных активов (таких как денежные средства, краткосрочные финансовые вложения, дебиторская задолженность платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), которые можно использовать на погашение краткосрочных обязательств.

В таблице 2.2.9.3. представлены результаты расчета показателей финансовой устойчивости.
Таблица 2.2.9.3. Анализ показателей финансовой устойчивости ООО «Аквалидер»
	№ п\п
	Показатели
	Нормативное значение
	2014 год
	2015 год

	
	
	
	на конец периода
	на конец периода

	1
	Коэффициент автономии 
	> 0,6
	-0,54
	-0,002

	2
	Коэффициент финансовой зависимости
	0,50
	1,54
	1,00

	3
	Коэффициент обеспеченности оборотного капитала собственными источниками финансирования
	≥0,1
	-0,54
	-0,002

	4
	Коэффициент маневренности
	≥0,2
	-1,00
	-1,00


Низкий коэффициент автономии свидетельствует о недостаточной доле собственных средств в общей стоимости всех средств ООО «Аквалидер», коэффициент финансовой зависимости выше нормы и составляет порядка 1,54, что свидетельствует о зависимости предприятия от внешних денежных средств (обязательств). На конец периода 2014-2015 года наблюдается отсутствие обеспеченности собственными источниками финансирования и финансовой устойчивости. Значение коэффициента маневренности собственных средств к концу 2015 г равен -1, что является показателем неустойчивого финансового состояния организации в сочетании с тем, что средства вложены в медленно реализуемые активы (основные средства), а оборотный капитал формировался за счет заемных средств.

Анализ рентабельности ООО «Аквалидер» представлен в таблице 2.2.9.4. 

Таблица 2.2.9.4. Анализ рентабельности ООО «Аквалидер»

	№ п\п
	Показатели
	2014 год 
	2015 год

	
	
	конец периода
	конец периода

	1
	Общая рентабельность, %
	-2,2
	6,6

	2
	Рентабельность продаж, %
	-14,1
	-10,3

	3
	Рентабельность активов, %
	-19,7
	58,5


Показатели общей рентабельности, рентабельности продаж и рентабельности активов к концу 2015 года характеризуются положительной динамикой.  Общая рентабельность на конец 2015 г. составила 6,6 %. Рентабельность продаж составила -10,3 %.
Результаты проведения финансовой диагностики свидетельствуют о высокой доле заемных средств в соотношении собственного капитала в источниках средств предприятия, низкой ликвидности и финансовой неустойчивости. 

На основании вышеизложенного необходимо:

· предусмотреть большей частью бюджетное финансирование мероприятий Программы;
· предусмотреть возможность финансирования мероприятий программы в части водоснабжения за счет установления прибыли в тарифе на водоснабжение в размере, не превышающем допустимый рост тарифов.
Анализ финансового состояния ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» в г. Покачи
По правилам ведения бухгалтерского учета ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» не делает годовую финансовую отчетность отдельно по деятельности в г. Покачи, в связи с чем произвести анализ финансового состояния организации не представляется возможным.
Анализ тарифов на питьевую воду, установленные ООО «Аквалидер» в г. Покачи

В таблице 2.2.9.5. представлены данные по тарифам на питьевую воду, установленные ООО «Аквалидер» в г. Покачи в 2014-2016 гг.
Таблица 2.2.9.5. Тарифы на питьевую воду, установленные ООО «Аквалидер» в г. Покачи в 2014-2016 гг.
	№ п\п
	Показатели
	2014 год
	2015 год
	2016 год

	
	
	с 01.01.14 по 30.06.14
	с 01.07.14 по 31.12.14
	с 01.01.15 по 30.06.15
	с 01.07.15 по 31.12.15
	с 01.01.16 по 30.06.16
	с 01.07.16 по 31.12.16

	1
	тариф на питьевую воду для иных потребителей (без НДС), руб./м3
	29,17
	30,42
	30,42
	34,04
	34,04
	38,09

	2
	тариф на питьевую воду для населения (с НДС)*, руб./м3
	29,17
	30,42
	30,42
	34,04
	34,04
	38,09


* НДС не облагается в соответствии с главой 26.2 «Упрощенная система налогообложения» Налогового кодекса Российской Федерации.

Соотношение тарифов на питьевую воду, установленных для ООО «Аквалидер», утвержденных Региональной службой по тарифам ХМАО-Югры и предельного максимального уровня тарифов, установленных в среднем по ХМАО-Югре в период 2015-2016 гг., графически представлено на рисунке 2.2.9.1.
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Рисунок 2.2.9.1. Соотношение предельного максимального и утвержденного уровня тарифа на питьевую воду в период 2015-2016 гг.

Необходимо отметить, что рост тарифов на питьевую воду, установленных на 2015-2016 гг., превышает предельный индекс максимально возможного изменения тарифов на услуги организаций ВКХ, установленный в среднем по ХМАО-Югре. 

Анализ тарифов на питьевую воду, установленные ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» в г. Покачи
В таблице 2.2.9.6. представлены данные по тарифам на питьевую воду, установленные ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» в г. Покачи в 2014-2016 гг.
Таблица 2.2.9.6. Тарифы на питьевую воду, установленные ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» в г. Покачи в 2014-2016 гг.

	№ п\п
	Показатели
	2014 год
	2015 год
	2016 год

	
	
	с 01.01.14 по 30.06.14
	с 01.07.14 по 31.12.14
	с 01.01.15 по 30.06.15
	с 01.07.15 по 31.12.15
	с 01.01.16 по 30.06.16
	с 01.07.16 по 31.12.16

	1
	тариф на питьевую воду для иных потребителей (без НДС), руб./м3
	52,45
	54,69
	54,69
	61,05
	61,05
	63,39

	2
	тариф на питьевую воду для населения (с НДС), руб./м3
	61,89
	64,53
	64,53
	72,04
	72,04
	74,80


Соотношение тарифов на питьевую воду, установленных для ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГО», утвержденных Региональной службой по тарифам ХМАО-Югры и предельного максимального уровня тарифов, установленных в среднем по ХМАО-Югре в период 2015-2016 гг., графически представлено на рисунке 2.2.9.2.
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Рисунок 2.2.9.2. Соотношение предельного максимального и утвержденного уровня тарифа на питьевую воду в период 2015-2016 гг.

Необходимо отметить, что рост тарифов на питьевую воду, установленных на 2015-2016 гг., не превышает предельный индекс максимально возможного изменения тарифов на услуги организаций ВКХ, установленный в среднем по ХМАО-Югре. 

1.2.10. Анализ структуры тарифов на холодную воду

Анализ структуры тарифа на питьевую воду, установленного ООО «Аквалидер» в г. Покачи
Анализ структуры тарифов на питьевую воду произведен на основе фактических данных за 2015 год, подлежащих раскрытию на официальном портале Региональной службы по тарифам ХМАО-Югры по раскрытию информации. 

Анализ структуры и динамики изменения фактических расходов, понесенных при оказании услуги снабжения питьевой водой в 2015 г., представлен в таблице 2.2.10.1.

Таблица 2.2.10.1. Анализ структуры фактических расходов, понесенных при оказании услуги снабжения питьевой водой в 2015 г.

	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	2015 год (очищенная вода)
	Удельный вес в структуре себестоимости, % 

	1
	Выручка от регулируемой деятельности
	тыс. руб.
	30 188,76
	

	2
	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая:
	тыс. руб.
	29 666,44
	100,00

	2.1
	Расходы на оплату холодной воды, приобретаемой у других организаций для последующей подачи потребителям
	тыс. руб.
	0,00
	0,00

	2.2
	Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе
	тыс. руб.
	2 787,35
	9,40

	2.2.1
	Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности)
	руб.
	4,83
	

	2.2.2
	Объем приобретения электрической энергии
	тыс. кВт.ч
	576,52
	

	2.3
	Расходы на хим.реагенты, используемые в технологическом процессе
	тыс. руб.
	25,41
	0,09

	2.4
	Расходы на оплату труда основного производственного персонала
	тыс. руб.
	324,19
	1,09

	2.5
	Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала
	тыс. руб.
	100,20
	0,34

	2.6
	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала
	тыс. руб.
	1 031,08
	3,48

	2.7
	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала
	тыс. руб.
	308,98
	1,04

	2.8
	Расходы на амортизацию основных производственных средств
	тыс. руб.
	0,00
	0,00

	2.9
	Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности
	тыс. руб.
	5 418,66
	18,27

	2.10
	Общепроизводственные расходы
	тыс. руб.
	4 931,63
	16,62

	2.11
	Общехозяйственные расходы
	тыс. руб.
	1 373,17
	4,63

	2.12
	Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств, в том числе:
	тыс. руб.
	335,90
	1,13

	2.13
	Расходы на услуги производственного характера, оказываемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса
	тыс. руб.
	12 421,82
	41,86

	2.14
	Прочие расходы, которые подлежат отнесению к регулируемым видам деятельности в соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013)
	тыс. руб.
	608,05
	2,05

	2.14.1
	Водный налог
	тыс. руб.
	146,70
	

	2.14.2
	Расходы на услуги банка
	тыс. руб.
	28,06
	

	2.14.3
	Единовременные вознаграждения
	тыс. руб.
	30,70
	

	2.14.4
	Единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения
	тыс. руб.
	291,09
	


	2.14.5
	Исполнение расходных обязательств предыдущих периодов
	тыс. руб.
	111,50
	

	3
	Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности
	тыс. руб.
	522,32
	

	4
	Объем отпущенной потребителям воды,

определенный по приборам учета и расчетным путем
	тыс. м3
	819,46
	


Графически структура себестоимости услуги снабжения питьевой водой ООО «Аквалидер», по данным 2015 г. представлена на рисунке 2.2.10.1.
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Рисунок 2.2.10.1. Структура себестоимости услуги снабжения питьевой водой ООО «Аквалидер» по данным 2015 г., %

В структуре себестоимости производимых товаров (оказываемых услуг) по данным за 2015 год наибольшую долю затрат занимают расходы на услуги производственного характера, оказываемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса (41,86 %), аренда имущества (18,27 %), 16,62 % составляют общепроизводственные расходы.

Анализ структуры тарифа на питьевую воду, установленного ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» в г. Покачи
Анализ структуры тарифов на питьевую воду произведен на основе фактических данных за 2015 год, подлежащих раскрытию на официальном портале Региональной службы по тарифам ХМАО-Югры по раскрытию информации. 

Анализ структуры и динамики изменения фактических расходов, понесенных при оказании услуги снабжения питьевой водой в 2015 г., представлен в таблице 2.2.10.2.
Таблица 2.2.10.2. Анализ структуры фактических расходов, понесенных при оказании услуги снабжения питьевой водой в 2015 г.

	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	2015 год (очищенная вода)
	Удельный вес в структуре себестоимости, % 

	1
	Выручка от регулируемой деятельности
	тыс. руб.
	6 420,02
	

	2
	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая:
	тыс. руб.
	13 173,08
	100,00

	2.1
	Расходы на оплату холодной воды, приобретаемой у других организаций для последующей подачи потребителям
	тыс. руб.
	0,00
	0,00

	2.2
	Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе
	тыс. руб.
	3 851,99
	29,24

	2.2.1
	Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности)
	руб.
	3,17
	

	2.2.2
	Объем приобретения электрической энергии
	тыс. кВт.ч
	1 215,53
	

	2.3
	Расходы на хим.реагенты, используемые в технологическом процессе
	тыс. руб.
	262,53
	1,99

	2.4
	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала
	тыс. руб.
	3 058,50
	23,22

	2.5
	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала
	тыс. руб.
	1 254,84
	9,53

	2.6
	Расходы на амортизацию основных производственных средств
	тыс. руб.
	2,11
	0,02

	2.7
	Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности
	тыс. руб.
	179,02
	1,36

	2.8
	Общепроизводственные расходы
	тыс. руб.
	0,00
	

	2.9
	Общехозяйственные расходы
	тыс. руб.
	306,55
	2,33

	2.10
	Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств, в том числе:
	тыс. руб.
	887,00
	6,73

	2.11
	Расходы на услуги производственного характера, оказываемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса
	тыс. руб.
	2 547,36
	19,33

	2.12
	Прочие расходы, которые подлежат отнесению к регулируемым видам деятельности в соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013)
	тыс. руб.
	823,17
	6,25

	3
	Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности
	тыс. руб.
	-6753,06
	

	4
	Объем отпущенной потребителям воды,

определенный по приборам учета и расчетным
	тыс. м3
	144,54
	

	5
	Среднегодовой тариф 
	руб./м3
	44,42
	


Графически структура себестоимости услуги снабжения питьевой водой ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» по данным 2015 г. представлена на рисунке 2.2.10.2.
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 Рисунок 2.2.10.2. Структура себестоимости услуги снабжения питьевой водой ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» по данным 2015 г., %

В структуре себестоимости производимых товаров (оказываемых услуг) по данным за 2015 год наибольшую долю затрат занимают расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе (29,24 %), расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала (23,22 %), 19,33 % составляют расходы на услуги производственного характера, оказываемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса.
1.2.11. Технические и технологические проблемы в системе
По информации, полученной от эксплуатирующих организаций ООО «Аквалидер», ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ», предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды – не выдавалось.

По данным ООО «Аквалидер», ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ», технические и технологические проблемы в системе централизованного водоснабжения г. Покачи отсутствуют.
1.3. Анализ существующего состояния системы водоотведения
1.3.1. Институциональная структура (организации, работающие в данной сфере, действующая договорная система и система расчетов за поставляемые ресурсы)
В соответствии с действующей Схемой водоотведения муниципального образования город Покачи гарантирующей организацией в сфере водоотведения определено ООО «Аквалидер».

Система договоров с потребителями: в соответствии с действующим законодательством гарантирующая организация заключает договоры на предоставление услуг водоотведения с исполнителями коммунальных услуг (управляющими компаниями и ТСЖ), бюджетными и прочими потребителями. Также возможно заключение договоров с собственниками помещений в многоквартирных домах в случаях и порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации № 354 от 06.05.2011 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

Порядок расчетов за коммунальные услуги: Расчеты по договорам с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями осуществляются напрямую на расчетный счет гарантирующей организации. Расчеты с населением осуществляются через отделения и банкоматы банков.
1.3.2. Характеристика системы водоотведения
Сбор, отведение и очистку сточных вод на территории г. Покачи осуществляет ООО «Аквалидер». 

Численность обслуживаемого населения составляет 17995 человек, расходы стока по состоянию на 2016 г. – 907,26 тыс. м3/сут.

В технологической зоне водоотведения на канализационные очистные сооружения (далее – КОС), эксплуатируемые ООО «Аквалидер», находятся следующие объекты муниципальной собственности администрации г. Покачи:

Канализационные очистные сооружения (далее – КОС);

Канализационные насосные станций (далее – КНС) – 9 единиц;

Канализационные сети – 24,33 км.
Система канализации, эксплуатируемая ООО «Аквалидер» - самотечно-напорная. Сточные воды по существующей системе самотечных коллекторов поступают на КНС, после чего перекачиваются на КОС.

Централизованная канализация подведена ко всем капитальным зданиям и сооружениям г. Покачи, за исключением объектов, расположенных в западной части промышленной зоны, расположенной в 14 км от основной городской застройки, а также жилых домов индивидуальной застройки в 4 микрорайоне по ул. Мира (дома № 21-31 по нечетной стороне), ул. Виноградная, ул. Кедровая, ул. Песчаная, ул. Прохладная. Указанная часть застройки города оснащена выгребами и септиками. Сточные воды из септиков и выгребов вывозятся специализированными ассенизаторскими машинами на КОС.

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ООО «Аквалидер»
В соответствии с существующим положением, в системе водоотведения г. Покачи сложилась одна технологическая зона централизованного водоотведения ООО «Аквалидер», включающая себя 4 планировочные микрорайона, а также северо-восточную часть г. Покачи.

Проектная мощность КОС, эксплуатируемых ООО «Аквалидер» 7000 м3/сут, способ очистки сточных вод – механический, биологический, обеззараживание, сооружения введены в эксплуатацию в 1989 году.
Принципиальная схема канализационных очистных сооружений г. Покачи представлена на рисунке 2.3.2.1.

КОС, эксплуатируемые ООО «Аквалидер», состоят из следующих сооружений:

1. Резервуар для очистки сточных вод объемом 5000 м3 – 3 шт. год установки 1989, каждый из которых включает в себя следующее оборудование:

· приемную камеру;

· решетку с ручной очисткой;

· тангенциальную песколовку;

· аэротенк;

· вторичный отстойник.

2. Блок доочистки из фильтров с загрузкой типа «пенополистерол» объемом 60 м3, год установки 2001 – 4 шт.;

2. Насос канализационной станции марки Grundfos серии S («SARLIN») SV-072, мощностью 7,4 кВт, производительностью 115 м3/час, год установки 1998 – 1 шт.;
3. Установка ультрафиолетового обеззараживания УДВ – 160/96 производительностью 160 м3/ч, год установки 2000 – 3 шт.;
4. Воздуходувка – 2 ед. (турбокомпрессоры РТКВ-100-70Ж, производительностью 6000 м3/час каждый);
5. Насос промывной «ГНОМ» 53-10 Т производительностью 60 м3/час, год установки 2001 – 1 шт.;
6. Вентилятор принудительной вентиляции ВЦ-14/46 производительностью 720 м3/час, мощностью 1,5 кВт, год установки 1995 – 2 шт.;
7. Резервуар промывной воды объемом 100 м3, год установки 1989 – 1 шт.;
8. Иловые площадки – 3 шт., общей площадью – 1680 м2;
9. Песковые площадки – 3 шт., общей площадью – 1120 м2.
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Рисунок 2.3.2.1.  Принципиальная схема канализационных очистных сооружений г. Покачи

Сточные воды на очистку поступают на КОС от канализационных насосных станций города двумя напорными коллекторами, соединяющимися на входе в один трубопровод (рисунок 2.2.3.1.). По трубопроводу сточные воды поступают в аэротенки (резервуары очистки сточных вод) № 1, № 2, № 3. В голове аэротенка – приемной камере, где установлена решетка, происходит задержание крупного мусора. Из приемной камеры сточные воды поступают в тангенциальную песколовку аэротенка. В песколовке задерживаются вещества минерального происхождения. 

Отфильтрованные сточные воды с песковых площадок поступают в канализационную насосную станцию и оттуда перекачиваются в приемную камеру аэротенка. После тангенциальных песколовок сточные воды поступают в зону аэрации аэротенка, где происходит окисление органических загрязнений с помощью микроорганизмов активного ила и подаваемого двумя воздуходувками воздуха. В зоне аэрации происходит насыщение иловой смеси кислородом. Фактическое время аэрации – 26 часов. Количество растворенного кислорода в сточных водах поддерживается от 2 до 6 мг/л. Сточные воды из зоны аэрации в смеси с активным илом через сливные окна поступают во вторичный отстойник, где происходит отделение активного ила от сточных вод. Часть активного ила (возвратный ил) R-лифтами сжатого воздуха из бункеров вторичного отстойника перекачивается в аэрационную зону аэротенка.

Другая часть активного ила (избыточный ил) из первого бункера по илопроводу R- лифтами сжатого воздуха отводится на иловые площадки. Доза активного ила установлена от 120 до 240 млг/л. Фильтрат с иловых площадок поступает в насосную станцию, а оттуда в приемную камеру аэротенка.

Сточные воды из вторичных отстойников самотеком поступают для дополнительной очистки на фильтры (№ 1, № 2, № 3, № 4) с плавающей загрузкой из пенополистерола. В результате доочистки сточных вод в загрузке фильтров задерживаются мелкодисперсные взвешенные частицы и активный ил, выносимый из отстойников, а также нефтепродукты. 

После фильтров доочистки сточные воды подаются на установки ультрафиолетового обеззараживания, где по мере прохождения сточных вод через камеру облучения, происходит обеззараживание ее ультрафиолетовым излучением. Камера облучения оснащена 96-ю лампами в кварцевых чехлах. Установка оборудована датчиком, измеряющим загрязненность кварцевых ламп и камеры облучения. 

После установки ультрафиолетового обеззараживания сточные воды по самотечному подземному коллектору сбрасываются в реку Ватьеган, место сброса расположено в 4,2 км от устья реки (рисунок 2.3.2.2.). Выпуск в реку оборудован оголовком с растекателем. Коллектор длиной 1086 метров, диаметром 0,5 метра выходит вглубь реки от береговой линии на 12 метров. Глубина залегания от поверхности воды при наименьшем уровне вод 0,5 метра. Тип оголовка выпуска - береговой затопленный.
Для утилизации осадка сточных вод применяются иловые и песковые площадки. В состав иловых полей входят:

· иловые площадки – 3 шт., общей площадью – 1680 м2;

· песковые площадки – 3 шт., общей площадью – 1120 м2.

Основное обезвоживание осадка происходит за счет фильтрации через искусственный дренаж и отведения отстоянной воды с поверхности и разных горизонтов.

Частичное обезвоживание осадка происходит за счет его вымораживания, испарения воды с поверхности.
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Рисунок 2.3.2.2. Ситуационный план расположения КОС г. Покачи

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СЕТИ И КНС

ООО «Аквалидер»
Согласно предоставленной информации, суммарная протяженность централизованной канализационной сети в г. Покачи, обслуживаемой ООО «Аквалидер», по состоянию на момент разработки программы, составляет 24,33 км, в том числе напорных коллекторов 11,4 км, самотечных – 21,1 км. Прокладка сетей - подземная бесканальная ниже глубины промерзания почвы, составляющая, согласно генплану, г. Покачи, 2,5 м. Все сети изготовлены из стальных трубопроводов, за исключением участков диаметром Dy 500, построенных из чугуна. Износ сетей канализации составляет 85 %.  

Среднее количество повреждений на 1 км канализационной сети за период в 2015 году, по данным ООО «Аквалидер», составило 11,2. 

Для обеспечения транспортировки стоков, системе водоотведения г. Покачи функционируют 10 КНС, обслуживаемых ООО «Аквалидер». Технические характеристики КНС приведены в таблице 2.3.2.1.

Таблица 2.3.2.1. Характеристики канализационных насосных станций

	Количество
	Тип
	Производительность,
М3/час
	Напор,
м
	Мощность эл. двигателя, кВт
	Частота
вращения,
об/мин
	Год установки

	КНС-1 (вблизи дома 4 по ул. Мира)

	Насос № 1
	Sarlin SI 122H3
	280
	42
	22
	3000
	1997

	Насос № 2
	Sarlin SI 122H3
	280
	42
	22
	3000
	1997

	КНС-2 (пересечение ул. Мира и ул. Тихая)

	Насос № 1
	Flygt NZ 3153.181MT
	47
	32
	9
	3000
	2016

	Насос № 2
	Flygt NZ 3153.181MT
	47
	32
	9
	3000
	2016

	Насос № 3
	Flygt NP 
3153.181ST
	48.6
	32.4
	11
	3000
	2016

	КНС-3 (вблизи дома 5 по ул. Молодежная)

	Насос № 1
	Sarlin SI 174H1
	115
	31
	7,4
	3000
	1997

	КНС-5 (вблизи дома 6 по ул. Харьковская)

	Насос № 1
	Wilo FA 10.65Y
	40
	20
	6,5
	3000
	2006

	Насос № 2
	Sarlin SI 174Н1
	115
	31
	7,4
	3000
	1998

	КНС-6 (пересечение ул. Таежная и Индустриального пр-да)

	Насос № 1
	Flygt NP 
3153.181SH
	39.11
	47
	11
	3000
	2016

	Насос № 2
	Flygt NP 
3153.181SH
	39.11
	47
	11
	3000
	2016

	КНС-7 (вблизи дома 4 по ул. Мира)

	Насос № 1
	Flygt NP 
3153.181SH
	48.6
	32.4
	11
	3000
	2016

	Насос № 2
	Flygt NP 
3153.181SH
	48.6
	32.4
	11
	3000
	2016

	КНС-8 (вблизи дома 11 по ул. Мира)

	Насос № 1
	Flygt NP 
3127.185SH
	43
	30
	7,4
	3000
	2016

	Насос № 2
	Flygt NP 
3127.185SH
	43
	30
	7,4
	3000
	2016

	КНС-9 (вблизи дома 15 по ул. Комсомольская)

	Насос № 1
	Flygt NP 
3127.160SH
	30
	28
	7.4
	3000
	2015

	Насос № 2
	Flygt NP 
3127.160SH
	30
	28
	7.4
	3000
	2015

	КНС-ВОС (ул. Солнечная 1/2)

	Насос № 1
	KM 80-50-215
	45
	50
	11
	3000
	2001

	Насос № 2
	KM 80-50-215
	45
	50
	11
	3000
	2001

	КНС-КОС (ул. Мира 3)

	Насос № 1
	Sarlin SI 174H1
	115
	31
	7,4
	н/д
	1998


2.3.3. Балансы мощности и ресурса
Баланс мощности и ресурса системы водоотведения по состоянию на начало 2016 года, представлен в таблице 2.3.3.1.

Таблица 2.3.3.1. Баланс мощности и ресурса системы водоотведения г. Покачи

	№ п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	2016 г.

	
	
	
	

	1
	Принято сточных вод, всего в том числе:
	тыс. м3
	803,90

	1.1.
	от населения
	тыс. м3
	571,70

	1.2.
	от бюджетных организаций
	тыс. м3
	97,30

	1.3.
	от прочих потребителей
	тыс. м3
	134,90

	2
	Пропущено сточных вод через очистные сооружения, всего в том числе:
	тыс. м3
	837,99

	2.1.
	Собственные нужды предприятия
	тыс. м3
	34,09

	2.2.
	население
	тыс. м3
	571,70

	2.3.
	бюджетные организации
	тыс. м3
	97,30

	2.4.
	прочие потребители
	тыс. м3
	134,90

	3.
	Установленная мощность КОС
	м3/сут
	7000,00

	4.
	Производительность КНС
	м3/сут
	10000,00

	5.
	Присоединенная нагрузка всего, в том числе:
	м3/сут
	2863,21

	5.1.
	Многоквартирные жилые здания
	м3/сут
	2036,19

	5.2.
	Бюджетные организации
	м3/сут
	346,55

	5.3.
	Прочие общественно- деловые и промышленные объекты
	м3/сут
	480,47

	6.
	Удельный расход электроэнергии на транспортировку и очистку сточных вод
	кВт/м3
	1,65

	7.
	Удельный объем образования стоков
	м3/чел
	32,09

	8.
	Резерв/дефицит мощности КОС (+/-)
	м3/сут
	4136,79

	9.
	Резерв/дефицит мощности КНС (+/-)
	м3/сут
	7136,79


2.3.4. Доля поставки ресурса по приборам учета

В соответствии с предоставленной информацией, коммерческий учет сточных вод ведется только на канализационных очистных сооружениях. Для этой цели на КОС установлен прибор ВЗЛЕТ РСЛ-212. Дата последней поверки прибора учета прошел поверку 15.03.2013, дата следующей поверки – 15.03.2017.

Приборы учета принимаемых сточных вод в зданиях, строениях, сооружениях потребителей – отсутствуют.
2.3.5. Зона действия источников ресурсов и дефициты мощности
Централизованная канализация подведена ко всем капитальным зданиям и сооружениям г. Покачи, за исключением объектов, расположенных в западной части промышленной зоны, расположенной в 14 км от основной городской застройки, а также жилых домов индивидуальной застройки в 4 микрорайоне по ул. Мира (дома № 21-31 по нечетной стороне), ул. Виноградная, ул. Кедровая, ул. Песчаная, ул. Прохладная. 
Указанная часть застройки города оснащена выгребами и септиками. Сточные воды из септиков и выгребов вывозятся специализированными ассенизаторскими машинами на КОС.
Производительность КОС г. Покачи составляет 7000 м3/сут, присоединенная нагрузка к 2027 году составит 3339,25 м3/сут, дефицит мощности отсутствует.

2.3.6. Надежность работы системы
Надежность системы водоотведения характеризуется способностью элементов системы обеспечивать бесперебойное отведение стоков и их очистку с доведением до нормативных показателей. В результате анализа предоставленной информации значительный уровень аварийности на сетях водоотведения вызванный износом, также отмечено, что канализационные очистные сооружения обеспечивают очистку сточных вод с достижением нормативных параметров. В целом надежность системы водоотведения г. Покачи оценивается как удовлетворительная.

2.3.7. Качество поставляемого ресурса
При реализации услуги водоотведения обеспечивается отведение образуемых населением и организациями города сточных вод. Качество поставляемого ресурса не оценивается.

2.3.8. Воздействие на окружающую среду
Система водоотведения населенного пункта, является источником загрязнения окружающей среды.

По физическому состоянию загрязнения сточных вод делятся на:

- нерастворимые примеси;

- коллоидные вещества;

- растворимые частицы.

По своей природе загрязнения делятся на минеральные, органические, бактериальные и биологические.

Соотношение загрязнений бытовых сточных вод:

Минеральных веществ – 42 %;
Органических веществ – 58 %.
Загрязнение производственных сточных вод, представляющие собой остатки обрабатываемого сырья и реагентов, участвующих в технологическом процессе, чрезвычайно разнообразны; в каждом конкретном случае необходимо исследование их состава и свойств.
Наиболее характерными и опасными загрязнениями являются экстрагируемые вещества (преимущественно нефтепродукты), фенолы, СПАВы, тяжелые металлы (ртуть, цинк, железо), органические вещества.

Функции по контролю качества сбрасываемых в водный объект (р. Вать-Еган) из системы водоотведения г. Покачи после очистки сточных вод осуществляет аккредитованная химико-бактериологическая лаборатория ООО «Аквалидер» на основании аттестата № РОСС RU. 0001.21ПЖ06, выданного Федеральной службой по аккредитации 02 декабря 2013 года и действующего до декабря 2018 года. 
Химический и бактериологический контроль качества воды из канализационной сети города проводится согласно утвержденного графика.

В таблице 2.3.8.1. представлена оценка технических возможностей канализационных очистных сооружений КОС-7000 м³/сут г. Покачи на соответствие проектным параметрам очистки сточных вод и установленным нормативам допустимым сбросов загрязняющих веществ и микроорганизмов, лимитам на сбросы за 2015 год.
Согласно представленной в таблице 2.3.8.1. информации, нормируемые показатели состава очищенных сточных (включая микроорганизмы) соответствуют проектным параметрам очистки, нормативы допустимых сбросов не превышены.

Таблица 2.3.8.1. Оценка технических возможностей канализационных очистных сооружений КОС-7000 м³/сут г. Покачи на соответствие проектным параметрам очистки сточных вод и установленным нормативам допустимым сбросов загрязняющих веществ и микроорганизмов, лимитам на сбросы за 2015 год
	Нормируемые показатели состава очищенных сточных вод (включая микроорганизмов)
	Ед. изм.
	Фактическое качество очищенных сточных вод за 2015 г. (среднегодовые концентрации)
	Фактическое количество проб сточных вод за 2015 г.
	Проектные параметры очистки сточных вод
	Доля проб сточных вод за 2015 г. не соответствующих проектным параметрам очистки
	Соответствие проектным параметрам очистки сточных вод (+/-)
	Нормативная концентрация (содержание) в составе нормативов допустимого сброса (НДС)
	Доля проб сточных вод за 2015 г., не соответствующих нормативам допустимых сбросов (НДС), лимитам на сбросы
	Соответствие нормативам допустимых сбросов (НДС), лимитам на сбросы (+/-)

	
	
	
	
	Проектная концентрация
	Эффективность очистки (%)
	
	
	
	
	

	БПК5
	мг/дм3
	1,9
	12
	4,5
	98
	0
	+
	2,26
	0
	+

	Взвешенные вещества
	мг/дм3
	<3(2,57)
	12
	8
	97
	0
	+
	4,004
	0
	+

	Аммоний
	мг/дм3
	0,4
	12
	-
	-
	0
	+
	0,5
	0
	+

	Нитраты
	мг/дм3
	37,1
	12
	-
	-
	0
	+
	40
	0
	+

	Нитриты
	мг/дм3
	0,07
	12
	-
	-
	0
	+
	0,08
	0
	+

	АПАВ
	мг/дм3
	0,08
	12
	-
	-
	0
	+
	0,100
	0
	+

	Железо
	мг/дм3
	0,088
	12
	-
	-
	0
	+
	0,100
	0
	+

	Медь
	мг/дм3
	<0,001 (0,0008)
	12
	-
	-
	0
	+
	0,001
	0
	+

	Нефтепродукты
	мг/дм3
	0,04
	12
	-
	-
	0
	+
	0,05
	0
	+

	Сульфаты
	мг/дм3
	31,9
	12
	-
	-
	0
	+
	34,609
	0
	+

	Сухой остаток
	мг/дм3
	366,9
	12
	-
	-
	0
	+
	378,93
	0
	+

	Фенолы общие
	мг/дм3
	0,0009
	12
	-
	-
	0
	+
	0,0010
	0
	+

	Фосфаты (Р)
	мг/дм3
	0,17
	12
	-
	-
	0
	+
	0,2
	0
	+

	Хлориды
	мг/дм3
	48,4
	12
	-
	-
	0
	+
	50,062
	0
	+

	ХПК
	мг/дм3
	24,3
	12
	-
	-
	0
	+
	30
	0
	+

	Микроорганизмы:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Общие колиформные бактерии
	КОЕ в 100 мл
	8
	12
	-
	-
	0
	+
	100
	0
	+

	Термотолерантные колиформные бактерии
	КОЕ в 100 мл
	4
	12
	-
	-
	0
	+
	100
	0
	+

	Колифаги
	БОЕ в 100 мл
	0
	4
	-
	-
	0
	+
	100
	0
	+

	Энтеровирусы
	
	0
	1
	-
	-
	0
	+
	не допускается
	0
	+

	Яйца гильминтов
	
	не выявлено
	2
	-
	-
	0
	+
	не допускается
	0
	+

	Цисты кишечных патогенных простейших
	число цист в 10 дм³
	не выявлено
	2
	-
	-
	0
	+
	не допускается
	0
	+


2.3.9. Анализ финансового состояния организации водопроводно-канализационного хозяйства, тарифов на водоотведение
Анализ финансового состояния ООО «Аквалидер» в г. Покачи

Анализ финансового состояния ООО «Аквалидер», выполнен на основе годовой финансовой отчетности за период 2014-2015 гг. (п. 2.2.9. Программного документа)

2.3.10. Анализ структуры тарифов на водоотведение и очистку сточных вод

Анализ тарифов на водоотведение ООО «Аквалидер» в г. Покачи

В таблице 2.3.10.1. представлены данные по тарифам на водоотведение, установленные ООО «Аквалидер» в г. Покачи с 01.01.2014 г.
Таблица 2.3.10.1. Тарифы на водоотведение, установленные ООО «Аквалидер» в г. Покачи.с 01.01.2014 г.

	№ п\п
	Показатели
	2014 год
	2015 год
	2016 год

	
	
	с 01.01.14 по 30.06.14
	с 01.07.14 по 31.12.14
	с 01.01.15 по 30.06.15
	с 01.07.15 по 31.12.15
	с 01.01.16 по 30.06.16
	с 01.07.16 по 31.12.2016

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	тариф на водоотведение для прочих потребителей * руб./м3
	29,28
	30,53
	30,53
	34,16
	34,16
	37,06

	2
	тариф на водоотведение для населения * руб./м3
	29,28
	30,53
	30,53
	34,16
	34,16
	37,06


* НДС не облагается в соответствии с главой 26.2 «Упрощенная система налогообложения» Налогового кодекса Российской Федерации.

Соотношение тарифов на водоотведение ООО «Аквалидер», утвержденных Региональной службой по тарифам ХМАО-Югры и предельного максимального уровня тарифов, установленных в среднем по ХМАО-Югре в период 2015-2016 гг. графически представлено на рисунке 2.3.10.1.
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Рисунок 2.3.10.1. Соотношение утвержденного и предельного максимального уровня тарифа на водоотведение в период 2015-2016 гг.

Необходимо отметить, что рост тарифа на водоотведение, установленного на 2015-2016 гг., превышает предельный индекс максимально возможного изменения максимального уровня тарифов, установленный в среднем по ХМАО-Югре. 

Анализ структуры тарифа на водоотведение и очистку сточных вод, установленного ООО «Аквалидер» в г. Покачи

Анализ структуры тарифа на водоотведение произведен на основе фактических данных за 2015 год, подлежащих раскрытию на официальном портале Региональной службой по тарифам ХМАО-Югры по раскрытию информации. 

Анализ структуры и динамики фактических расходов, понесенных при оказании услуги водоотведения в 2015 г., представлен в таблице 2.3.10.1.
Таблица 2.3.10.1. Анализ структуры фактических расходов в 2015 г. в г. Покачи
	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	2015 год 
	Удельный вес в структуре себестоимости, % 

	1
	Выручка от регулируемой деятельности
	тыс. руб.
	31 795,70
	

	2
	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: 
	тыс. руб.
	31 716,93
	100,00

	2.1
	Расходы на оплату услуг по приему, транспортировке и очистке сточных вод другими организациями
	тыс. руб.
	0,00
	0,00

	2.2
	Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе
	тыс. руб.
	6 016,82
	18,97

	2.2.1
	Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности)
	руб.
	4,65
	

	2.2.2
	Объем приобретаемой электрической энергии
	тыс. кВт.ч
	1 293,5600
	

	2.3
	Расходы на хим.реагенты, используемые в технологическом процессе
	тыс. руб.
	22,75
	0,07

	2.4
	Расходы на оплату труда основного производственного персонала
	тыс. руб.
	425,32
	1,34

	2.5
	Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала
	тыс. руб.
	123,84
	0,39

	2.6
	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала
	тыс. руб.
	1 036,65
	3,28

	2.7
	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала
	тыс. руб.
	316,78
	1,00

	2.8
	Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности
	тыс. руб.
	2 224,65
	7,01

	2.9
	Общепроизводственные расходы
	тыс. руб.
	4 256,42
	13,42

	2.10
	Общехозяйственные расходы
	тыс. руб.
	1 450,80
	4,57

	2.11
	Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств, в том числе:
	тыс. руб.
	810,67
	2,56

	2.12
	Расходы на услуги производственного характера, оказываемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса
	тыс. руб.
	12 323,02
	38,85

	2.13
	Прочие расходы, которые подлежат отнесению к регулируемым видам деятельности в соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013)
	тыс. руб.
	2 709,21
	8,54

	2.13.1
	Плата за негативное воздействие на окружающую среду
	тыс. руб.
	10,31
	

	2.13.2
	Расходы на услуги банка
	тыс. руб.
	30,46
	

	2.13.3
	Единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения
	тыс. руб.
	304,92
	

	2.13.4
	Единовременные вознаграждения
	тыс. руб.
	31,51
	

	2.13.5
	Исполнение расходных обязательств предыдущих периодов
	тыс. руб.
	2 332,01
	

	3
	Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности
	тыс. руб.
	78,77
	

	4
	Объем сточных вод, принятых от потребителей
	тыс. м3
	803,89
	

	5
	Среднегодовой тариф 
	руб./м3
	39,55
	


Графически структура себестоимости услуги водоотведения в г. Покачи за 2015 год представлена на рисунке 2.3.10.1.
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 Рисунок 2.3.10.1. Структура себестоимости услуги водоотведения за 2015 год (факт), %
В структуре себестоимости по данным за 2015 год наибольшую долю затрат занимают расходы на услуги производственного характера, оказываемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса (38,85 %), расходы на покупаемую электрическую энергию, используемую в технологическом процессе (18,97 %), общепроизводственные расходы занимают 13,42 %.
2.3.11. Технические и технологические проблемы в системе

Основными техническими и технологическими проблемами системы отведения сточных вод г. Покачи являются:

1. Высокий уровень износа сооружений и зданий КОС-7000.

Существующие канализационные очистные сооружения КОС-7000 г. Покачи, эксплуатируются с 1989 г. За период эксплуатации (25 лет) оборудование и капитальные сооружения КОС почти полностью выработали свой физический ресурс. На данный период износ основного оборудования и сооружений составляет 96 %.

2. Высокий уровень износа канализационных сетей.

Износ сетей канализации составляет 85 %, уровень аварийности на сетях достигает 11,2 аварий на 1 км сетей.

Значительная часть канализационных сетей г. Покачи вводилась в эксплуатацию при застройке города в 80-е годы прошлого века. В процессе эксплуатации канализационные сети просели, образовались контруклоны, которые приводят к постоянному засорению участков канализационной сети и нарушению процесса отведения стоков. 

3. Наличие территорий, имеющих нецентрализованные системы водоотведения.
2.4. Анализ существующего состояния системы электроснабжения

2.4.1. Институциональная структура (организации, работающие в данной сфере, действующая договорная система и система расчетов за поставляемые ресурсы)
В соответствии с решением Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.05.2007 г. № 37-Э «О гарантирующих поставщиках электрической энергии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» статусом энергоснабжающей организации наделено АО «ЮТЭК». ОАО «ЮТЭК-Покачи» является электросетевой организацией и выполняет функцию передачи электрической энергии.

Система договоров с потребителями: в соответствии с действующим законодательством энергоснабжающая организация (далее – ЭСО) заключает договоры энергоснабжения с исполнителями коммунальных услуг (управляющими компаниями и ТСЖ), бюджетными и прочими потребителями. Также возможно заключение договоров с собственниками помещений в многоквартирных домах в случаях и порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации № 354 от 06.05.2011 г. «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

Порядок расчетов за коммунальные услуги: Расчеты по договорам с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями осуществляются напрямую на расчетный счет ЭСО. Расчеты с населением осуществляются следующими способами оплаты:

· через пункты приема платежей ЭСО;

· через отделения Почты России;

· через отделения и банкоматы банков.
2.4.2. Характеристика системы электроснабжения
Производство электрической энергии на территории города Покачи не осуществляется.

На территории г. Покачи действуют следующие электросетевые организации:  

· Открытое акционерное общество «ЮТЭК-Покачи» (далее – ОАО «ЮТЭК-Покачи»);

· Открытое акционерное общество «ЮТЭК-Региональные сети» (далее – ОАО «ЮТЭК-Региональные сети»).

ОАО «ЮТЭК-Покачи» осуществляет передачу электрической энергии до конечного потребителя, а также эксплуатацию электрических сетей.

ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» осуществляет лишь транспортировку электрической энергии от подстанций до подстанций смежных сетевых организаций, т.е. является сетевым транзитом.
Реализацию электрической энергии (сбыт) потребителям осуществляет Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания» (Покачевский участок).

Электроснабжение города осуществляется от подстанции 110/35/6 кВ «Покачевская» по одной двухцепной ВЛ-35 Ф-5;6. В случае аварии на ПС 110/35/6 кВ «Покачевская» город переводится в аварийный режим работы – электроснабжение города будет осуществляться от ПС 110/35/6 кВ «Новые Покачи», построенной в 2008 году силами ТПП «Покачевнефтегаз».
На территории города Покачи установлено три подстанции:
–
ПС 35/10кВ «Городская»;

–
ПС 35/6кВ «Новая»;

–
ПС 35/6кВ «Северная».

Количество силовых трансформаторов, установленных на подстанциях, составляет 6 единиц общей установленной мощностью 40600 кВА. Внутригородское распределение электроэнергии осуществляется от 2 распределительных пунктов по 10 кВ.

Характеристики указанных опорных центров питания города Покачи представлены в таблице 2.4.2.1.

Основными потребителями электроэнергии от подстанций являются коммунально-бытовые (жилые дома, общественные здания, коммунальные предприятия, системы водоснабжения, канализации и теплоснабжения, наружного освещения), промышленные и прочие потребители.
Таблица 2.4.2.1. Характеристика опорных центров питания г. Покачи по состоянию на 2016 год
	№ п/п
	Центр питания
	Год ввода 
	Тип                  трансф.
	Мощность                   трансф. кВА
	Фактическая нагрузка, кВА
	Место расположения
	Питающ.  объекты

	1
	ПС 35/10кВ «Городская»
	2013
	ТМН-10000
	2х10000
	3612
	ул. Таежная, на территории ОАО «ЮТЭК-Покачи»
	ТП и КТПН города

	2
	ПС 35/6кВ «Новая»
	1994
	ТМН-4000
	2х4000
	52
	ул. Таежная, на территории ОАО «ЮТЭК-Покачи»
	ТП № 5.5, городская котельная

	3
	ПС 35/6кВ «Северная»
	1981
	ТМН-6300
	2х6300
	1240
	в п. Покачи, ул. Аганская
	КТПН в п. Покачи


В 2013 году проведена реконструкция ПС 35/10кВ «Городская», включающая в себя замену ОРУ-35кВ на ЗРУ-35кВ, РУ-10кВ на ЗРУ-10кВ, а также замену силовых трансформаторов.
ПС-35/6 кВ «Северная» эксплуатируется с 1981 года. Электрооборудование указанной подстанции морально и физически устарело, в связи с чем возникла необходимость строительства новой подстанции. 

Преобразование электрической энергии до напряжения 0,4 кВ для подключения конечных потребителей осуществляется с помощью трансформаторных подстанций. Общее количество которых составляет: ТП – 25 единиц, КТПН – 54 единицы, их основные характеристики представлены в таблице 2.4.2.2.
Таблица 2.4.2.2. Характеристики трансформаторных подстанций, расположенных на территории города Покачи по состоянию на 2016 год.

	№ п/п
	Наименование подстанции
	Наименование фидера
	Тип трансформатора
	Год установки
	Номинальная мощность, Sном, кВА
	Фактическая нагрузка, кВА
	Коэффициент загрузки трансф. Кз

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ТП, КТПН ОАО «ЮТЭК-Региональные сети»

	1
	ТП 10/0,4 кВ № 1.1
	Ф-6, 21, 7, 27 ПС 35/10 кВ «Городская»
	ТМГ
	2015
	2х400
	168
	0,21

	2
	ТП 10/0,4 кВ № 1.2
	Ф-4, 24, 7, 27 ПС 35/10 кВ «Городская»
	ТМГ
	2014
	2х630
	526
	0,42

	3
	ТП 10/0,4 кВ № 1.3
	Ф-7, 27, 4, 24 ПС 35/10 кВ «Городская»
	ТМ
	1988
	2х1000
	301
	0,15

	4
	ТП 10/0,4 кВ № 1.5
	Ф-7, 27, 6, 21 ПС 35/10 кВ «Городская»
	ТМГ
	2010
	2х630
	208
	0,17

	5
	ТП 10/0,4 кВ № 2.2
	Ф-6, 21, 7, 27 ПС 35/10 кВ «Городская»
	ТМГ
	2010
	2х630
	255
	0,20

	6
	ТП 10/0,4 кВ № 2.3
	Ф-6, 21, 7, 27 ПС 35/10 кВ «Городская»
	ТМГ
	2015
	2х400
	100
	0,13

	7
	ТП 10/0,4 кВ № 2.5
	Ф-19 РП-10 кВ «Кольцо»
	ТМГ
	2012
	2х630
	174
	0,14

	8
	ТП 10/0,4 кВ № 3.1
	Ф-11, 22 ПС 35/10 кВ «Городская»
	ТМ
	1989
	2х630
	133
	0,11

	9
	ТП 10/0,4 кВ № 3.2
	Ф-11, 22 ПС 35/10 кВ «Городская»
	ТМ
	1991
	2х630
	297
	0,24

	10
	ТП 10/0,4 кВ № 3.3
	Ф-11, 22 ПС 35/10 кВ «Городская»
	ТМГ
	2014
	2х630
	94
	0,10

	11
	ТП 10/0,4 кВ № 4.1
	Ф-11, 22 ПС 35/10 кВ «Городская»
	ТМ
	1996
	2х400
	123
	0,16

	12
	ТП 10/0,4 кВ № 4.2
	РП-10 кВ «Кольцо»
	ТМГ
	2014
	2х630
	94
	0,10

	13
	ТП 10/0,4 кВ № 5.1
	Ф-1, 23 ПС 35/10 кВ «Городская»
	ТМГ
	2013
	2х400
	35
	0,10

	14
	ТП 10/0,4 кВ № 5.2
	Ф-2, 23 ПС 35/10 кВ «Городская»
	ТМГ
	2012
	2х630
	50
	0,10

	15
	ТП 10/0,4 кВ № 5.3 (Пождепо)
	Ф-1, 23 ПС 35/10 кВ «Городская»
	ТМГ
	2010
	2х630
	62
	0,10

	16
	ТП 10/0,4 кВ № 5.4
	РП-10 кВ «Кольцо»
	ТМГ
	2012
	2х400
	117
	0,15

	17
	ТП 6/0,4 кВ № 5.5
	Ф-8, 18 ПС 35/6 кВ «Новая»
	ТМГ
	2005
	2х400
	156
	0,20

	18
	ТП 10/0,4 кВ № 5.6
	Ф-3, 26 ПС 35/10 кВ «Городская»
	ТМГ
	2013
	2х400
	149
	0,19

	19
	КТПН 6/0,4 кВ № 19
	Ф№ 4 ПС 35/6 кВ «Северная»
	ТМ
	1997
	630
	0
	0,00

	20
	КТПН 6/0,4 кВ № 32
	Ф№ 4 ПС 35/6 кВ «Северная»
	ТМ
	1987
	630
	0
	0,00

	21
	КТПН 10/0,4 кВ № 43
	Ф№ 3, 20 ПС 35/10 кВ «Городская»
	ТМ
	1991
	400
	74
	0,19

	22
	КТПН 10/0,4 кВ № 44
	Ф№ 20 ПС 35/10 кВ «Городская»
	ТМ
	1997
	400
	0
	0,00

	23
	КТПН 10/0,4 кВ № 51
	Ф№ 3 ПС 35/10 кВ «Городская»
	ТМ
	1991
	400
	0
	0,00

	24
	КТПН 10/0,4 кВ № 62
	Ф№ 26 ПС 35/10 кВ «Городская»
	ТМ
	1989
	630
	0
	0,00

	25
	КТПН 10/0,4 кВ № 68
	Ф№ 3 ПС 35/10 кВ «Городская»
	ТМ
	1998
	630
	0
	0,00

	
	ТП, КТПН ОАО «ЮТЭК-Покачи»

	26
	ТП 10/0,4 кВ № 1.4
	Ф-6, 21, 7, 27 ПС 35/10 кВ «Городская»
	ТМ
	1993
	2х630
	171
	0,14

	27
	ТП 10/0,4 кВ № 2.1
	Ф-6, 21, 7, 27 ПС 35/10 кВ «Городская»
	ТМ
	2002
	2х630
	133
	0,10

	28
	ТП 10/0,4 кВ № 2.4
	Ф-6, 21 ПС 35/10 кВ «Городская»
	ТМГ
	2008
	2х1000
	154
	0,10

	29
	ТП 10/0,4 кВ № 3.4
	Ф-11, 22 ПС 35/10 кВ «Городская»
	ТМГ
	2005
	2х400
	148
	0,19

	30
	ТП 10/0,4 кВ № 3.5
	Ф-11, 22 ПС 35/10 кВ «Городская»
	ТМ
	2002
	2х630
	94
	0,10

	31
	ТП 10/0,4 кВ № 3.6
	Ф-11, 22 ПС 35/10 кВ «Городская»
	ТМГ
	2007
	2х630
	173
	0,14

	32
	ТП 10/0,4 кВ № 5.7
	Ф-3, 26 ПС 35/10 кВ «Городская»
	ТМГ
	2015
	2х400
	162
	0,21

	33
	КТПН 6/0,4 кВ № 1
	Ф№ 17 ПС 35/6 кВ «Северная»
	ТМ
	1999
	160
	43
	0,27

	34
	КТПН 6/0,4 кВ № 3
	Ф№ 6 ПС 35/6 кВ «Северная»
	ТМ
	1985
	400
	0
	0,00

	35
	КТПН 6/0,4 кВ № 4
	Ф№ 6 ПС 35/6 кВ «Северная»
	ТМ
	1981
	100
	0
	0,00

	36
	КТПН 6/0,4 кВ № 5
	Ф№ 6 ПС 35/6 кВ «Северная»
	ТМ
	1985
	40
	14
	0,35

	37
	КТПН 6/0,4 кВ № 6
	Ф№ 8 ПС 35/6 кВ «Северная»
	ТМ
	1999
	400
	24
	0,10

	38
	КТПН 6/0,4 кВ № 7
	Ф№ 7 ПС 35/6 кВ «Северная»
	ТМ
	2000
	160
	27
	0,17

	39
	КТПН 6/0,4 кВ № 8
	Ф№ 17 ПС 35/6 кВ «Северная»
	ТМ
	1985
	160
	63
	0,39

	40
	КТПН 6/0,4 кВ № 10
	Ф№ 17 ПС 35/6 кВ «Северная»
	ТМ
	1997
	63
	15
	0,24

	41
	КТПН 6/0,4 кВ № 14
	Ф№ 6 ПС 35/6 кВ «Северная»
	ТО
	2000
	250
	31
	0,13

	42
	КТПН 6/0,4 кВ № 15
	Ф№ 6 ПС 35/6 кВ «Северная»
	ТМ
	1985
	400
	43
	0,11

	43
	КТПН 6/0,4 кВ № 17
	Ф№ 18 ПС 35/6 кВ «Северная»
	ТМ
	1994
	250
	26
	0,11

	44
	КТПН 6/0,4 кВ № 18
	Ф№ 18 ПС 35/6 кВ «Северная»
	ТМ
	1986
	160
	17
	0,11

	45
	КТПН 6/0,4 кВ № 20
	Ф№ 8 ПС 35/6 кВ «Северная»
	ТАО
	1985
	160
	44
	0,26

	46
	КТПН 6/0,4 кВ № 21
	Ф№ 16 ПС 35/6 кВ «Северная»
	ТМ
	1986
	250
	29
	0,12

	47
	КТПН 6/0,4 кВ № 22
	Ф№ 14 ПС 35/6 кВ «Северная»
	ТМ
	1991
	400
	108
	0,27

	48
	КТПН 6/0,4 кВ № 23
	Ф№ 14 ПС 35/6 кВ «Северная»
	ТМ
	1986
	160
	72
	0,45

	49
	КТПН 6/0,4 кВ № 25
	Ф№ 8 ПС 35/6 кВ «Северная»
	ТТУ
	1985
	400
	29
	0,12

	50
	КТПН 6/0,4 кВ № 26
	Ф№ 17 ПС 35/6 кВ «Северная»
	ТМ
	1988
	160
	72
	0,45

	51
	КТПН 6/0,4 кВ № 28
	Ф№ 4 ПС 35/6 кВ «Северная»
	ТАО
	1999
	400
	167
	0,42

	№ п/п
	Наименование подстанции
	Наименование фидера
	Тип трансформатора
	Год установки
	Номинальная мощность, Sном, кВА
	Фактическая нагрузка, кВА
	Коэффициент загрузки трансф. Кз

	52
	КТПН 6/0,4 кВ № 29
	Ф№ 16 ПС 35/6 кВ «Северная»
	ТМ
	1997
	400
	19
	0,10

	53
	КТПН 6/0,4 кВ № 37
	Ф№ 6 ПС 35/6 кВ «Северная»
	ТО
	1995
	400
	12
	0,10

	54
	КТПН 6/0,4 кВ № 38
	Ф№ 17 ПС 35/6 кВ «Северная»
	ТМ
	1995
	400
	0
	0,00

	55
	КТПН 10/0,4 кВ № 48
	Ф№ 3 ПС 35/10 кВ «Городская»
	ТМ
	1985
	400
	0
	0,00

	56
	КТПН 10/0,4 кВ № 49
	Ф№ 26 ПС 35/10 кВ «Городская»
	ТМ
	1986
	400
	168
	0,42

	57
	КТПН 10/0,4 кВ № 52
	Ф№ 20 ПС 35/10 кВ «Городская»
	ТМ
	1999
	400
	23
	0,10

	58
	КТПН 10/6 кВ № 52Г
	ПС 35/10 кВ «Городская» ПС 35/6 кВ «Новая»
	ТМ
	2005
	1000
	0
	0,00

	59
	КТПН 6/0,4 кВ № 53
	Ф№ 2 ПС 35/10 кВ «Городская»
	ТМ
	1984
	63
	4
	0,10

	60
	КТПН 6/0,4 кВ № 54
	Ф№ 2 ПС 35/10 кВ «Городская»
	ТМ
	1983
	100
	31
	0,31

	61
	КТПН 10/0,4 кВ № 56
	Ф№ 2 ПС 35/10 кВ «Городская»
	ТМ
	1994
	160
	32
	0,20

	62
	КТПН 10/0,4 кВ № 57
	Ф№ 2 ПС 35/10 кВ «Городская»
	ТС
	1995
	160
	13
	0,10

	63
	КТПН 10/0,4 кВ № 58
	Ф№ 26 ПС 35/10 кВ «Городская»
	ТМ
	1986
	630
	21
	0,10

	64
	КТПН 10/0,4 кВ № 59
	Ф№ 3 ПС 35/10 кВ «Городская»
	ТМ
	1986
	63
	5
	0,10

	65
	КТПН 10/0,4 кВ № 60
	Ф№ 11 ПС 35/10 кВ «Городская»
	ТМ
	1996
	400
	52
	0,13

	66
	КТПН 10/0,4 кВ № 61
	Ф№ 2 ПС 35/10 кВ «Городская»
	ТМ
	1994
	4000
	0
	0,00

	67
	КТПН 10/0,4 кВ № 64
	Ф№ 10 ПС 35/10 кВ «Городская»
	ТМ
	1986
	400
	66
	0,17

	68
	КТПН 10/0,4 кВ № 65
	Ф№ 25 ПС 35/10 кВ «Городская»
	ТМ
	1986
	400
	14
	0,10

	69
	КТПН 10/0,4 кВ № 67
	Ф№ 3 ПС 35/10 кВ «Городская»
	ТМ
	1994
	100
	15
	0,15

	70
	КТПН 10/0,4 кВ № 69
	Ф№ 3 ПС 35/10 кВ «Городская»
	ТМ
	1996
	63
	22
	0,35

	71
	КТНП 10/0,4 кВ № 70
	Ф№ 26 ПС 35/10 кВ «Городская»
	ТМ
	2012
	250
	77
	0,31

	72
	КТПН 10/0,4 кВ № 71
	Ф№ 23 ПС 35/10 кВ «Городская»
	ТМ
	1999
	400
	68
	0,17

	73
	КТПН 10/0,4 кВ № 72
	Ф№ 2 ПС 35/10 кВ «Городская»
	ТМ
	1985
	400
	65
	0,16

	74
	КТПН 10/0,4 кВ № 73
	Ф№ 26 ПС 35/10 кВ «Городская»
	ТМ
	1997
	400
	28
	0,10

	75
	КТПН 10/0,4 кВ № 74
	Ф№ 26 ПС 35/10 кВ «Городская»
	ТМ
	2001
	160
	58
	0,36

	76
	КТПН 10/0,4 кВ № 75
	Ф№ 26 ПС 35/10 кВ «Городская»
	ТМ 
	2009
	400
	1
	0,01

	77
	КТПН 6/0,4 кВ № 77
	Ф№ 2 ПС 35/10 кВ «Городская»
	ТМ
	2004
	250
	34
	0,12

	78
	КТПН 6/0,4 кВ № 78
	Ф№ 2 ПС 35/10 кВ «Городская»
	ТМ
	2004
	250
	50
	0,20

	79
	КТПН 6/0,4 кВ № 79
	Ф№ 2 ПС 35/10 кВ «Городская»
	ТМ
	2004
	250
	44
	0,18


По информации ОАО «ЮТЭК-Покачи» электрооборудование в ТП-10/0,4 кВ морально устаревшее с большим уровнем износа (более 50 %), не отвечающее новым требованиям правил ПУЭ и ПТЭЭП, поэтому требуется его реконструкция. Так, в частности, трансформаторные подстанции № 1.3., 3.1., 3.2., 4.1. имеют физический износ более 90 %, оборудование устарело и не соответствует всем предъявляемым к нему требованиям. Срок полезного использования трансформаторной подстанции 23 года. Указанные ТП введены в эксплуатацию в 1988-1996 гг. 

Передача электрической энергии потребителям осуществляется по линиям передач выполненным в воздушном и кабельном исполнении, общая протяженность которых по данным ОАО «ЮТЭК-Покачи» на 2015 год составляет 353,448 км, из них:

· протяженность 2-х цепной ВЛ-35 кВ – 21,7 км;

· протяженность ВЛ-6/10 кВ – 84,519 км;

· протяженность КЛ-6/10 кВ – 42,035 км;

· протяженность ВЛ-0,4 кВ – 83,282 км;

· протяженность КЛ-0,4 кВ – 121,912 км.

Характеристики воздушных и кабельных линий электропередач 35, 10 и 6 кВ представлены в таблицах 2.4.2.3., 2.4.2.4.
Характеристики воздушных и кабельных линий электропередач 10, 0,4 кВ находящихся в эксплуатации ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» представлены в таблицах 2.4.2.5.,  2.4.2.6.

Из таблиц 2.4.2.3., 2.4.2.4., 2.4.2.5., 2.4.2.6. видно, что провода КЛ-10, 0,4 кВ были заменены в 2010-2015 гг., провод ВЛ-6 кВ, ВЛ-10 кВ и КЛ-10 кВ эксплуатируются с 1981, 1988, 1989 гг. Воздушные линии электропередач выполнены проводом марки А, АС, поэтому в целях обеспечения надежного и бесперебойного снабжения электроэнергией потребителей необходимо предусмотреть поэтапную замену линий электропередач на провод марки СИП.
Общее количество опор воздушных линий составляет 489 единиц, из них:

- железобетонные – 301 ед.

- металлические – 188 ед.
На территории города Покачи находятся объекты тепло- и водоснабжения, которые в соответствии с Правилами устройства электроустановок относятся к объектам 2-й категории по надежности электроснабжения и должны иметь резервный источник питания, в связи с чем основные объекты жизнеобеспечения города: котельная, водоочистные сооружения, больничный комплекс имеют резервные источники электроснабжения – дизельные электростанции (ДЭС).

Однолинейная схема электроснабжения г. Покачи представлена на рисунке 2.4.2.1., 2.4.2.2.
Таблица 2.4.2.3. Характеристики кабельных линий электропередач, расположенных на территории г. Покачи по состоянию на 2016 год
	№ п/п
	Номер фидера
	Начало линии (РП №, ТП №)
	Конец линии
	Напряжение, кВ
	Длина, м
	Количество цепей 
	Марка кабеля
	Год ввода в эксплуатацию

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	5,6
	ПС 35/10кВ «Городская»
	ПС 35/6кВ «Новая»
	35
	300
	2
	АПвПу2г 1х95/25-35
	2013

	2
	7,27
	ТП 10/0,4кВ № 1.5
	ТП 10/0,4кВ № 1.4
	10
	2400
	4
	ААБ 3х150
	1988

	3
	7,27
	ТП 10/0,4кВ № 1.5
	оп. № 3/1 ВЛ-10кВ Ф№ 7, 27 ПС 35/10кВ «Городская»
	10
	600
	4
	ААБ 3х150
	1988

	4
	1
	ТП 10/0,4кВ № 5.3
	оп. № 10/5 ВЛ-10кВ ПС 35/10кВ «Городская»
	10
	50
	1
	ААБЛУ 3х120
	2010

	5
	23
	ТП 10/0,4кВ № 5.3
	оп. № 16/2 ВЛ-10кВ ПС 35/10кВ «Городская»
	10
	100
	1
	ААБЛУ 3х120
	2010

	6
	3,8
	ТП 10/0,4кВ № 2.5
	РП-10кВ «Кольцо»
	10
	1000
	2
	АПвПуг 3х95/16-10
	2014

	7
	2,23
	ТП 10/04кВ № 5.2
	оп. № 42, 46 ВЛ-10кВ ПС 35/10кВ «Городская»
	10
	180
	1
	ААБ2л-10 3х70
	2012

	8
	1
	ТП 10/0,4кВ № 5.1
	ПС 35/10кВ «Городская»
	10
	700
	2
	АПвПуг 3х95/16-10
	2013

	9
	23
	ТП 10/0,4кВ № 5.1
	ПС 35/10кВ «Городская»
	10
	700
	2
	АПвПуг 3х95/16-10
	2013

	10
	3,26
	ТП 10/0,4кВ № 5.6
	ПС 35/10кВ «Городская»
	10
	840
	2
	АПвПуг 3х95/16-10
	2013

	11
	4
	ТП 10/0,4кВ № 1.2
	оп. № 5/3 ВЛ-10кВ ПС 35/10кВ «Городская»
	10
	70,0
	2
	АПвПуг 3х120
	2014

	12
	24
	ТП 10/0,4кВ № 1.2
	оп. № 5/3 ВЛ-10кВ ПС 35/10кВ «Городская»
	10
	90
	2
	АПвПуг 3х120
	2014

	13
	11
	ТП 10/0,4кВ № 3.3
	оп. № 9/1 ВЛ-10кВ ПС 35/10кВ «Городская»
	10
	90,00
	2
	АПвПуг 3х120
	2014

	14
	22
	ТП 10/0,4кВ № 3.3
	оп. № 9/1 ВЛ-10кВ ПС 35/10кВ «Городская»
	10
	100,00
	2
	АПвПуг 3х120
	2014

	15
	3,6
	ТП 10/0,4кВ № 4.2
	РП-10кВ «Кольцо»
	10
	1620,00
	3
	АПвПуг 3х120
	2014

	16
	1
	ПС 35 «Городская»
	КЛ-10кВ на оп. № 1
	10
	300
	4
	АПвПу 1х95
	2013

	17
	1
	ПС 35 «Городская»
	КЛ-10кВ на КТПН-64 
	10
	200
	4
	АПвПу 1х95
	2013

	18
	2
	ПС 35 «Городская»
	КЛ-10кВ на оп. № 1
	10
	200
	4
	АПвПу 1х95
	2013

	19
	23
	ПС 35 «Городская»
	КЛ-10кВ на оп. № 1
	10
	120,000
	4
	АПвПу 1х95
	2013

	20
	26
	ПС 35 «Городская»
	КЛ-10кВ на оп. № 1
	10
	300,000
	4
	АПвПу 1х95
	2013

	21
	26
	ПС 35 «Городская»
	КЛ-10кВ на ЯКНО № 5
	10
	300,000
	4
	АПвПу 1х95
	2013

	22
	26
	ПС 35 «Городская»
	КЛ 10кВ на КТПН-65 
	10
	150
	4
	АПвПу 1х95
	2013

	23
	20
	ПС 35 «Городская»
	КЛ-10кВ на ЯКНО
	10
	250
	4
	АПвПу 1х95
	2013

	24
	3
	ПС 35 «Городская»
	КЛ-10кВ на оп. № 1
	10
	300,00
	4
	АПвПу 1х95
	2013

	25
	11
	ПС 35 «Городская»
	КЛ-10кВ на оп. № 1
	10
	250
	3
	АПвПу 1х120
	2013

	26
	12
	ПС 35 «Городская»
	КЛ-10кВ УКРМ
	10
	100,000
	4
	АПвПу 1х120
	2013

	27
	15
	ПС 35 «Городская»
	КЛ-10кВ на КТПН 52г
	10
	200,000
	4
	АПвПу 1х95
	2013

	28
	28
	ПС 35 «Городская»
	КЛ-10кВ УКРМ
	10
	100,000
	4
	АПвПу 1х120
	2013

	29
	22
	ПС 35 «Городская»
	КЛ-10кВ на оп. № 1
	10
	250
	3
	АПвПу 1х120
	2013

	30
	7
	ПС 35 «Городская»
	КЛ-10кВ на оп. № 1
	10
	250
	4
	АПвПу 1х120
	2013

	31
	27
	ПС 35 «Городская»
	КЛ-10кВ на оп. № 1
	10
	250
	3
	АПвПу 1х120
	2013

	32
	4
	ПС 35 «Городская»
	КЛ-10кВ на оп. № 1
	10
	300,000
	4
	АПвПу 1х120
	2013

	33
	6
	ПС 35 «Городская»
	КЛ-10кВ на оп. № 1
	10
	300,000
	3
	АПвПу 1х120
	2013

	34
	21
	ПС 35 «Городская»
	КЛ-10кВ на оп. № 1
	10
	300,000
	3
	АПвПу 1х120
	2013


	35
	24
	ПС 35 «Городская»
	КЛ-10кВ на оп. № 1
	10
	300,000
	3
	АПвПу 1х120
	2013

	36
	7,27,6,21
	ТП 10/0,4кВ № 1.1
	ТП 10/0,4кВ № 2.1, ТП 10/0,4кВ № 1.4
	10
	1240,00
	4
	АПвПу 3х120
	2015

	37
	6,21
	ТП 10/0,4кВ № 2.3
	ТП 10/0,4кВ № 2.1, оп. № 10/3 ПС 35/10кВ «Городская»
	10
	660,00
	4
	АПвПу 3х120
	2015

	38
	8,18
	ТП 10/0,4кВ № 5.7
	ПС 35/10кВ «Городская»
	10
	896,00
	2
	АПвПу 3х120
	2015

	39
	11,22
	ТП 10/0,4кВ № 4.1
	оп. № 16 ПС 35/10кВ «Городская»
	10
	280,00
	2
	ААБ 3х150
	2003

	40
	12
	ТП 10/0,4кВ № 1.3
	ПС 35/10кВ «Городская»
	10
	570
	2
	ААБл 3х150
	1988

	41
	7,27
	ТП 10/0,4кВ № 1.3
	оп. № 2/1 ПС 35/10кВ «Городская»
	10
	280
	4
	ААБ 3х150
	1988

	42
	6,21
	ТП 10/0,4кВ № 2.3
	ТП 10/0,4кВ № 2.1
	10
	500
	2
	АСБ 3х95
	1988

	43
	4,24
	ТП 10/0,4кВ № 1.2
	ТП 10/0,4кВ № 2.2
	10
	790
	2
	АСБГ 3х120
	1988

	44
	7
	ТП 10/0,4кВ № 1.3
	ТП 10/0,4кВ № 1.2
	10
	620
	2
	ААБЛ 3х240
	1991

	45
	27
	ТП 10/0,4кВ № 1.3
	ТП 10/0,4кВ № 1.2
	10
	620
	2
	ААБЛ 3х240
	1991

	46
	11,22
	ТП 10/0,4кВ № 3.1
	ТП 10/0,4кВ № 3.2
	10
	700
	2
	ААБл 3х150
	1991

	47
	22
	ТП 10/0,4кВ № 3.1
	ТП 10/0,4кВ № 4.1
	10
	1170
	3
	ААБлу 3х150
	2003

	48
	11,22
	ТП 10/0,4кВ № 3.3
	ТП 10/0,4кВ № 3.2
	10
	700
	2
	АПвПуг 3х120
	2014

	49
	11
	ТП 10/0,4кВ № 3.1
	оп. № 14/2 ВЛ-10кВ ПС 35/10кВ «Городская»
	10
	240
	4
	ААБ 3х240
	1989

	50
	22
	ТП 10/0,4кВ № 3.1
	оп. № 14/2 ВЛ-10кВ ПС 35/10кВ «Городская»
	10
	240
	4
	ААБ 3х240
	1989

	51
	11,22
	ТП 10/0,4кВ № 3.4
	оп. № 10/1 ВЛ-10кВ ПС 35/10кВ «Городская»
	10
	600
	2
	АСБЛу 3х150
	2005

	52
	6
	ТП 10/0,4кВ № 2.4
	оп. № 6/1 ВЛ-10кВ ПС 35/10кВ «Городская»
	10
	195
	2
	ААБ2Л 3х120
	2008

	53
	17
	ПС 35/6кВ «Северная»
	оп. № 1 ВЛ-6кВ ПС 35/6кВ «Северная»
	6
	30
	1
	АВБбШВ 3х95
	1996

	54
	7
	ПС 35/6кВ «Северная»
	оп. № 1 ВЛ-6кВ ПС 35/6кВ «Северная»
	6
	280
	2
	АВБбШВ 3х120
	1996

	55
	17
	ПС 35/6кВ «Северная»
	оп. № 1 ВЛ-6кВ ПС 35/6кВ «Северная»
	6
	60
	2
	АВБбШВ 3х95
	1996

	56
	3
	ПС 35/6кВ «Северная»
	УКРМ
	6
	100
	2
	ААБЛу 3х180
	2009

	57
	19
	ПС 35/6кВ «Северная»
	УКРМ
	6
	100
	2
	ААБЛу 3х180
	2009

	58
	7,27
	ТП 10/0,4кВ № 1.5
	ТП 10/0,4кВ № 1.4
	10
	970
	2
	ААБл 3х120
	1993

	59
	6,21
	ТП 10/0,4кВ № 2.1
	оп. № 10/6 ВЛ-10кВ ПС 35/10кВ «Городская»
	10
	240,0
	4
	ААБ 4х150
	2002

	60
	11
	ТП 10/0,4кВ № 3.5
	оп. № 5/1 ВЛ-10кВ ПС 35/10кВ «Городская»
	10
	200,0
	2
	АББ 3х95
	2002

	61
	22
	ТП 10/0,4кВ № 3.5
	оп. № 5/1 ВЛ-10кВ ПС 35/10кВ «Городская»
	10
	250,0
	2
	АББ 3х95
	2002

	62
	11
	ТП 10/0,4кВ № 3.6
	ТП 10/0,4кВ № 3.4
	10
	245
	1
	ААБл 3х120
	2007

	63
	22
	ТП 10/0,4кВ № 3.6
	ТП 10/0,4кВ № 3.4
	10
	245
	1
	ААБл 3х120
	2007


Таблица 2.4.2.4. Характеристики воздушных линий электропередач, расположенных на территории г. Покачи по состоянию на 2016 год
	№ п/п
	Номер фидера
	Напряжение, кВ
	Начало линии (РП №, ТП №)
	Конец линии
	Длина, м
	Кол-во цепей 
	Тип опоры
	Марка провода
	Год ввода в эксплуатацию

	
	
	
	
	
	
	
	дер. шт.
	ж. б. шт.
	мет. шт.
	
	

	1
	5, 6
	35
	РУ-35кВ ПС 110/35/6кВ «Покачевская»
	ЗРУ-35кВ ПС 35/10кВ «Городская»
	21700,0
	2
	-
	-
	64
	АС-120
	1991

	2
	5, 6
	35
	РУ-35кВ ПС 110/35/6кВ «Покачевская»
	ЗРУ-35кВ ПС 35/10кВ «Городская»
	2000,0
	2
	-
	-
	14
	АС-120
	2008

	3
	4
	10
	ПС 35/10кВ «Городская»
	ВЛ-10кВ оп. № 5
	643
	4
	-
	-
	5
	А-150
	2001

	4
	4
	10
	ПС 35/10кВ «Городская»
	ВЛ-10кВ оп. № 5/3
	150
	2
	-
	-
	3
	А-150
	2001

	5
	24
	10
	ПС 35/10кВ «Городская»
	ВЛ-10кВ оп. № 5
	643
	4
	-
	-
	5
	А-150
	2001

	6
	24
	10
	ПС 35/10кВ «Городская»
	ВЛ-10кВ оп. № 5/3
	150
	2
	-
	-
	3
	А-150
	2001

	7
	6
	10
	ПС 35/10кВ «Городская»
	ВЛ-10кВ оп. № 5
	643
	4
	-
	-
	5
	А-150
	2001

	8
	6
	10
	ПС 35/10кВ «Городская»
	ВЛ-10кВ оп. № 12
	1907
	2
	-
	-
	12
	А-150
	2001

	9
	21
	10
	ПС 35/10кВ «Городская»
	ВЛ-10кВ оп. № 5
	643
	4
	-
	-
	5
	А-150
	2001

	10
	21
	10
	ПС 35/10кВ «Городская»
	ВЛ-10кВ оп. № 12
	1907
	2
	-
	-
	12
	А-150
	2001

	11
	21
	10
	ПС 35/10кВ «Городская»
	ВЛ-10кВ оп. № 12
	100
	2
	-
	-
	12
	А-150
	2001

	12
	7
	10
	ПС 35/10кВ «Городская»
	ВЛ-10кВ оп. № 3
	314
	4
	-
	-
	3
	АС-240
	2001

	13
	27
	10
	ПС 35/10кВ «Городская»
	ВЛ-10кВ оп. № 3
	314
	4
	-
	-
	3
	АС-240
	2001

	14
	27
	10
	ПС 35/10кВ «Городская»
	ВЛ-10кВ оп. № 3
	220
	2
	-
	-
	3
	АС-240
	2001

	15
	11
	10
	ПС 35/10кВ «Городская»
	ВЛ-10кВ оп. № 3
	314,000
	4
	-
	-
	3
	АС-240
	2001

	16
	11
	10
	ПС 35/10кВ «Городская»
	ВЛ-10кВ оп. № 18
	3190,00
	2
	-
	-
	18
	АС-150
	2001

	17
	22
	10
	ПС 35/10кВ «Городская»
	ВЛ-10кВ оп. № 18
	3186
	2
	-
	-
	18
	АС-150
	2001

	18
	6
	6
	ПС 35 «Северная»
	ВЛ-6кВ оп. 77
	7000,0
	1
	-
	77
	-
	А-95
	1981

	19
	18
	6
	ПС 35 «Северная»
	ВЛ-6кВ оп. 17
	950,0
	1
	-
	17
	-
	А-95
	1992

	20
	16
	6
	ПС 35 «Северная»
	ВЛ-6кВ оп. 44
	3000,0
	1
	-
	44
	-
	А-95
	1992

	21
	14
	6
	ПС 35 «Северная»
	ВЛ-6кВ оп. 40
	3150,0
	1
	-
	40
	-
	А-95
	1981

	22
	8
	6
	ПС 35 «Северная»
	ВЛ-6кВ оп. 26
	1800,0
	1
	-
	26
	-
	А-95
	1981

	23
	7
	6
	ПС 35 «Северная»
	ВЛ-6кВ оп. 37
	2290,0
	1
	-
	37
	-
	А-95
	196

	24
	4
	6
	ПС 35 «Северная»
	ВЛ-6кВ оп. 56
	3850,0
	1
	-
	56
	-
	А-95
	1987

	25
	3
	10
	ПС 35/10кВ «Городская»
	ВЛ-10кВ оп. № 72/50
	7000
	1
	-
	72/50
	-
	А-95
	1994

	26
	9
	6
	ПС 35/6кВ «КНС-10»
	ВЛ-6кВ оп.114
	10500
	1
	-
	114
	-
	А-95
	1988

	27
	23
	10
	ПС 35/10кВ «Городская»
	ВЛ-10кВ оп. № 46
	2350
	1
	-
	46
	-
	А-95
	1988

	28
	23
	10
	ПС 35/10кВ «Городская»
	ВЛ-10кВ оп. № 9
	585
	1
	-
	9
	-
	А-95
	2002

	29
	1
	10
	ПС 35/10кВ «Городская»
	ВЛ-10кВ оп. № 25
	2575
	1
	-
	25
	-
	А-95
	1999

	30
	2
	10
	ПС 35/10кВ «Городская»
	ВЛ-10кВ оп. № 42, № 18/71
	2550
	1
	-
	113
	-
	А-95
	1988

	31
	20
	10
	ПС 35/10кВ «Городская»
	ВЛ-10кВ оп. № 15, 9/1, 10/5, 1/1
	1090
	1
	-
	22
	-
	А-95
	1999

	32
	11
	10
	ПС 35/10кВ «Городская»
	ВЛ-10кВ оп. №4 
	170
	1
	-
	4
	-
	А-95
	1996


Таблица 2.4.2.5. Характеристики кабельных линий электропередач, находящихся в эксплуатации ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» по состоянию на 2016 год

	№ п/п
	Номер фидера
	Начало линии (РП №, ТП №)
	Конец линии
	Напряжение, кВ
	Длина, м
	Кол-во цепей (одноцепн.-двуцепн.)
	Марка кабеля
	Год ввода в эксплуатацию

	1
	Ф. 1
	КТПН № 47
	ШНО
	0,4
	30
	1
	АВВГ 4х50
	2002

	2
	Ф. 2
	КТПН № 47
	РЩ стр-во коттедж
	0,4
	50
	1
	АВВГ 4х50
	2002

	3
	Ф. 2
	КТПН № 47
	Оп. № 1
	0,4
	50
	1
	АВВГ 4х70
	2002

	4
	Ф. 3
	КТПН № 47
	Оп. № 1
	0,4
	50
	1
	АВВГ 4х70
	2002

	5
	Ф. 4
	КТПН № 47
	Оп. № 1
	0,4
	50
	1
	АВВГ 4х70
	2002

	6
	Ф. 5
	КТПН № 47
	Оп. № 1
	0,4
	50
	1
	АВВГ 4х70
	2002

	7
	Ф. 6
	КТПН № 47
	
	0,4
	50
	1
	АВВГ 4х70
	2002

	8
	Ф. 6, 21 (рез.)
	ТП 2.3
	ТП 2.1
	10
	50
	2
	2АСБ 3х95
	1989

	9
	Ф. 4, 24
	ТП 1.2
	ТП 2.2
	10
	790
	2
	2АСБГ 3х120
	1988

	10
	Ф. 7 (рез)
	ТП 1.3
	ТП 1.2
	10
	630
	1
	ААБЛ 3х240
	1991

	11
	Ф. 11, 22
	ТП 3.1
	ТП 3.2
	10
	700
	2
	2ААБл 3х150
	1991

	12
	Ф. 22
	ТП 3.1
	ТП 4.1
	10
	117С
	3
	3 ААБЛу 3х150
	2003

	13
	Ф. 11, 22 (рез.)
	ТП 3.3
	ТП 3.2
	10
	980
	2
	2 ААБл 3х120
	1990

	14
	Ф. 1
	КТПН № 43
	ОМВД
	0,4
	400
	2
	2 АВВГ 4х95
	1991

	15
	Ф. 6
	КТПН № 43
	Налоговая
	0,4
	200
	1
	АВВГ 4х35
	1991

	16
	Ф. 7
	КТПН № 43
	Подъем на ВЛ
	0,4
	30
	1
	АВВГ 4х180
	1991

	17
	Ф. 8
	КТПН № 43
	Подъем на ВЛИ
	0,4
	30
	1
	АВВГ 4х180
	1991

	18
	Ф. 1
	КТПН № 62
	Хлебозавод
	0,4
	540
	3
	3 АВВГ 4х120
	1989

	19
	Ф. 1
	КТПН № 68
	ШНО
	0,4
	50
	1
	АВВГ 4х35
	1998

	20
	Ф. 1
	КТПН № 43
	ЧП Набок
	0,4
	30
	1
	АВВГ 3х120-1х95
	1991

	21
	Ф. 1
	КТПН № 43
	АБК Технострой
	0,4
	180
	1
	АВВГ 4х16
	1991

	22
	Ф. 5
	КТПН № 43
	Спуск на СТО Колодий
	0,4
	50
	1
	АВВГ 4х50
	1991

	23
	Ф. 2
	КТПН № 43
	Спуск на м-н Меркурий
	0,4
	20
	1
	АВВГ 4х70
	1991

	24
	Ф. 3
	КТПН № 43
	ООО Юлия
	0,4
	40
	1
	АВВГ 4х25
	1991

	25
	Ф. 4
	КТПН № 43
	Гаражи ГО И ЧС
	0,4
	180
	1
	АВВГ 4х16
	1991

	26
	Ф. 1, 8, 12, 13
	ТП 1.1
	Мира 16
	0,4
	880
	4
	4 АВБШВ 4х120
	2004

	27
	Ф. 2, 14
	ТП 1.1
	Комсом. 5
	0,4
	200
	2
	2 АВБШВ 4х120
	2004

	28
	Ф. 3, 6, 0, 15
	ТП 1.1
	Комсом. 7
	0,4
	480
	4
	4 АВБШВ 4х120
	2004

	29
	Ф. 4, 16
	ТП 1.1
	Д/сад
	0,4
	380
	2
	2 АВБШВ 4х120
	2004

	30
	Ф. 5
	ТП 1.1
	ШНО
	
	60
	1
	АВВГ 4х35
	2004

	31
	Ф. 7, 9
	ТП 1.1
	Югрател
	0,4
	40
	2
	2 АБВГ 4х95
	2004

	32
	Ф. 1
	ТП-2.3
	Молодежная 10
	0,4
	300
	1
	АВВГ-4х120
	1989

	33
	Ф. 3
	ТП-2.3
	ЦТП-6
	0,4
	200
	1
	АВВГ 4х70
	2009

	34
	Ф. 4
	ТП-2.3
	Офис ГХ
	0,4
	100
	1
	АВВГ 4х120
	1989

	35
	Ф. 7
	ТП-2.3
	Прачечная
	0,4
	170
	1
	АВВГ 4х70
	1989

	36
	Ф. 10
	ТП-2.3
	Прачечная
	0,4
	170
	1
	АВВГ 4х70
	1989

	37
	Ф. 12
	ТП-2.3
	Офис ГХ
	0,4
	100
	1
	АВВГ 4х120
	1989

	38
	Ф. 14
	ТП-2.3
	Молодежная 10
	0,4
	300
	1
	АВВГ-4х120
	1989

	39
	Ф. 15
	ТП-2.3
	ЦТП-6
	0,4
	200
	1
	АВВГ 4х70
	2009

	40
	Ф. 1
	ТП-3.1
	СН (РУ-10 кВ)
	0,4
	10
	1
	АВВГ 4х25
	1989

	41
	Ф. 2
	ТП-3.1
	Бассйен
	0,4
	130
	1
	АВВГ 4х70
	1989

	42
	Ф. 3
	ТП-3.1
	КНС-8, 9 (стор.)
	0,4
	350
	1
	АВВГ 4х70
	1989

	43
	Ф. 4
	ТП-3.1
	Детский парк, апетка
	0,4
	440
	2
	2 АВВГ 4х95
	1989

	44
	Ф. 5
	ТП-3.1
	ЦТП Банк (стор.)
	0,4
	250
	1
	АВВГ 4х35
	1989

	45
	Ф. 6
	ТП-3.1
	Банк Петрокоммерц
	0,4
	400
	1
	АВВГ 4х185
	1989

	46
	Ф. 7
	ТП-3.1
	ЦДМ Этвит
	0,4
	350
	1
	АВВГ 4х95
	1989

	47
	Ф. 8
	ТП-3.1
	Ленина 16
	0,4
	130
	1
	АВВГ 4х95
	1989

	48
	Ф. 9
	ТП-3.1
	Школа № 2
	0,4
	270
	1
	АВВГ 3х185-1х95
	1989

	49
	Ф. 10
	ТП-3.1
	ЦДМ Этвит
	0,4
	350
	1
	АВВГ 4х95
	1989

	50
	Ф. 11
	ТП-3.1
	ЦТП Банк (стор.)
	0,4
	250
	1
	АВВГ 4х35
	1989

	51
	Ф. 12
	ТП-3.1
	Ленина 16
	0,4
	130
	1
	АВВГ 4х95
	1989

	52
	Ф. 13
	ТП-3.1
	КНС-8 (стор.)
	0,4
	150
	1
	АВВГ 4х70
	1989

	53
	Ф. 14
	ТП-3.1
	ШНО
	0,4
	60
	1
	АВББшВ 4х35
	1989

	54
	Ф. 15
	ТП-3.1
	Школа № 2
	0,4
	270
	1
	АВВГ 3х185+1х95
	1989

	55
	Ф. 17
	ТП-3.1
	кафе Метеор
	0,4
	100
	1
	АВВГ 4x50
	1989

	56
	Ф. 18
	ТЛ-3.1
	Банк Петрокоммерц
	0,4
	400
	1
	АВВГ 4x185
	1989

	57
	Ф. 19
	ТП-3.1
	ШНО
	0,4
	60
	1
	АВББшВ 4x35
	1989

	58
	Ф. 20
	ТП-3.1
	хок.корт
	0,4
	370
	1
	АВБШВ 4x120
	1989

	59
	Ф. 21
	ТП-3.1
	Бассейн
	0,4
	130
	1
	АВВГ 4x70
	1989

	60
	Ф. 22
	ТП-3.1
	КНС-9 (стар)
	0,4
	200
	1
	АВВГ 4x70
	1989

	61
	Ф. 23
	ТП-3.1
	Детский сад № 4
	0,4
	300
	1
	АВБШВ 4x240
	2010

	62
	Ф. 24
	ТП-3.1
	Детский сад № 4
	0,4
	300
	1
	АВБШВ 4x240
	2010

	63
	Ф. 25
	ТП-3.1
	Детский сад № 4
	0,4
	300
	1
	АВБШВ 4x240
	2010

	64
	Ф. 26
	ТП-3.1
	Детский сад № 4
	0,4
	300
	1
	АВБШВ 4x240
	2010

	65
	Ф. 1
	ТП-3.2
	Мира 3
	0,4
	90
	1
	АВВГ 3x185+1x95
	1991

	66
	Ф. 2
	ТП-3.2
	Ленина 2
	0,4
	220
	1
	АВВГ 4x120
	1991

	67
	Ф. 3
	ТП-3.2
	Ленина 4
	0,4
	170
	1
	АВВГ 3x95+1x25
	1991

	68
	Ф. 4
	ТП-3.2
	ЦТП-4 (cтop.)
	0,4
	150
	1
	АВВГ 4x50
	1991

	69
	Ф. 5
	ТП-3.2
	Мира 5
	0,4
	90
	1
	АВВГ 3x150+1x70
	1991

	70
	Ф. 6
	ТП-3.2
	Лицей, горсуд
	0,4
	350
	1
	АВВГ 4x150
	1991

	71
	Ф. 7
	ТП-3.2
	Мира 7
	0,4
	350
	1
	АВВГ 3x160+1x95
	1991

	72
	Ф. 8
	ТП-3.2
	Мира 1
	0,4
	270
	1
	АВВГ 3x120+1x95
	1991

	73
	Ф. 10
	ТП-3.2
	СК Звездный
	0,4
	270
	1
	АВВГ 4x120
	1991

	74
	Ф. 13
	ТП-3.2
	Мира 5
	0,4
	90
	1
	АВВГ 3x150+1x70
	1991

	75
	Ф. 14
	ТП-3.2
	Лицей, горсуд
	0,4
	350
	1
	АВВГ 4x150
	1991

	76
	Ф. 15
	ТП-3.2
	Мира 7
	0,4
	350
	1
	АВВГ 3x160+1x95
	1991

	77
	Ф. 18
	ТП-3.2
	СК Звездный
	0,4
	270
	1
	АВВГ 4x120
	1991

	78
	Ф. 20
	ТП-3.2
	ЦТП-4 (cтop.)
	0,4
	150
	1
	АВВГ 4x50
	1991

	79
	Ф. 21
	ТП-3.2
	Ленина 4
	0,4
	170
	1
	АВВГ 3x95+1x25
	1991

	80
	Ф. 22
	ТП-3.2
	Мира 1
	0,4
	270
	1
	АВВГ 3x120+1x95
	1991

	81
	Ф. 23
	ТП-3.2
	Ленина 2
	0,4
	200,0
	1
	АВБШВ 4x120
	1991

	82
	Ф. 24
	ТП-3.2
	Мира 3
	0,4
	90
	1
	АВВГ 3x185+1x95
	1991

	83
	Ф. 25
	ТП-3.2
	м-н Восход
	0,4
	150
	1
	АВВГ 4x50
	1991

	84
	Ф. 26
	ТП-3.2
	Аптека
	0,4
	140
	1
	АВВГ 4x50
	1991

	85
	Ф. 28
	ТП-3.2
	тир, хок.корт, м-н Центр
	0,4
	340
	1
	АВБшВ 4x120
	1991

	86
	ф. 2
	КТПН-26 БОЛ
	на оп. № 1
	0,4
	30
	1
	АВВГ 4x70
	1988

	87
	ф. 2
	КТПН-26 БОЛ
	на Аиснефть
	0,4
	280
	1
	АВВГ 4x50
	1988

	88
	ф. 2
	КТПН-26 БОЛ
	на Билайн
	0,4
	40
	1
	АВВГ 4x50
	1988

	89
	Ф № 1
	ПС 35/10 кВ «Городская»
	ТП 5.3
	10
	50
	1
	ААБлУ 3x120
	2010

	90
	Ф № 23
	ПС 35/10 кВ «Городская»
	ТП 5.3
	10
	100
	1
	ААБлУ 3x120
	2010

	91
	КЛ-10 кВ на РП-10 кВ «Кольцо»
	ТП 5.3
	
	10
	500
	1
	АПаПуг 3x95/16-10
	2014

	92
	КЛ-10 кВ на РП-10 кВ «Кольцо»
	ТП 5.3
	
	10
	500
	1
	АПаПуг 3x95/16-10
	2014

	93
	КЛ-10 кВ до ВЛ-10 кВ Ф № 6, 19 РП-10 кВ «Кольцо»
	ТП5.4
	
	10
	45
	1
	ААБ2л-10 3x70
	2012

	94
	КЛ-10 кВ до ВЛ-10 кВ Ф № 6, 19 РП-10 кВ «Кольцо»
	ТП5.4
	
	10
	45
	1
	ААБ2л-10 3x70
	2012

	95
	КЛ-10 кВ до ВЛ-10 кВ Ф № 2, 23 ПС 35/10 кВ «Городская»
	ТП 5.2
	
	10
	45
	1
	ААБ2л-10 3x70
	2012

	96
	КЛ-10 кВ до ВЛ-10 кВ Ф № 2, 23 ПС 35/10 кВ «Городская»
	ТП 5.2
	
	10
	45
	1
	ААБ2л-10 3x70
	2012

	97
	КЛ-10 кВ Ф № 1 на ПС 35/10 кВ «Городская»
	ТП5.1
	
	10
	350
	1
	АПаПуг 3x95/16-10
	2013

	98
	КЛ-10 кВ Ф № 23 на ПС 35/10 кВ «Городская»
	ТП5.1
	
	10
	350
	1
	АПаПуг 3x95/16-10
	2013

	99
	КЛ-10 кВ Ф № 1 на ТП 10/0,4 кВ № 5.3
	ТП5.1
	
	10
	350
	1
	АПаПуг 3x95/16-10
	2013

	100
	КЛ-10 кВ Ф № 23 на ТП 10/0,4 кВ № 5.3
	ТП5.1
	
	10
	350
	1
	АПаПуг 3x95/16-10
	2013

	101
	КЛ-10 кВ на ТП 10/0,4 кВ № 5.7
	ТП 5.6
	
	10
	420
	1
	АПаПуг 3x95/16-10
	2013

	102
	КЛ-10 кВ на ТП 10/0,4 кВ № 5.7
	ТП 5.6
	
	10
	420
	1
	АПаПуг 3x95/16-10
	2013

	103
	КЛ-10 кВ на оп. № 5/3 Ф № 4 ВЛ-10 кВ ПС 35/10 кВ «Городская»
	ТП 1.2
	
	10
	70
	2
	2 АПаПуг 3x120/16-10
	2014

	104
	КЛ-10 кВ на on. № 5/3 Ф № 24 ВЛ-10 кВ ПС 35/10 кВ «Городская»
	ТП 1.2
	
	10
	90
	2
	2 АПаПуг 3x120/16-10
	2014

	105
	КЛ-10 кВ на оп. № 9/1 Ф № 11 ВЛ-10 кВ ПС 35/10 кВ «Городская»
	ТП 3.3
	
	10
	90
	2
	2 АПаПуг 3x120/16-10
	2014

	106
	КЛ-10 кВ на оп. № 9/1 Ф № 11 ВЛ-10 кВ ПС 35/10 кВ «Городская»
	ТП 3.3
	
	10
	100
	2
	2 АПаПуг 3x120/16-10
	2014

	107
	КЛ-10 кВ до РУ-10 кВ РП-10 кВ «Кольцо»
	ТП 4.2
	
	10
	540
	1
	АПаПуг 3x120/16-10
	2014

	108
	КЛ-10 кВ до РУ-10 кВ РП-10 кВ «Кольцо»
	ТП 4.2
	
	10
	540
	1
	АПаПуг 3x120/16- 10
	2014

	109
	КЛ-10 кВ до РУ-10 кВ РП-10 кВ «Кольцо»
	ТП 4.2
	
	10
	540
	1
	АПаПуг 3x120/16- 10
	2014

	110
	КЛ-35 кВ на ПС 35/6 кВ «Новая»
	ПС 35/10 кВ «Городская»
	
	10
	30
	2
	2 АПаПуг 1x95/25-35
	2013

	111
	КЛ-10 кВ до оп. № 1 ВЛ-10 кВ Ф № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27
	ПС 35/10 кВ «Городская»
	
	10
	4667
	2
	2 АПаПуг 1x95/25-35
	2013

	112
	Ф. № 1
	ТП № 1.5
	Таежная 12 в-1
	0,4
	124
	1
	АВБбШВ 4x150
	2010

	113
	ф. № 2
	ТП № 1.5
	д/сад в-1
	0,4
	55
	1
	АВБбШВ 4x95
	2010

	114
	ф. № 3
	ТП № 1.5
	Таежная 16 в-1
	0,4
	73
	1
	АВБбШВ 4x150
	2010

	115
	ф. № 4
	ТП № 1.5
	Мира 2 в-1
	0,4
	73
	1
	АВБбШВ 4x150
	2010

	116
	ф. № 5
	ТП № 1.5
	Мира 4 в-1
	0,4
	238
	1
	АВБбШВ 4x50
	2010

	117
	ф. № 7
	ТП № 1.5
	м-н Каскад
	0,4
	170
	1
	АВБбШВ 4x35
	2010

	118
	ф. № 10
	ТП № 1.5
	КНС-1 в-1
	0,4
	286
	1
	АВБбШВ 4x150
	2010

	119
	ф. № 11
	ТП № 1.5
	Мира 2 в-2
	0,4
	74
	1
	АВБбШВ 4x150
	2010

	120
	ф. № 12
	ТП № 1.5
	д/сад в-2
	0,4
	53
	1
	АВБбШВ 4x95
	2010

	121
	ф. № 13
	ТП № 1.5
	Таежная 12 в-2
	0,4
	128
	1
	АВБбШВ 4x150
	2010

	122
	ф. № 14
	ТП № 1.5
	Таежная 16 в-2
	0,4
	76
	1
	АВБбШВ 4x150
	2010

	123
	ф. № 15
	ТП № 1.5
	Мира 4 в-2
	0,4
	239
	1
	АВБбШВ 4x150
	2010

	124
	ф. № 16
	ТП № 1.5
	Торговые павильоны
	0,4
	355
	1
	АВБбШВ 4x50
	2010

	125
	ф. № 17
	ТП № 1.5
	ШНО
	0,4
	10
	1
	АВБбШВ 4x35
	2010

	126
	ф. № 19
	ТП № 1.5
	КНС-1 в-2
	0,4
	280
	1
	АВБбШВ 4x35
	2010

	127
	ф. № 1
	ТП 2.2
	Комсомольская 6 в-1
	0,4
	266
	1
	АВБбШВ 4x185
	2010

	128
	ф. № 2
	ТП 2.2
	Комсомольская 2 в-1
	0,4
	85
	1
	АВБбШВ 4x150
	2010

	129
	ф. № 3
	ТП 2.2
	Молодежная 8 в-1
	0,4
	225
	1
	АВБбШВ 4x185
	2010

	130
	ф. № 4
	ТП 2.2
	Комсомольская 4 в-1
	0,4
	38
	1
	АВБбШВ 4x150
	2010

	131
	ф. № 6
	ТП 2.2
	КБО в-1
	0,4
	165
	1
	АВБбШВ 4x35
	2010

	132
	ф. № 7
	ТП 2.2
	ХМАО-Банк
	0,4
	125
	1
	АВБбШВ 4x16
	2010

	133
	ф. № 8
	ТП 2.2
	м-н Калинка
	0,4
	118
	1
	АВБбШВ 4x35
	2010

	134
	ф. № 9
	ТП 2.2
	ЦТП-З в-1
	0,4
	41
	1
	АВБбШВ 4x35
	2010

	135
	ф. № 10
	ТП 2.2
	д/сад в-1
	0,4
	83
	1
	АВБбШВ 4x35
	2010

	136
	ф. № 11
	ТП 2.2
	Комсомольская 2 в-2
	0,4
	85
	1
	АВБбШВ 4x150
	2010

	137
	ф. № 12
	ТП 2.2
	Комсомольская 4 в-2
	0,4
	38
	1
	АВБбШВ 4x185
	2010

	138
	ф. № 13
	ТП 2.2
	Молодежная 8 в-2
	0,4
	225
	1
	АВБбШВ 4x185
	2010

	139
	ф. № 14
	ТП 2.2
	Комсомольская 6 в-2
	0,4
	266
	1
	АВБбШВ 4x150
	2010

	140
	ф. № 15
	ТП 2.2
	ЦТП-З в-2
	0,4
	41
	1
	АВБбШВ 4x35
	2010

	141
	ф. № 16
	ТП 2.2
	м-н Русь
	0,4
	37
	1
	АВБбШВ 4x35
	2010

	142
	ф. № 17
	ТП 2.2
	ХМАО-Банк
	0,4
	125
	1
	АВБбШВ 4x16
	2010

	143
	ф. № 18
	ТП 2.2
	д/сад в-2
	0,4
	83
	1
	АВБбШВ 4x35
	2010

	144
	ф. № 19
	ТП 2.2
	м-н Арс
	0,4
	240
	1
	АВБбШВ 4x35
	2010

	145
	ф. № 20
	ТП 2.2
	ШНО
	0,4
	10
	1
	АВБбШВ 4x35
	2010

	146
	ф. № 1
	ТП 5.3
	Пождепо
	0,4
	116
	2
	2 АВБбШВ 4x95
	2010

	147
	ф. № 2
	ТП 5.3
	КТПН 41
	0,4
	168
	2
	2 АВБбШВ 4x95
	2010

	148
	ф. № 3
	ТП 5.3
	ГОВД в-1
	0,4
	405
	1
	АВБбШВ 4x95
	2010

	149
	ф. № 6
	ТП 5.3
	АЗС в-1
	0,4
	150
	1
	АВБбШВ 4x35
	2010

	150
	ф. № 9
	ТП 5.3
	Промышленная 13 в-1
	0,4
	270
	1
	АВБбШВ 4x50
	2010

	151
	ф. № 10
	ТП 5.3
	ГНИ в-1
	0,4
	208
	1
	АВБбШВ 4x35
	2010

	152
	ф. № 11
	ТП 5.3
	Пождепо в-2
	0,4
	116
	2
	2 АВБбШВ 4x95
	2010

	153
	ф. № 13
	ТП 5.3
	ГОВД в-2
	0,4
	416
	1
	АВБбШВ 4x95
	2010

	154
	ф. № 17
	ТП 5.3
	Промышленная 13 в-2
	0,4
	270
	1
	АВБбШВ 4x50
	2010

	155
	ф. № 19
	ТП 5.3
	АЗС в-2
	0,4
	138
	1
	АВБбШВ 4x35
	2010

	156
	ф. № 20
	ТП 5.3
	ГНИ в-2
	0,4
	216
	1
	АВБбШВ 4x35
	2010

	157
	Ф № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
	ТП 2.5
	
	0,4
	400
	20
	20АВБбШ8 4х70
	2012

	158
	ф. № 1
	ТП 5.1
	Коммунальная 6 в-1
	0,4
	57
	1
	АВБбШВ 4x95
	2013

	159
	ф. № 2
	ТП 5.1
	КНС в-1
	0,4
	49
	1
	АВБбШВ 4x95
	2013

	160
	ф. № 3
	ТП 5.1
	м-н
	0,4
	58
	1
	АВБбШВ 4x95
	2013

	161
	ф. № 4
	ТП 5.1
	м-н
	0,4
	81
	1
	АВБбШВ 4x95
	2013

	162
	ф. № 5
	ТП 5.1
	Харьковская 36
	0,4
	167
	1
	АВБбШВ 4x95
	2013

	163
	ф. № 6
	ТП 5.1
	Харьковская 37
	0,4
	141
	1
	АВБбШВ 4x95
	2013

	164
	ф. № 7
	ТП 5.1
	БПК в-1
	0,4
	197
	1
	АВБбШВ 4x95
	2013

	165
	ф. № 8
	ТП 5.1
	Таежная 3 в-1
	0,4
	198
	1
	АВБбШВ 4x95
	2013

	166
	ф. № 9
	ТП 5.1
	Харьковская 2 в-1
	0,4
	569
	1
	АВБбШВ 4x95
	2013

	167
	ф. № 11
	ТП 5.1
	КНС в-2
	0,4
	51
	1
	АВБбШВ 4x95
	2013

	168
	ф. № 15
	ТП 5.1
	м-н
	0,4
	189
	1
	АВБбШВ 4x95
	2013

	169
	ф. № 16
	ТП 5.1
	м-н
	0,4
	319
	1
	АВБбШВ 4x95
	2013

	170
	ф. № 17
	ТП 5.1
	ШНО
	0,4
	16
	1
	АВБбШВ 4x95
	2013

	171
	ф. № 18, 19, 20, 11, 22
	ТП 5.1
	
	0,4
	728
	4
	4АВБбШВ 4x95
	2013

	172
	Ф № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
	ТП 5.6
	
	0,4
	2,77
	14
	4АВБбШВ 4x95
	2013

	173
	ф. № 1, 9
	ТП 1.2
	м-н Север
	0,4
	580
	2
	2 АВБбШВ 4x95
	2014

	174
	ф. № 2, 10
	ТП 1.2
	Почта, Прокуратура
	0,4
	480
	2
	2 АВБбШВ 4x95
	2014

	175
	ф. № 3, 11
	ТП 1.2
	Аптека, Атлантида
	0,4
	450
	2
	2 АВБбШВ 4x95
	2014

	176
	ф. № 4, 12
	ТП 1.2
	Молодежная 15
	0,4
	220
	3
	3 АВБбШ8 4x95
	2014

	177
	ф. № 5, 13
	ТП 1.2
	Молодежная 11
	0,4
	630
	3
	3 АВБбШВ 4x95
	2014

	178
	ф. № 6, 14
	ТП 1.2
	м-н Монетка
	0,4
	820
	3
	3 АВБбШВ 4x95
	2014

	179
	ф. № 7, 15
	ТП 1.2
	Молодежная 9
	0,4
	860
	3
	3 АВБбШВ 4x95
	2014

	180
	ф. № 8, 16
	ТП 1.2
	Комсомольская 1
	0,4
	270
	3
	3 АВБбШВ 4x95
	2014

	181
	Ф № 1, 13
	ТП 3.3
	Ленина 1
	0,4
	340
	3
	3 АВБбШВ 4x95
	2014

	182
	Ф № 2, 14
	ТП 3.3
	Ленина 3
	0,4
	590
	3
	3 АВБбШВ 4x95
	2014

	183
	Ф № 3, 15
	ТП 3.3
	Ленина 5
	0,4
	790
	3
	3 АВБбШВ 4x95
	2014

	184
	Ф № 4, 16
	ТП 3.3
	Ленина 7
	0,4
	380
	3
	3 АВБбШВ 4x95
	2014

	185
	Ф № 5
	ТП 3.3
	м-н Омега
	0,4
	210
	1
	АВБбШВ 4x95
	2014

	186
	Ф № 6, 17
	ТП 3.3
	ЦТП-5
	0,4
	240
	2
	2 АВБбШВ 4x95
	2014

	187
	Ф № 7, 18
	ТП 3.3
	ЦТП-7
	0,4
	170
	2
	2 АВБбШВ 4x95
	2014

	188
	Ф № 8
	ТП 3.3
	м-н Анастасия
	0,4
	180
	1
	АВБбШВ 4x95
	2014

	189
	Ф № 9, 19
	ТП 3.3
	Ленина 12
	0,4
	570
	3
	3 АВБбШВ 4x95
	2014

	190
	Ф № 10, 20
	ТП 3.3
	Ленина 14
	0,4
	700
	3
	3 АВБбШВ 4x95
	2014

	191
	Ф № 11
	ТП 3.3
	Автостоянка
	0,4
	200
	1
	АВБбШВ 4x95
	2014

	192
	Ф № 21
	ТП 3.3
	м-н Гранд
	0,4
	200
	1
	АВБбШВ 4x95
	2014

	193
	ф. № 1, 11
	ТП 4.2
	Комсомольская 12
	0,4
	100
	2
	2АВБбШВ 4x95
	2014

	194
	ф. № 2, 12
	ТП 4.2
	Комсомольская 12
	0,4
	100
	2
	2АВБбШВ 4x95
	2014

	195
	ф. № 3, 13
	ТП 4.2
	ЦТП
	0,4
	800
	3
	ЗАВБбШВ 4x95
	2014


Таблица 2.4.2.6. Характеристики воздушных линий электропередач, находящихся в эксплуатации ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» по состоянию на 2016 год

	№ п/п
	Номер филера
	Напряжение, кВ
	Начало линии (РП №, ТП №)
	Конец линии
	Длина, м
	Кол-во цепей (одноцепн.-двуцепн.)
	Тип опоры
	Марка провода
	Гол ввода в эксплуатацию

	
	
	
	
	
	
	
	дер.,

шт
	ж.б., шт
	мет.

шт
	
	

	1
	Ф № 1
	0.4
	ТП № 2.5
	Мира
	515,0
	1
	
	
	
	СИП-4 3*70+1*95
	2012

	2
	Ф № 2
	0.4
	ТП № 2.5
	Северная
	437,0
	1
	
	
	
	СИП-4 3*70+1*95
	2012

	3
	Ф № З
	0.4
	ТП № 2.5
	Северная
	417,0
	1
	
	
	
	СИП-4 3*70+1*95
	2012

	4
	Ф № 4
	0.4
	ТП № 2.5
	Сосновая
	308,0
	1
	
	
	
	СИП-4 3*70-1*95
	2012

	5
	Ф № 5
	0.4
	ТП № 2.5
	Сосновая
	212,0
	1
	
	
	
	СИП-4  3*70-1*95
	2012

	6
	Ф № 6
	0.4
	ТП № 2.5
	Весенняя
	212,0
	1
	
	
	
	СИП-4 3*70-1*95
	2012

	7
	Ф № 7
	0.4
	ТП № 2.5
	Весенняя
	232,0
	I
	
	
	
	СИП-4 3*70+1*95
	2012

	8
	Ф № 8
	0.4
	ТП № 2.5
	Молодежная
	304,0
	1
	
	
	
	СИП-4 3*70+1*95
	2012

	9
	ВЛ-10 кВ Ф № 1 ПС 35/10 кВ «Городская»
	10
	ПС 35/10

«Городская»
	ТП 5.3
	50,0
	1
	
	
	+
	АС 95
	2010

	10
	ВЛ-10 кВ Ф № 23 ПС 35/10 кВ «Городская»
	10
	ПС 35/10 «Городская»
	ТП 5.3
	100,0
	1
	
	
	+
	АС 95
	2010

	11
	ВЛ-10 кВ Ф № 6, 19 от РП-10 кВ «Кольцо»
	10
	РП-10 кВ «Кольцо»
	ТП 5.4
	130,0
	1
	
	
	+
	АС 95
	2010

	12
	ВЛ-35 кВ Ф № 5, 6 ПС 110/35/6 кВ «Покачевская»
	35
	ПС 110/35/6 кВ «Покачевская»
	
	19700
	1
	
	
	+
	АС-120
	1991

	13
	ВЛ-35 кВ Ф № 5, 6 ПС 110/35/6 кВ «Покачевская»
	35
	ПС 110/35/6 кВ «Покачевская»
	
	2000
	1
	
	
	+
	АС-120
	2008

	14
	Ф-9
	6
	ПС 35/6 кВ «КНС-1»
	
	3850
	1
	
	
	+
	А-95
	1981

	15
	Ф-6
	6
	ПС 35 /6 кВ «Северная»
	
	7000
	1
	
	
	+
	А-95
	1981

	16
	ф. 3
	0.4
	КТПН-44
	
	1640
	1
	
	+
	
	А-95
	1997

	17
	ф. 3
	0.4
	КТПН-44
	
	460
	1
	
	+
	
	А-95
	1997

	18
	ф. 3
	0.4
	КТПН-51
	
	800
	1
	
	+
	
	А-95
	1991

	19
	ф. 4
	0.4
	КТПН-51
	
	800
	1
	
	+
	
	А-95
	1991

	20
	ф. 2
	0.4
	КТПН- 47
	Сосновая неч
	280
	1
	
	
	
	СИП 3x35+1x50 +1x16
	2002

	21
	ф. 2
	0.4
	КТПН- 47
	опуски на ж/д
	2000
	1
	
	
	
	СИП 4x16
	2002

	22
	ф. 3
	0,4
	КТПН- 47
	Молодежная
	590
	1
	
	
	
	СИП 3x35+1x50 +1x16
	2002

	23
	ф. 3
	0.4
	КТПН- 47
	опуски на ж/д
	2000
	1
	
	
	
	СИП 4x16
	2002

	24
	ф. 4
	0,4
	КТПН- 47
	Весенняя четн
	560
	1
	
	
	
	СИП 3x35*1x50+ 1x16
	2002

	25
	ф. 4
	0,4
	КТПН- 47
	опуски на ж/д
	2000
	1
	
	
	
	СИП 4x16
	2002

	26
	ф. 5
	0,4
	КТПН- 47
	Сосновая четн
	280
	1
	
	
	
	СИП 3x354x50+ 1x16
	2002

	27
	ф. 5
	0.4
	КТПН- 47
	опуски на ж/д
	2000
	1
	
	
	
	СИИ 4x16
	2002

	28
	ф. 6
	0.4
	КТПН- 47
	Весенняя нечетн
	560
	1
	
	
	
	СИП 3x35+1x50+1x16
	2002

	29
	ф. 6
	0.4
	КТПН-47
	опуски на ж/д
	2000
	1
	
	
	
	СИП 4x16
	2002

	30
	ф. 4
	10
	ПC 35 «Городская»
	ВЛ-10 кВ до оп. № 5
	643
	1
	
	
	
	А-150 П-110
	2001

	31
	ф. 4
	10
	ПC 35 «Городская»
	
	150
	1
	
	
	
	А-150 П-110
	2001

	32
	ф. 24
	10
	ПC 35 «Городская»
	ВЛ-10 кВ до оп. № 5
	643
	1
	
	
	
	А-150 П-110
	2001

	33
	ф. 24
	10
	ПC 35 «Городская»
	
	150
	1
	
	
	
	А-150 П-110
	2001

	34
	ф. 6
	10
	ПC 35 «Городская»
	ВЛ-10 кВ до оп. № 5
	643
	1
	
	
	
	Л-150 П-110
	2001

	35
	ф. 6
	10
	ПC 35 «Городская»
	
	1907
	1
	
	
	
	А-150 П-110
	2001

	36
	ф. 21
	10
	ПC 35 «Городская»
	пуск на РП «Кольцо»
	643
	1
	
	
	
	А-150 П-110
	2001

	37
	ф. 21
	10
	ПC 35 «Городская»
	оп. № 1 - оп. № 3
	1907
	1
	
	
	
	Л-150 П-110
	2001

	38
	ф. 21
	10
	ПC 35 «Городская»
	оп. № 1 - оп. № 3
	100
	1
	
	
	
	А-150 П-110
	2001

	39
	Ф-7
	10
	ПC 35 «Городская»
	
	314
	1
	
	
	
	АС-240 П-110
	2001

	40
	Ф-27
	10
	ПC 35 «Городская»
	
	314
	1
	
	
	
	АС-240 П-110
	2001

	41
	Ф-27
	10
	ПC 35 «Городская»
	
	220
	1
	
	
	
	АС-240 П-110
	2001

	42
	Ф-11
	10
	ПC 35 «Городская»
	ВЛ-10 кВ оп. № 1 – oп. № 3
	314
	1
	
	
	
	АС-240 П-110
	2001

	43
	Ф-11
	10
	ПC 35 «Городская»
	
	3190
	1
	
	
	
	АС-150 П-110
	2001

	44
	Ф-22
	10
	ПC 35 «Городская»
	
	3186
	1
	
	
	
	АС-150 П-110
	2001

	45
	ф. 2
	0,4
	КТПН № 44
	БРУ, Нефтезавод
	50
	1
	
	
	+
	А-95
	1997

	46
	ф. 8
	0,4
	КТПН № 41
	Общежитие ЮТЭК
	540
	1
	
	
	+
	СИП 3x70+1x95
	2001

	47
	Ф-7
	0,4
	КТПН № 41
	м-н Лада
	350
	1
	
	
	+
	СИП 3x50+1х70
	2001

	48
	Ф-2
	0,4
	КТПН № 43
	м-н Меркурий
	320
	1
	
	
	+
	А-95
	1991

	49
	ф. 5
	0,4
	КТПН № 43
	СТО Колодий
	150
	1
	
	
	+
	СИП 3x35+1x50 +1x16
	1991

	50
	Ф-2
	0,4
	КТПН № 26
	
	280
	1
	
	
	+
	А-70
	1988
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Рисунок 2.4.2.1. Однолинейная схема электроснабжения г. Покачи от ПС 35/10 кВ «Городская», ПС 35/6 кВ «Новая»
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Рисунок 2.4.2.2. Однолинейная схема электроснабжения г. Покачи от ПС 35/6 кВ «Северная»

2.4.3. Балансы мощности и ресурса
Объем реализации электрической энергии потребителям города Покачи в 2015 году составил 52 616,156 тыс. кВт*ч, что на 5,5 % меньше объема реализации в 2014 году, и на 9,7 % в 2013 году. 

Динамика объемов потребления электрической энергии приведена в таблице 2.4.3.1. Самым крупным потребителем является категория «прочие потребители» в которую входят промышленные предприятия, котельные и иные организации и учреждения города. На его долю приходится около 48 % потребляемой электроэнергии. 
Потери электроэнергии в сетях составляют около 9,99 % от объема подачи электроэнергии в сеть, что в целом соответствует уровню потерь (9,953 %), установленному на 2015 год Решением Региональной энергетической Комиссии ХМАО-Югры от 19.12.2014 № 104.

Таблица 2.4.3.1. Объем покупки и потребления электрической энергии в г. Покачи за 2013-2015 гг.
	№ п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	2013 год
	2014 год
	2015 год

	1
	Покупка электрической энергии
	тыс. кВт*ч
	64738,111
	61891,935
	58452,027

	2
	Потери электрической энергии в сетях
	тыс. кВт*ч
	6445,513
	6165,910
	5838,871

	
	то же в %
	%
	9,96
	9,96
	9,99

	3
	Реализовано всем потребителям, в том числе:
	тыс. кВт*ч
	58292,598
	55726,025
	52616,156

	3.1.
	населению
	тыс. кВт*ч
	21135,413
	21839,039
	21074,022

	3.2.
	бюджетным организациям
	тыс. кВт*ч
	6687,981
	6285,265
	6080,333

	3.3.
	прочим потребителям
	тыс. кВт*ч
	30469,204
	27601,721
	25461,801


2.4.4. Доля поставки ресурса по приборам учета

Согласно представленным данным за 2015 год на территории г. Покачи доля объема отпуска электрической энергии, счет за который выставлен по показаниям приборов учета составляет 100 %.

2.4.5. Зона действия источников ресурсов и дефициты мощности

Зона действия системы электроснабжения охватывает всю территорию г. Покачи. Согласно информации, об имеющихся резервах мощности для подключения потребителей (объектов строительства) к действующим электрическим сетям, в целом в городе Покачи дефицит мощности отсутствует.

2.4.6. Надежность работы системы

За период с 2012-2015 гг. в системе электроснабжения отключений подачи электроэнергии зафиксировано не было. Электроснабжение потребителей осуществляется беспрерывно. 
2.4.7. Качество поставляемого ресурса
Качество электрической энергии определяется совокупностью ее характеристик, при которых электроприемники могут нормально работать и выполнять заложенные в них функции.

Показателями качества электроэнергии являются:

· отклонение напряжения от своего номинального значения;

· колебания напряжения от номинала;

· несинусоидальность напряжения;

· несимметрия напряжений;

· отклонение частоты от своего номинального значения;

· длительность провала напряжения;

· импульс напряжения;

· временное перенапряжение.

Уровень качества электроснабжения подтверждается специализированным органом по сертификации на соответствие требованиям ГОСТ 13109-97 по результатам инспекционных испытаний электрической энергии, проведенных аккредитованной испытательной лабораторией. 

2.4.8. Воздействие на окружающую среду
Вредное воздействие на экологию со стороны объектов электроэнергетики в процессе эксплуатации ограничивается воздействием при строительстве и воздействием при утилизации демонтированного оборудования и расходных материалов.
При строительстве объектов энергетики происходит вырубка лесов (просеки под трассы ЛЭП), нарушение почв (земляные работы), нарушение естественной формы водоемов (отсыпки).
Элементы системы электроснабжения, оказывающие воздействие на окружающую среду после истечения нормативного срока эксплуатации: 
( масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели;
( аккумуляторные батареи; 
( масляные кабели. 
Для снижения площади лесов, уничтожаемых при строительстве объектов электроэнергетики, необходимо соблюдать нормативную ширину охранных зон ЛЭП при строительстве либо занижать ее в допустимых пределах, принимая ее величину минимально допустимой для условий стесненной прокладки. Для снижения вредного воздействия на почвы при строительстве необходимо соблюдать технологию строительства, установленную нормативной документацией для данного климатического района.
Масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели несут опасность разлива масла и вероятность попадания его в почву и воду. Во избежание разливов необходимо соблюдать все требования техники безопасности при осуществлении ремонтов, замены масла и т.д. Необходима правильная утилизация масла и отработавших трансформаторов и выключателей. Для исключения опасности нанесения ущерба окружающей среде возможно применение сухих трансформаторов и вакуумных выключателей вместо масляных. Эксплуатация аккумуляторных батарей сопровождается испарением электролита, что представляет опасность для здоровья людей. Также АКБ несут опасность разлива электролита и попадания его в почву и воду. Во избежание нанесения ущерба окружающей среде необходима правильная утилизация отработавших аккумуляторных батарей. Масляные кабели по истечении срока эксплуатации остаются в земле и при дальнейшем старении происходит разрушение изоляции и попадание масла в почву. Для предотвращения данного воздействия необходимо использовать кабели с пластмассовой изоляцией либо с изоляцией из сшитого полиэтилена.

2.4.9. Анализ финансового состояния ресурсоснабжающей организации, тарифов на электрическую энергию
Анализ финансового состояния ОАО «ЮТЭК-Покачи» в г. Покачи

Анализ финансового состояния ОАО «ЮТЭК-Покачи», выполнен на основе годовой финансовой отчетности за период 2014-2015 гг. Данная отчетность является достоверной, о чем свидетельствуют результаты ежегодных аудиторских проверок, проводимых в соответствии с действующим законодательством.

Проведение анализа финансового состояния необходимо с целью выявления наличия/отсутствия возможности финансирования части мероприятий настоящей программы за счет собственных средств. 

Для определения наличия (или отсутствия) возможности финансирования реализации мероприятий настоящей программы за счет собственных средств ОАО «ЮТЭК-Покачи» ключевыми являются:

· результаты анализа структуры источников средств предприятия;

· результаты анализа ликвидности и финансовой устойчивости;

· анализ рентабельности;

· анализ планового, фактического и утвержденного РЭК Тюменской области, ХМАО-Югры, ЯНАО размера тарифов на электрическую энергию.

Результаты анализа структуры источников средств ОАО «ЮТЭК-Покачи» представлены в таблице 2.4.9.1.

Данные анализа структуры источников средств свидетельствуют о том, что в период 2014-2015 гг. источники средств в основном формировались за счет собственных средств и составляли 90,21 %. К концу 2015 года доля собственных средств в общей структуре источников средств составила 86,50 %.

Таблица 2.4.9.1. Анализ структуры источников средств 

	№ п\п
	Показатели, тыс. руб.
	2015 год
	2014 год
	Изменения период 2015-2014 гг. (тыс. руб.)
	Темп прироста (2015-2014 гг.), %

	
	
	конец года
	конец года
	
	

	1
	Всего источников средств, в т.ч.:
	104974
	100545
	4429
	4

	1.1.
	Собственные средства
	90804
	90703
	101
	0,1

	1.1.1.
	Уставный капитал 
	74602
	74602
	0
	0

	1.1.2.
	Резервный капитал
	1613
	1602
	11
	1

	1.1.3.
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
	14589
	14499
	90
	1

	1.2.
	Заемные средства, в т.ч.:
	14170
	9842
	4328
	44

	1.2.1.
	Кредиторская задолженность
	13666
	9842
	3824
	39

	1.2.2.
	Оценочные обязательства
	620
	0
	620
	100

	1.2.3.
	Отложенные налоговые обязательства
	-116
	0
	-116
	-100


Необходимо отметить что к концу 2015 года заемные средства на 96,44 % сформированы за счет кредиторской задолженности, собственные средства сформированы главным образом за счет уставного капитала, доля которого составляет 82,16 % в общей сумме собственных средств. 

Результаты анализа показателей ликвидности ОАО «ЮТЭК-Покачи» представлены в таблице 2.4.9.2.

Таблица 2.4.9.2. Анализ показателей ликвидности ОАО «ЮТЭК-Покачи»
	№ п\п
	Показатели
	Нормативное значение
	2014 год
	2015 год

	
	
	
	на конец года
	на конец года

	1
	Коэффициент текущей ликвидности
	от 1,5 до 2,5
	1,82
	1,75

	2
	Коэффициент быстрой ликвидности
	более 0,8
	0,05
	0,12

	3
	Коэффициент абсолютной ликвидности
	более 0,2
	0,05
	0,12


Деятельность ОАО «ЮТЭК-Покачи» характеризуется оптимальным уровнем ликвидности, что объясняется в первую очередь наличием достаточного объема текущих оборотных активов, необходимого для погашения задолженности. 

Высокий коэффициент быстрой и абсолютной ликвидности свидетельствует о достаточном объеме высоколиквидных активов (таких как денежные средства, краткосрочные финансовые вложения, дебиторская задолженность платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), которые можно использовать на погашение краткосрочных обязательств.

В таблице 2.4.9.3. представлены результаты расчета показателей финансовой устойчивости.

Таблица 2.4.9.3. Анализ показателей финансовой устойчивости ОАО «ЮТЭК-Покачи»
	№ п\п
	Показатели
	Нормативное значение
	2014 год
	2015 год

	
	
	
	на конец периода
	на конец периода

	1
	Коэффициент автономии 
	> 0,6
	0,90
	0,87

	2
	Коэффициент финансовой зависимости
	0,50
	0,10
	0,13

	3
	Коэффициент обеспеченности оборотного капитала собственными источниками финансирования
	≥0,1
	0,45
	0,41

	4
	Коэффициент маневренности
	≥0,2
	0,09
	0,11


Коэффициент автономии свидетельствует о достаточной доле собственных средств в общей стоимости всех средств ОАО «ЮТЭК-Покачи», коэффициент финансовой зависимости ниже нормы и составляет порядка 0,10-0,13, что свидетельствует об отсутствии зависимости предприятия от внешних денежных средств (обязательств). На конец периода 2014-2015 года наблюдается обеспеченность собственными источниками финансирования и финансовая устойчивость. Значение коэффициента маневренности собственных средств к концу 2015 г. равно 0,11, что может свидетельствовать о способности предприятия поддерживать уровень собственного оборотного капитала и пополнять оборотные средства в случае необходимости за счет собственных источников.
Анализ рентабельности ОАО «ЮТЭК-Покачи» представлен в таблице 2.4.9.4. 

Таблица 2.4.9.4. Анализ рентабельности ОАО «ЮТЭК-Покачи»
	№ п\п
	Показатели
	2014 год 
	2015 год

	
	
	конец периода
	конец периода

	1
	Общая рентабельность, %
	3,27
	0,93

	2
	Рентабельность продаж, %
	4,07
	3,52

	3
	Рентабельность активов, %
	3,52
	0,99


Показатели общей рентабельности, рентабельности продаж и рентабельности активов к концу 2015 года характеризуются отрицательной динамикой. Общая рентабельность составила 0,93 %.

Результаты проведения финансовой диагностики свидетельствуют о низкой доле заемных средств в соотношении собственного и заемного капитала в источниках средств предприятия, оптимальной ликвидности и финансовой устойчивости. 

На основании вышеизложенного необходимо:

· предусмотреть большей частью бюджетное финансирование мероприятий Программы,

· предусмотреть возможность финансирования мероприятий программы в части электроснабжения за счет установления прибыли в тарифе на электроэнергию в размере, не превышающем допустимый рост тарифов;

· рассмотреть возможность привлечения заемных средств на реализацию мероприятий программы в допустимом объеме.

Анализ финансового состояния ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» в г. Покачи

Анализ финансового состояния ОАО «ЮТЭК-Региональные сети», выполнен на основе годовой финансовой отчетности за период 2014-2015 гг. Данная отчетность является достоверной, о чем свидетельствуют результаты ежегодных аудиторских проверок, проводимых в соответствии с действующим законодательством.

Проведение анализа финансового состояния необходимо с целью выявления наличия/отсутствия возможности финансирования части мероприятий настоящей программы за счет собственных средств. 

Для определения наличия (или отсутствия) возможности финансирования реализации мероприятий настоящей программы за счет собственных средств ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» ключевыми являются:

· результаты анализа структуры источников средств предприятия;

· результаты анализа ликвидности и финансовой устойчивости;

· анализ рентабельности;

· анализ планового, фактического и утвержденного РЭК Тюменской области, ХМАО-Югры, ЯНАО размера тарифов на электрическую энергию.

Результаты анализа структуры источников средств ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» представлены в таблице 2.4.9.5.

Данные анализа структуры источников средств свидетельствуют о том, что в период 2014-2015 гг. источники средств в основном формировались за счет собственных средств и составляли 69,99 %. К концу 2015 года доля собственных средств в общей структуре источников средств составила 72,28 %.

Таблица 2.4.9.5. Анализ структуры источников средств 

	№ п/п
	Показатели, тыс. руб.
	2015 год
	2014 год
	Изменения период 2015-2014 гг. (тыс. руб.)
	Темп прироста (2015-2014 гг.), %

	
	
	конец года
	конец года
	
	

	1
	Всего источников средств, в т.ч.:
	6 053 196
	5 450 343
	602 853
	10

	1.1.
	Собственные средства
	4 375 358
	3 814 923
	560 435
	13

	1.1.1.
	Уставный капитал 
	5 000
	5 000
	0
	0

	1.1.2.
	Резервный капитал
	500
	500
	0
	0

	1.1.3.
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
	4 369 858
	3 809 423
	560 423
	13

	1.2.
	Заемные средства, в т.ч.:
	1 677 838
	1 635 420
	42 418
	3

	1.2.1.
	Кредиторская задолженность
	259 515
	303 379
	- 43 864
	17

	1.2.1.
	Оценочные обязательства
	20 857
	13 546
	7 311
	35

	1.2.3.
	Отложенные налоговые обязательства
	230 360
	200 074
	30 286
	13

	1.2.4.
	Займы и кредиты
	1 167 106
	1 118 348
	48 758
	4

	1.2.5.
	Прочие обязательства
	-
	73
	-73
	-100


Необходимо отметить что к концу 2015 года заемные средства на 69,56 % сформированы за счет займов и кредитов, собственные средства сформированы главным образом за счет нераспределенной прибыли, доля которой составляет 99,87 % в общей сумме собственных средств. 

Результаты анализа показателей ликвидности ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» представлены в таблице 2.4.9.6.

Таблица 2.4.9.6. Анализ показателей ликвидности ОАО «ЮТЭК-Региональные сети»

	№ п/п
	Показатели
	Нормативное значение
	2014 год
	2015 год

	
	
	
	на конец года
	на конец года

	1
	Коэффициент текущей ликвидности
	от 1,5 до 2,5
	2,22
	2,38

	2
	Коэффициент быстрой ликвидности
	более 0,8
	0,54
	0,69

	3
	Коэффициент абсолютной ликвидности
	более 0,2
	0,53
	0,68


Деятельность ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» характеризуется оптимальным уровнем ликвидности, что объясняется в первую очередь наличием достаточного объема текущих оборотных активов, необходимых для погашения задолженности.

Высокий коэффициент быстрой и абсолютной ликвидности свидетельствует о достаточном объеме высоколиквидных активов (таких как денежные средства, краткосрочные финансовые вложения, дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), которые можно использовать на погашение краткосрочных обязательств.

В таблице 2.4.9.7. представлены результаты расчета показателей финансовой устойчивости ОАО «ЮТЭК-Региональные сети».

Таблица 2.4.9.7. Анализ показателей финансовой устойчивости ОАО «ЮТЭК-Региональные сети»

	№ п/п
	Показатели
	Нормативное значение
	2014 год
	2015 год

	
	
	
	на конец периода
	на конец периода

	1
	Коэффициент автономии 
	> 0,6
	0,71
	0,73

	2
	Коэффициент финансовой зависимости
	0,50
	0,29
	0,27

	3
	Коэффициент обеспеченности оборотного капитала собственными источниками финансирования
	≥0,1
	-1,56
	-1,62

	4
	Коэффициент маневренности
	≥0,2
	-0,25
	-0,23


Коэффициент автономии свидетельствует о достаточной доле собственных средств в общей стоимости всех средств ОАО «ЮТЭК-Региональные сети», коэффициент финансовой зависимости ниже нормы и составляет порядка 0,27-0,29, что свидетельствует об отсутствии зависимости предприятия от внешних денежных обязательств.

Анализ рентабельности ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» представлен в таблице 2.4.9.8. 

Таблица 2.4.9.8. Анализ рентабельности ОАО «ЮТЭК-Региональные сети».

	№ п/п
	Показатели
	2014 год 
	2015 год

	
	
	конец периода
	конец периода

	1
	Общая рентабельность, %
	29,03
	30,65

	2
	Рентабельность продаж, %
	30,63
	29,21

	3
	Рентабельность активов, %
	16,70
	16,23


Показатели общей рентабельности, рентабельности продаж и рентабельности активов к концу 2015 года характеризуются положительной динамикой. Общая рентабельность составила 30,65 %.
Результаты проведения финансовой диагностики свидетельствуют о низкой доле заемных средств в соотношении собственного и заемного капитала в источниках средств предприятия, оптимальной ликвидности и финансовой устойчивости. На основании вышеизложенного можно сделать вывод – финансирование мероприятий за счет собственных средств ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» является целесообразным.
Анализ тарифов на электрическую энергию

В таблице 2.4.9.9. представлены данные о единых котловых тарифах на услуги по передаче электрической энергии по сетям Тюменской области, ХМАО-Югры, ЯНАО, поставляемой прочим потребителям, на 2016 год.

В таблице 2.4.9.10. представлены данные о единых котловых тарифах на услуги по передаче электрической энергии по сетям Тюменской области, ХМАО-Югры, ЯНАО, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, на 2016 год.
Таблица 2.4.9.9. Единые котловые тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Тюменской области, ХМАО-Югры, ЯНАО, поставляемой прочим потребителям, на 2016 год

	№ п/п
	Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности)
	Единица измерения
	Диапазоны напряжения

	
	
	
	Всего
	BH-1
	BH
	CH-I
	CH-II
	HH

	1
	Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС)
	1 полугодие

	1.1
	Двухставочный тариф

	1.1.1
	- ставка за содержание электрических сетей
	руб./МВт-мес.
	x
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	744311,06
	1110287,00
	1237545,43
	513716,51

	1.1.2
	- ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях
	руб./МВт-ч
	x
	[image: image21.wmf]1

  

=´

ВНФСК

потiпотi

ТТНТПЭi


	59,42
	169,44
	190,77
	382,94

	1.2
	Одноставочный тариф
	руб./кВт-ч
	x
	x
	1,08571
	1,77919
	1,93176
	1,98659

	1.3
	Величина перекрестного субсидирования, учтенная в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии
	тыс. руб.
	2685465,27
	300731,54
	1965701,89
	29284,47
	217536,37
	172211,00

	1.4
	Ставка перекрестного субсидирования
	руб./МВт-ч
	x
	76,56
	84,25
	87,28
	84,69
	187,92

	2
	Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС)
	2 полугодие

	2.1
	Двухставочный тариф

	2.1.1
	- ставка за содержание электрических сетей
	руб./МВт-мес.
	x
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	818312,87
	1246395,13
	1347699,37
	741960,17

	2.1.2
	- ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях
	руб./МВт-ч
	x
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	55,28
	157,76
	177,74
	357,73

	2.2
	Одноставочный тариф
	руб./кВт-ч
	x
	x
	1,16761
	1,91314
	2,07716
	2,13643

	2.3
	Величина перекрестного субсидирования, учтенная в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии
	тыс. руб.
	3952799,42
	150371,89
	3169384,24
	46544,49
	353085,32
	233412,54

	2.4
	Ставка перекрестного субсидирования
	руб./МВт-ч
	x
	38,28
	135,72
	138,54
	138,64
	235,82


Таблица 2.4.9.10. Единые котловые тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Тюменской области, ХМАО-Югры, ЯНАО, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, на 2016 год

	№ п/п
	Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности)
	Единица измерения
	1 полугодие
	2 полугодие

	1.
	Население и приравненные к нему категории потребителей (тарифы указываются без учета НДС)

	1.1.
	Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в " и 1.3:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте <1>.

	
	Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток)
	руб./кВт-ч
	1,22435
	0,24709

	1.2
	Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте <1>.

	
	Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток)
	руб./кВт-ч
	0,18659
	0,22701

	1.3
	Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к ним:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте <1>.

	
	Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток)
	руб./кВт-ч
	0,18659
	0,22701

	1.4
	Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования:

	1.4.1
	Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте <1>.

	
	Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток)
	руб./кВт-ч
	1,22435
	0,24709

	1.4.2
	Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте <1>.

	
	Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток)
	руб./кВт-ч
	1,22435
	0,24709

	1.4.3
	Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте <1>.

	
	Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток)
	руб./кВт-ч
	1,22435
	0,24709

	1.4.4
	Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи): некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте <1>.

	
	Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток)
	руб./кВт-ч
	1,22435
	0,24709


2.4.10. Анализ структуры тарифов на электрическую энергию

Фактически сложившаяся в 2015 году структура тарифа на оказание услуг по электроснабжению ОАО «ЮТЭК-Покачи» г. Покачи, графически представлена на рисунке 2.4.10.1.
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Рисунок 2.4.10.1 Структура себестоимости услуги электроснабжения ОАО «ЮТЭК-Покачи» (факт 2015), %
Информация о фактической структуре и объемах затрат ОАО «ЮТЭК-Покачи» на оказание услуг по электроснабжению в г. Покачи за 2015 год представлена в таблице 2.4.10.1.

Таблица 2.4.10.1. Информация о фактической структуре и объемах затрат ОАО «ЮТЭК-Покачи» на оказание услуги электроснабжения в г. Покачи в 2015 г.
	№ п\п
	Показатели
	Единица измерения
	2015 год (факт)
	Удельный вес в структуре себестоимости, %

	1
	Необходимая валовая выручка на содержание
	тыс. руб.
	91948,96
	

	2
	Себестоимость, всего
	тыс. руб.
	91948,96
	100,00

	2.1.
	Материальные расходы, всего
	тыс. руб.
	5928,09
	6,45

	2.1.1.
	в том числе на ремонт
	тыс. руб.
	4742,47
	39,56

	2.2.
	Фонд оплаты труда
	тыс. руб.
	36377,50
	13,64

	2.2.1.
	в том числе на ремонт
	тыс. руб.
	29102,00
	

	2.3.
	Арендная плата
	тыс. руб.
	14422,50
	15,69

	2.4.
	Отчисления на социальные нужды
	тыс. руб.
	10386,50
	11,29

	2.5.
	Налог на прибыль
	тыс. руб.
	908,00
	0,99

	2.6.
	Прочие налоги
	тыс. руб.
	801,50
	0,87

	2.7.
	Прочие расходы
	тыс. руб.
	12545,97
	11,51


Фактически сложившаяся в 2015 году структура себестоимости услуг в сфере электроснабжения ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» г. Покачи, графически представлена на рисунке 2.4.10.2.
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Доход на инвестированный капитал

Изменение необходимой валовой выручки,  в целях сглаживания 

тарифов (+/-)

Рисунок 2.4.10.2 Структура себестоимости деятельности в сфере электроснабжения ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» (факт 2015), %

Информация о фактической структуре и объемах затрат ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» на оказание услуг в сфере электроснабжения по итогам в 2015 г. представлена в таблице 2.4.10.2.

Таблица 2.4.10.2. Информация о фактической структуре и объемах затрат ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» на оказание услуг в сфере электроснабжения по итогам в 2015 г.

	№ п\п
	Показатели
	Единица измерения
	2015 год (факт)
	Удельный вес в структуре себестоимости, %

	1
	Необходимая валовая выручка на содержание (далее - НВВ)
	тыс. руб.
	2 970 593,41
	100,00

	1.1
	Подконтрольные (операционные) расходы, включенные в НВВ
	тыс. руб.
	1 480 524,19
	

	1.1.1
	Материальные расходы, всего
	тыс. руб.
	1 208 599,13
	40,69

	1.1.1.1
	в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо
	тыс. руб.
	6 714,90
	

	1.1.1.2
	в том числе на ремонт
	тыс. руб.
	0,00
	

	1.1.1.3
	в том числе на работы и услуги производственного характера (в том числе услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств)
	тыс. руб.
	1 201 884,23
	

	1.1.1.3.1
	в том числе на ремонт
	тыс. руб.
	0,00
	

	1.1.2
	Фонд оплаты труда
	тыс. руб.
	116 941,33
	3,94

	1.1.2.1
	в том числе на ремонт
	тыс. руб.
	 
	

	1.1.3
	Прочие операционные расходы (с расшифровкой)
	тыс. руб.
	154 983,73
	5,22

	1.1.3.1
	в том числе транспортные услуги
	тыс. руб.
	 
	

	1.1.3.2
	в том числе прочие расходы (с расшифровкой)****
	тыс. руб.
	154 983,73
	

	1.1.3.2.1
	Ремонт основных фондов
	тыс. руб.
	12 365,38
	

	1.1.3.2.2
	Услуги связи
	тыс. руб.
	1 778,49
	

	1.1.3.2.3
	Расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства
	тыс. руб.
	0,00
	

	1.1.3.2.4
	Расходы на юридические и информационные услуги
	тыс. руб.
	5 125,71
	

	1.1.3.2.5
	Расходы на аудиторские и консультационные услуги
	тыс. руб.
	300,00
	

	1.1.3.2.6
	Расходы на командировки и представительские
	тыс. руб.
	5 687,40
	

	1.1.3.2.7
	Расходы на подготовку кадров
	тыс. руб.
	733,86
	

	1.1.3.2.8
	Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности
	тыс. руб.
	382,80
	

	1.1.3.2.9
	Расходы на страхование
	тыс. руб.
	6 485,97
	

	1.1.3.2.10
	Прочие услуги сторонних организаций
	тыс. руб.
	18 884,22
	

	1.1.3.2.11
	Другие прочие расходы
	тыс. руб.
	103 239,88
	

	1.2
	Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего
	тыс. руб.
	523 541,62
	

	1.2.1
	Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"
	тыс. руб.
	10 089,38
	0,34

	1.2.2
	Расходы на оплату технологического присоединения к сетям смежной сетевой организации
	тыс. руб.
	0,00
	

	1.2.3
	Плата за аренду имущества
	тыс. руб.
	190 255,64
	6,40

	1.2.4
	отчисления на социальные нужды
	тыс. руб.
	31 290,85
	1,05

	1.2.5
	налог на прибыль
	тыс. руб.
	107 358,00
	3,61

	1.2.6
	прочие налоги
	тыс. руб.
	35 717,33
	1,20

	1.2.7
	Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение
	тыс. руб.
	99 877,03
	3,36

	1.2.7.1
	Справочно: "Количество льготных технологических присоединений"
	ед.
	951
	

	1.2.8
	Средства, подлежащие дополнительному учету по результатам вступивших в законную силу решений суда, решений ФСТ России, принятых по итогам рассмотрения разногласий или досудебного урегулирования споров, решения ФСТ России об отмене решения регулирующего органа, принятого им с превышением полномочий (предписания)
	тыс. руб.
	48 953,39
	1,65

	1.3
	Возврат инвестированного капитала, всего
	тыс. руб.
	233 790,94
	7,87

	1.3.1
	в том числе размер средств, направляемых на реализацию инвестиционных программ
	тыс. руб.
	199 761,65
	

	1.4
	Доход на инвестированный капитал, всего
	тыс. руб.
	710 829,37
	23,93

	1.4.1
	в том числе размер средств, направляемых на реализацию инвестиционных программ
	тыс. руб.
	607 365,06
	

	1.5
	Изменение необходимой валовой выручки, производимое в целях сглаживания тарифов (+/-)
	тыс. руб.
	21 907,29
	0,74


2.4.11. Технические и технологические проблемы в системе
По результатам инженерно-технического анализа были выявлены следующие технологические и технические проблемы в системе электроснабжения г. Покачи:

· высокая степень износа основного оборудования ПС, РП, ТП, КТП (по состоянию на начало 2015 г. – 83 % от общего количества), вследствие превышения срока эксплуатации и суровых климатических условий;
· значительная степень износа электрических сетей (по состоянию на начало 2015 г. – 82 % от общей протяженности).
2.5. Анализ существующего состояния системы обращения с твердыми коммунальными отходами
2.5.1. Институциональная структура (организации, работающие в данной сфере, действующая договорная система и система расчетов за поставляемые ресурсы)

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» деятельность по сбору, транспортированию и размещению отходов осуществляет ООО «Эколайт» (лицензия 86 № 00234 от 15.10.2015, бессрочная). Деятельность осуществляется на договорной основе. Договоры заключены с исполнителями коммунальных услуг, бюджетными организациями, прочими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Расчеты осуществляются:

· через пункты приема платежей за жилищно-коммунальные услуги;

· через отделения Почты России;

· через отделения и банкоматы банков.

Объект, используемый для размещения отходов, находится в частной собственности ООО «Эколайт».
2.5.2. Характеристика системы обращения с ТКО
Утилизация отходов на территории города Покачи осуществляется на полигоне утилизации ТКО, эксплуатацию которого выполняет Общество с ограниченной ответственностью «Эколайт» (далее – ООО «Эколайт).

 Полигон утилизации ТКО находится на расстоянии 3,8 км севернее города Покачи, квартал 177 Покачевского лесничества Мегионского лесхоза и занимает площадь 5,5 га. Местоположение существующего места захоронения ТКО представлено на рисунке 2.5.2.1. Характеристика объекта утилизации ТКО представлена в таблице 2.5.2.1.
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Рисунок 2.5.2.1. Местоположение полигона утилизации ТКО в МО г. Покачи
Таблица 2.5.2.1. Данные об объектах размещения отходов на территории муниципального образования г. Покачи 

	№ п/п
	Наименование муниципального образования / местоположение объекта размещения отходов
	Год ввода в эксплуатацию
	Проектная вместимость полигона, тыс. м3
	Площадь полигона, Га
	Фактически накоплено за весь период эксплуатации, тыс. м3

	1
	Муниципальное образование 

г. Покачи
	1998
	783,1
	5,5
	664


По всему периметру полигона имеется обваловка. Ограждение полигона частично выполнено из профильного металла, остальная часть из колючей проволоки. С южной и восточной стороны полигона имеется санитарный ров. Санитарно-защитная зона полигона ТКО составляет 30 метров по периметру и занимает около 1,4 га. На выезде с территории полигона оборудован дезбарьер – яма, заполненная раствором гипохлорита кальция, для обработки ходовой части транспорта. Озеленение свободной от застройки территории полигона произведено путем травосеяния и посадки кустарников и деревьев. 

Способ утилизации ТКО – захоронение. На полигоне имеется один контрольно-пропускной пункт, при этом, инструментальные средства измерения объема поступающих отходов отсутствуют. Поступающий объем отходов фиксируется приемщиком ТБО визуально, с контрольной записью в журнале учета объемов. Складирование ТКО производится методом уплотнения, высота откоса составляет 1-2 м с послойной изоляцией песчаным грунтом. Слой промежуточной изоляции составляет 0,25 м. Уплотнение уложенных отходов осуществляется 4-х кратным проходом бульдозером.

Вместимость полигона утилизации составляет 1260 тыс.м3. Согласно информации, представленной ООО «Эколайт» общий, объем отходов потребления, захороненных на полигоне, на 30.06.2016 года составляет 664 тыс. м3, что составляет 53 % от проектной емкости. Годовой объем поступления ТБО на полигон составляет около 50 тыс. м3.

Вывоз отходов с территории г. Покачи осуществляется специализированным автотранспортом, характеристики которого представлены в таблице 2.5.2.2.

Таблица 2.5.2.2. Автотранспорт, используемый при обращении с ТКО.
	Модель
	Базовое шасси
	Объем кузова м3
	Навесное оборудование
	Коэффициент уплотнения
	Год выпуска
	Кол-во шт.
	Процент износа, %
	Кол-во рейсов в месяц

	Мусоровозы

	КО - 449 - 41
	МАЗ 4380 Р2
	13 м3
	Гидравлическое
	1,5
	2013
	2
	54
	183

	КО - 440-4
	ЗИЛ 433 362
	11 м3
	Гидравлическое
	1,5
	2002
	1
	90
	

	ГАЗ-САЗ-2505-10
	ГАЗ-33104-1317
	7 м3
	Гидравлическое
	-
	2013
	1
	54
	60


На перспективу Генеральным планом города Покачи предусмотрено строительство нового полигона ТКО, строительство которого планируется осуществить на территории городского округа, южнее существующего полигона утилизации ТКО. 

2.5.3. Зона действия источников ресурсов. Резервы и дефициты мощности по зонам действия источников ресурсов
В части оказания услуги по утилизации твердых коммунальных отходов можно определить одну зону, относительно которой осуществляется оказание услуги. 

По состоянию на 2016 год полигон утилизации ТКО имеет достаточный эксплуатационный запас вместимости в размере 47 % от проектного объема. 

2.5.4. Балансы мощности и ресурса, ожидаемые резервы и дефициты мощности с учетом будущего спроса
По данным ООО «Эколайт» объем накопленных отходов на территории г. Покачи в 2015 году составил 50,5 тыс. м3. Основной объем накоплений ТКО приходится на население города Покачи – 64,5 % от общего объема.

Динамика объемов накопления ТКО на территории г. Покачи за период 2014-2016 гг. представлена в таблице 2.5.4.1.
Таблица 2.5.4.1. Динамика объемов накопления ТКО на территории г. Покачи за период 2014-2016 гг.
	Наименование
	2014 год (факт)
	2015 год (факт)
	2016 год (план)

	Объем утилизированных (захороненных) ТКО всего (тыс.м3), в том числе:
	50,7
	50,5
	50,0

	от населения
	32,0
	32,6
	31,6

	от бюджетных организаций
	4,9
	4,7
	2,6

	от прочих потребителей
	13,8
	13,2
	15,8


2.5.5. Доля поставки ресурса по приборам учета

На полигоне утилизации ТКО отсутствуют инструментальные средства измерения объема принимаемых отходов. 
2.5.6. Анализ показателей надежности системы утилизации (захоронения) ТКО, имеющиеся проблемы и направления их решения
В муниципальном образовании г. Покачи размещение ТКО осуществляется на санкционированном полигоне. 
Согласно Генеральной схемы очистки территории г. Покачи, существует проблема по сбору крупногабаритных отходов с территорий домовладений, а именно – отсутствие оборудованных мест для сбора КГО или бункеров.

Программой комплексного развития предлагается реализовать следующие мероприятия:

· оборудование действующего полигона утилизации ТКО инструментальными средствами измерения объема поступающих отходов;

· организация переработки вторичного сырья, посредством оснащения полигона сортировочным комплексом;

· оборудование площадок для сбора КГО на территории домовладений.

Основными направлениями деятельности в системе обращения с отходами на территории города Покачи являются:

· упорядочивание сбора и вывоза отходов, обновление и приобретение для этих целей соответствующего оборудования и спецтехники;

· в перспективе – сокращение объемов отходов, подлежащих захоронению, и максимальное вторичное их использование.

Реализуемые в рамках Программы мероприятия направлены на создание наиболее прогрессивной модели управления отходами и базируются на следующих принципах:

· количество отходов и их ресурсный потенциал учитываются во взаимосвязи с экономикой и экологией;

· все элементы управляемой системы (сбор, транспортировка) рассматриваются во взаимосвязи;

· централизованное управление потоками отходов на уровне муниципального образования;

· проблема отходов решается поэтапно с учетом актуальности и приоритетности поставленных задач;

· повышение ответственности органов местного самоуправления муниципального образования и населения за качество среды обитания (сокращение несанкционированных сбросов ТКО населением и организациями, обоснованное формирование тарифа).

2.5.7. Воздействие на окружающую среду
Полигон утилизации ТКО г. Покачи является источником вредного воздействия на окружающую среду, вследствие чего деятельность по утилизации ТКО подлежит государственному контролю.  По информации, представленной ООО «Эколайт», результаты произведенных анализов проб атмосферного воздуха, грунтовых вод и почвы по уровню концентрации содержания загрязняющих веществ не превышают допустимые нормы. 

Осуществление всех технологических стадий производственного процесса на полигоне должно осуществляться в соответствии с «Инструкцией по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов», утвержденной Минстроем России от 02.11.1996 г., согласованной с Госкомсанэпиднадзором России № 01-8/1711 от 10.06.1996 г.
2.5.8. Анализ финансового состояния операторов по обращению с ТКО, тарифов в сфере обращения с ТКО
Анализ финансового состояния ООО «Эколайт» в г. Покачи

Анализ финансового состояния ООО «Эколайт» выполнен на основе годовой финансовой отчетности за период 2014-2015 гг.

Проведение анализа финансового состояния необходимо с целью выявления наличия/отсутствия возможности финансирования части мероприятий настоящей программы за счет собственных средств. 

Для определения наличия (или отсутствия) возможности финансирования реализации мероприятий настоящей программы за счет собственных средств ООО «Эколайт» ключевыми являются:

· результаты анализа структуры источников средств предприятия;

· результаты анализа ликвидности и финансовой устойчивости;

· анализ рентабельности;

· анализ планового, фактического и утвержденного Региональной службой по тарифам ХМАО-Югры размера тарифов на утилизацию ТКО.

Результаты анализа структуры источников средств ООО «Эколайт» представлены в таблице 2.5.8.1.
Данные анализа структуры источников средств свидетельствуют о том, что в период 2014-2015 гг. источники средств в основном формировались за счет заемных средств и составляли 60,56 %. К концу 2015 года доля заемных средств в общей структуре источников средств составила 39,44 %.

Таблица 2.5.8.1. Анализ структуры источников средств 

	№ п\п
	Показатели, тыс. руб.
	2015 год
	2014 год
	Изменения период 2015-2014 гг. (тыс. руб.)
	Темп прироста (2015-2014 гг.), %

	
	
	конец года
	конец года
	
	

	1
	Всего источников средств, в т.ч.:
	3266
	2292
	3521
	39,1

	1.1.
	Собственные средства
	1978
	1037
	941
	91

	1.1.1.
	Капитал и резервы
	1978
	1037
	941
	91

	1.2.
	Заемные средства, в т.ч.:
	1288
	1255
	33
	3

	1.2.1.
	Кредиторская задолженность
	992
	277
	715
	258

	1.2.2.
	Краткосрочные заемные средства
	296
	978
	-682
	-70


Необходимо отметить, что к концу 2015 года заемные средства на 77,02 % сформированы за счет кредиторской задолженности и 22,98 за счет краткосрочных заемных средств.

Результаты анализа показателей ликвидности ООО «Эколайт» представлены в таблице 2.5.8.2.

Таблица 2.5.8.2. Анализ показателей ликвидности ООО «Эколайт»

	№ п\п
	Показатели
	Нормативное значение
	2014 год
	2015 год

	
	
	
	на конец года
	на конец года

	1
	Коэффициент текущей ликвидности
	от 1,5 до 2,5
	0,84
	1,63

	2
	Коэффициент быстрой ликвидности
	более 0,8
	0,027
	0,14

	3
	Коэффициент абсолютной ликвидности
	более 0,2
	0,027
	0,14


Деятельность ООО «Эколайт» характеризуется оптимальным коэффициентом текущей ликвидности, что означает предприятие в состоянии стабильно оплачивать текущие счета.

Низкий коэффициент быстрой и абсолютной ликвидности свидетельствует о недостаточном объеме высоколиквидных активов (таких как денежные средства, краткосрочные финансовые вложения, дебиторская задолженность платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), которые можно использовать на погашение краткосрочных обязательств.
В таблице 2.5.8.3 представлены результаты расчета показателей финансовой устойчивости.

Таблица 2.5.8.3. Анализ показателей финансовой устойчивости ООО «Эколайт»
	№ п\п
	Показатели
	Нормативное значение
	2014 год
	2015 год

	
	
	
	на конец периода
	на конец периода

	1
	Коэффициент автономии 
	> 0,6
	0,5
	0,6

	2
	Коэффициент финансовой зависимости
	0,50
	0,5
	0,4

	3
	Коэффициент обеспеченности оборотного капитала собственными источниками финансирования
	≥0,1
	-0,18
	0,39

	4
	Коэффициент маневренности
	≥0,2
	-0,19
	0,41


Коэффициент автономии в пределах нормы, что свидетельствует о достаточной доле собственных средств в общей стоимости всех средств ООО «Эколайт», коэффициент финансовой зависимости в пределах нормы и составляет порядка 0,4-0,5 что свидетельствует о независимости предприятия от внешних денежных средств (обязательств). На конец периода 2014-2015 года наблюдается обеспеченность собственными источниками финансирования и финансовой устойчивости. Значение коэффициента маневренности собственных средств к концу 2015 г равно 0,41 что означает финансовую устойчивость организации.

Анализ рентабельности ООО «Эколайт» представлен в таблице 2.5.8.4.
Таблица 2.5.8.4. Анализ рентабельности ООО «Эколайт»
	№ п\п
	Показатели
	2014 год 
	2015 год

	
	
	конец периода
	конец периода

	1
	Общая рентабельность, %
	13,2
	9,5

	2
	Рентабельность продаж, %
	14,6
	10,5

	3
	Рентабельность активов, %
	61,6
	32,3


Показатели общей рентабельности, рентабельности продаж и рентабельности активов к концу 2015 года характеризуются отрицательной динамикой. Общая рентабельность на конец 2015 г. остается достаточно высокой (9,5 %).
Результаты проведения финансовой диагностики свидетельствуют о доле заемных средств в соотношении собственного капитала в источниках средств предприятия в пределах нормы, низкой ликвидности и финансовой устойчивости. 

На основании вышеизложенного необходимо:

· предусмотреть частично бюджетное финансирование мероприятий Программы;
· предусмотреть возможность финансирования мероприятий программы в части обращения с ТКО за счет установления прибыли в тарифе на обращение с ТКО в размере, не превышающем допустимый рост тарифов.
2.5.9. Анализ структуры тарифов в сфере обращения с ТКО
Анализ тарифов в сфере обращения с ТКО, установленные ООО «Эколайт» в г. Покачи
В таблице 2.5.9.1 представлены данные по тарифам в сфере обращения с ТКО, установленные ООО «Эколайт» в г. Покачи в 2014-2017 гг.
Таблица 2.5.9.1. Тарифы в сфере обращения с ТКО, установленные ООО «Эколайт» в г. Покачи в 2014-2017 гг.
	Наименование организаций коммунального комплекса, муниципальных образований
	Тарифы на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов, руб./м3

	
	с 1 мая 2014 года 

по 30 июня 2014 года
	с 1 июля 2014 года 

по 30 апреля 2015 года
	с 1 мая 2015 года 

по 30 июня 2015 года
	с 1 июля 2015 года 

по 30 апреля 2016 года
	с 1 мая 2016 года 

по 30 июня 2016 года
	с 1 июля 2016 года 

по 30 апреля 2017 года

	
	для прочих потребителей (без учета НДС)
	для населения
 (с учетом НДС)*
	для прочих потребителей 
(без учета НДС)
	для населения 
(с учетом НДС)*
	для прочих потребителей (без учета НДС)
	для населения (с учетом НДС)*
	для прочих потребителей (без учета НДС)
	для населения 
(с учетом НДС)*
	для прочих потребителей (без учета НДС)
	для населения 
(с учетом НДС)*
	для прочих потребителей (без учета НДС)
	для населения 
(с учетом НДС)*

	Общество с ограниченной ответственностью «Эколайт» на территории муниципального образования г. Покачи
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	без учета платы за негативное воздействие на окружающую среду
	141,57**
	141,57**
	141,57**
	141,57**
	141,57**
	141,57**
	153,49**
	153,49**
	153,49**
	153,49**
	161,70**
	161,70**

	с учетом платы за негативное воздействие на окружающую среду
	216,85**
	216,85**
	216,85**
	216,85**
	216,85**
	216,85**
	235,01**
	235,01**
	235,01**
	235,01**
	248,40**
	248,40**


* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)

** НДС не облагается в соответствии с главой 26.2 «Упрощенная система налогообложения» Налогового кодекса Российской Федерации
Соотношение тарифов в сфере обращения с ТКО, установленных для ООО «Эколайт» утвержденных Региональной службой по тарифам ХМАО-Югры и предельного максимального уровня тарифов, установленных в среднем по ХМАО-Югре в период 2015-2016 гг., графически представлено на рисунке 2.5.9.1.
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Рисунок 2.5.9.1. Соотношение предельного максимального и утвержденного уровня тарифа в сфере обращения с ТКО в период 2015-2016 гг.

Необходимо отметить, что рост тарифов в сфере обращения с ТКО, установленных на 2015-2016 гг. превышает предельный индекс максимально возможного изменения тарифов на услуги организаций по обращению с ТКО, установленный в среднем по ХМАО-Югре. 

Анализ структуры тарифа обращения с ТКО, установленного ООО «Эколайт» в г. Покачи
Анализ структуры тарифов в сфере обращения с ТКО произведен на основе фактических данных за 2015 год, подлежащих раскрытию на официальном портале Региональной службой по тарифам ХМАО-Югры по раскрытию информации. 

Анализ структуры и динамики изменения фактических расходов, понесенных при оказании услуги по обращению с ТКО в 2015 г., представлен в таблице 2.5.9.2.

Таблица 2.5.9.2. Анализ структуры и динамики изменения фактических расходов, понесенных при оказании услуги по обращению с ТКО в 2015 г.

	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	2015 год 
	Удельный вес в структуре себестоимости, % 

	1
	Выручка от регулируемой деятельности
	тыс. руб.
	10 989,02
	

	2
	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая:
	тыс. руб.
	10 989,02
	100,00

	3
	Производственные расходы, в том числе:
	
	4 426,97
	40,30

	3.1
	Расходы на оплату труда
	тыс. руб.
	1 610,37
	14,66

	3.2
	Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала
	тыс. руб.
	326,35
	2,97

	3.3
	Сырье и материалы
	
	609,51
	5,55

	3.4
	Расходы на ГСМ
	
	703,84
	6,40

	3.5
	Цеховые расходы
	
	1 106,80
	10,07

	3.6
	Расходы на электроэнергию
	
	70,10
	0,65

	4
	Ремонтные расходы:
	
	334,0
	3,04

	4.1
	Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств
	тыс. руб.
	334,0
	3,04

	4.1.1
	расходы на капитальный ремонт основных

производственных средств
	тыс. руб.
	0
	0

	5
	Расходы на амортизацию основных производственных средств
	тыс. руб.
	60,91
	0,55

	6
	Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе
	тыс. руб.
	407,81
	3,71

	7
	Плата за негативное воздействие на окружающую среду
	тыс. руб.
	2 844,45
	25,88

	8
	Административные расходы
	
	1 798,31
	16,36

	9
	Налоги и сборы
	
	100,86
	0,92

	10
	Прибыль (нормативная), в том числе:
	
	1 015,71
	9,24

	10.1
	расходы на выплаты, предусмотренные коллективными договорами
	
	256,97
	2,34

	10.2
	расходы на приобретение основных средств, в том числе неамортизируемых
	
	758,74
	6,90

	11
	Расчетная предпринимательская прибыль
	
	0
	0

	12
	Объем принятых на утилизацию (захоронение) твердых коммунальных отходов
	тыс. м3
	50,5349
	

	13
	Среднегодовой тариф 
	руб./м3
	217,45
	


Графически структура себестоимости услуги по обращению с ТКО ООО «Эколайт», по данным 2015 г. представлена на рисунке 2.5.9.2.
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 Рисунок 2.5.9.2. Структура себестоимости услуги по обращению с ТКО ООО «Эколайт», по данным 2015 г., %
В структуре себестоимости производимых товаров (оказываемых услуг) по данным за 2015 год наибольшую долю затрат занимает плата за негативное воздействие на окружающую среду (25,88 %), административные расходы (16,36 %), 14,66 % составляют расходы на оплату труда.
2.5.10. Технические и технологические проблемы в системе
Основными проблемами в области утилизации ТКО на территории г. Покачи являются:

· отсутствие инструментального контроля поступающего на полигон объема ТКО;

· отсутствие организации переработки вторичного сырья.

2.6. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей

Теплоснабжение

В соответствии с представленными данными, по состоянию на 2016 год уровень обеспеченности приборами учета потребителей города Покачи составляет:

Население – общедомовые приборы учета ГВС и тепловая энергия – 100 %; индивидуальные приборы учета ГВС – 92,8 %, тепловая энергия – 72 %;

Бюджетные организации – тепловая энергия – 100 %; ГВС – 100 %.

Прочие потребители – тепловая энергия – 100 %; ГВС – 79 %.

Водоснабжение

Доля поставки воды потребителям г. Покачи по приборам учета по состоянию на 2015 год, составила 97,46 %.

Население – 74,55 %

Бюджетная сфера – 98,92 %

Прочие потребители – 99,47%
Электроснабжение

В соответствии с представленными данными, по состоянию на 01.06.2016 год уровень обеспеченности потребителей города Покачи приборами учета электроэнергии составляет 100 %.

Более детальный анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсоснабжения у потребителей МО г. Покачи представлен в разделе 4 «Характеристика состояния и проблем в реализации энерго- и ресурсоснабжения и учета и сбора информации» Обосновывающих материалов.
3. План развития, план прогнозируемой застройки города покачи
3.1. Прогноз численности населения 
Прогноз численности населения города Покачи на период 2016-2019 гг. принят в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития муниципального образования город Покачи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, предоставляемый в округ в Форме 2-П.

На период 2020-2025 гг. прогноз численности населения построен с учетом среднего темпа роста численности населения города Покачи за 2013-2015 гг., а также с учетом динамики численности населения, представленной в Стратегии социально-экономического развития город Покачи до 2020 года и на период до 2030 года утвержденная Постановлением администрации города Покачи № 1570 от 29.12.2014.

Таблица 3.1.1. Прогноз численности населения муниципального образования город Покачи на период 2017-2027 гг.

	№ п\п
	Показатели
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	1
	Среднегодовая численность населения, чел., в том числе:
	18188
	18378
	18558
	18630
	18816
	19004
	19194
	19386
	19580
	19776
	19974

	1.1.
	городское население 
	18188
	18378
	18558
	18630
	18816
	19004
	19194
	19386
	19580
	19776
	19974

	1.2.
	сельское население 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


3.2. Прогноз жилищной застройки
Согласно действующему генеральному плану, утвержденному решением Думы города Покачи ХМАО-Югры № 111 от 17.12.2014 г., новое жилищное строительство запроектировано на свободных от застройки территориях: многоквартирная жилая застройка смешанной этажности (5-9 этажей) в северной и северо-восточной частях города, вдоль юго-восточной границы располагаются кварталы индивидуальной жилой застройки.

Объемы нового жилищного строительства по видам застройки на I-ую очередь составили: многоквартирная жилая застройка смешанной этажности – 63,3 тыс. м2, индивидуальная жилая застройка – 7,4 тыс. м2, на расчетный срок составили: многоквартирная жилая застройка смешанной этажности – 97,2 тыс. м2, индивидуальная жилая застройка 10,3 тыс. м2.

Расчет объемов и площадей территорий нового жилищного строительства по очередям приведен в таблице 3.2.1.

В соответствии с расчетом, объем нового жилищного строительства на I-ую очередь (2024 г.) составит 70,7 тыс. м2; на расчетный срок (2034 г.) – 107,5 тыс. м2.
Таблица 3.2.1. Расчет потребных объемов и площадей территорий нового жилищного строительства г. Покачи
	№ № п/п
	Показатели
	Единицы измерения
	Исходный год (2014 г.)
	I-ая очередь 
(2014-2024 г.)
	Расчетный срок 

(2024-2034 г.)

	1
	Существующий жилищный фонд на начало периода 
	тыс. м2
	293,2
	293,2
	360,0

	2
	Требуемый жилищный фонд
	тыс. м2
	X
	360,0
	467,5

	3
	Убыль жилищного фонда
	тыс. м2
	X
	3,9
	-

	4
	Сохраняемый жилищный фонд
	тыс. м2
	X
	289,3
	289,3

	5
	Объем нового жилищного строительства – всего
	тыс. м2
	X
	70,7
	107,5

	
	из них:
многоквартирная жилая застройка смешанной этажности
	тыс. м2
	X
	63,3
	97,2

	
	индивидуальная жилая застройка
	тыс. м2
	X
	7,4
	10,3

	6
	Требуемые территории для размещения всего объема нового жилищного строительства (min)
	га
	X
	16,6
	22

	
	из них территории для размещения многоквартирной жилой застройки смешанной этажности (min)
	га
	X
	9,5
	14,6

	
	индивидуальная жилая застройка (min)
	га
	X
	7,1
	7,4


Для выполнения заданных объемов нового жилищного строительства потребуется площадь 16,6 га территории на I-ую очередь и 22,0 га – на расчетный срок.

Генпланом также предусмотрены резервные территории под размещение нового жилищного строительства, которые могут быть использованы за пределами расчетного срока.

По состоянию на 31 декабря 2015 года, согласно отчетности по форме № 1-жилфонд, общая площадь жилых помещений в г. Покачи, с учетом прибытия и выбытия, составила 295 тыс. м2, что говорит о росте данного показателя в сравнении с данными принятыми в качестве базовых на момент разработки Генерального плана на 1,8 тыс. м2. 

Обеспеченность населения жильем осталась на уровне 17 м2/чел, что связано с положительной динамикой изменения численности населения города. 

3.3. Прогноз изменения доходов населения
В соответствии с Итогами социально-экономического развития города за 2015 год среднедушевой доход населения муниципального образования город Покачи составил 33 085,60 руб. в месяц. В соответствии со Стратегией социально-экономического развития муниципального образования город Покачи до 2020 года и на период 2030 года ожидается что в 2020 г. уровень среднедушевого дохода населения составит 37 188,54 руб. в месяц, в 2025 г. – 40 458,90 руб. в месяц, в 2030 г. – тот же показатель – 44 016,80 руб. в месяц. Детальный прогноз изменения показателя среднедушевого дохода населения на каждый год реализации настоящей Программы представлен графически на рисунке 3.3.1.
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Рисунок 3.3.1. Прогноз изменения показателя среднедушевого дохода населения муниципального образования город Покачи на период до 2027 г., руб. в месяц
3.4. Прогноз развития промышленности
Главным градообразующим предприятием города Покачи является территориально-производственное предприятие «Покачевнефтегаз», входящее в состав ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» и предприятия, связанные с ним единым технологическим процессом по добыче нефти и газа.
Предприятие осуществляет свою деятельность на 12 лицензионных участках: Покачевском, Южно-Покачевском, Нонг-Еганском, Нивагальском, Ключевом, Кечимовском, Северо-Покачевском, Юккунском, Мишаевском, Восточно-Янчинском, Северо-Егурьяхском-1, Марталлеровском.
На предприятии в 2015 году введено 45 эксплуатационных скважин. В 2015 году введено 3 скважины. В 2016 году планируется ввести 54 скважины, из которых 10 скважин с многозабойными горизонтальными стволами, а также 11 горизонтальных скважин с МЗ ГРП. Также планируется бурение скважины со вторым горизонтальным стволом с одним ответвлением.
В соответствии с Прогнозом социально-экономического развития муниципального образования город Покачи на 2017 год и плановый период до 2019 года, в городе по виду деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» в 2017-2019 гг. прогнозируется снижение объемов отгружаемых ресурсов. В денежном выражении к 2019 году показатель достигнет 312,11 млн. руб., что на 24,63 % меньше уровня 2015 года. Расчет на период 2020-2025 гг. произведен исходя из динамики фактических показателей за 2013-2015 гг. приведенные в Программе социально-экономического развития муниципального образования город Покачи на 2016 г. и плановый период до 2018 г., и в Программе социально-экономического развития муниципального образования город Покачи на 2017 г. и плановый период до 2019 г. 
Прогнозируется рост объемов добычи полезных ископаемых (нефть, газ), к 2027 году до 6798,09 млн. руб. Объем обрабатывающего производства прогнозируется на уровне 206,86 млн. руб. в действующих ценах 2014 г.

Прогноз объемов производства на период до 2025 года приведен в таблице 3.4.1.

Таблица 3.4.1. Прогноз объемов производства на период до 2025 года 
	№ п\п
	Показатели
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.

	1
	Производство и распределение электроэнергии, газа и воды, млн. руб.
	412,46
	409,64
	409,64
	391,49
	374,14
	357,57
	341,72
	326,58
	312,11
	298,29
	285,07

	2
	Добыча полезных ископаемых
	

	
	Добыча нефти, газа, млн. руб.
	4746,52
	4743,28
	4717,78
	4938,20
	5168,92
	5410,42
	5663,20
	5927,80
	6204,75
	6494,65
	6798,09

	3
	Обрабатывающие производства
	

	
	Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования млн. руб.
	208,38
	210,98
	215,85
	209,98
	205,39
	202,11
	200,16
	199,61
	200,49
	202,89
	206,89


4. Прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы
4.1. Прогноз спроса на услуги по теплоснабжению

Прогноз выработки и потребления тепловой энергии в зоне действия городской котельной ЗАО «УТВиК» на период 2017-2027 гг. приведен в таблице 1.1. в обосновывающих материалах Программы комплексного развития МО г. Покачи. 
Прогноз выработки и потребления тепловой энергии в зоне действия котельной № 1 ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» на период 2017-2027 гг. приведен в таблице 1.2. в обосновывающих материалах Программы комплексного развития МО г. Покачи.
Прогноз спроса на услуги по теплоснабжению рассчитан в соответствии с прогнозом численности населения, с учетом ввода и сноса объектов капитального строительства по данным, приведенным в Схеме теплоснабжения города Покачи (актуализированная версия на 2016 г.). 

Полезный отпуск тепловой энергии потребителям от городской котельной ЗАО «Управляющая компания тепло-, водоснабжения и канализации» (далее - ЗАО «УТВиК») в 2027 г. составит 142,35 тыс. Гкал, что превышает уровень 2017 г. на 1,55 %.

Население является основным потребителем тепловой энергии ЗАО «УТВиК» и оказывает наибольшее влияние на общий объем реализации. Увеличение объема реализации к 2027 г. обусловлено строительством новых объектов жизнедеятельности и увеличением тепловой мощности объектов в зоне действия городской котельной, а также ввиду увеличения численности населения к 2027 г.
Полезный отпуск тепловой энергии от котельной № 1 ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» в 2027 г. принят на уровне потребления 2015-2017 гг. в размере 37,777 тыс. Гкал. Принятый уровень потребления обусловлен следующими факторами:

· основными потребителями тепловой энергии котельной № 1 являются промышленные предприятия (около 99 %);

· в соответствии со схемой теплоснабжения г. Покачи (актуализация на 2016 год) на рассматриваемую перспективу (до 2027 года) строительство новых промышленных объектов в зоне теплоснабжения котельной № 1 не планируется. Для действующих промышленных предприятий сохраняется существующий уровень тепловых нагрузок.
4.2. Прогноз спроса на услуги по водоснабжению
Прогноз поставки потребления холодной воды в зоне действия водозаборных сооружений и сетей водоснабжения ООО «Аквалидер» приведен в таблице 1.3. в обосновывающих материалах Программы комплексного развития МО г. Покачи. В связи отсутствием в перспективном балансе ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» поставки ресурса населению и бюджетным организация, а также приростов водопотребления, связанных с новым строительством, в расчете баланса данная организация не учитывается. 
Прогноз спроса на услуги водоснабжения, рассчитан в соответствии с прогнозом численности населения, с учетом ввода и сноса объектов капитального строительства в соответствии с Генеральным планом г. Покачи. 

Полезный отпуск питьевой воды потребителям ООО «Аквалидер» в 2027 г. составит 855,5 тыс. м3, что превышает фактический уровень потребления в 2015 г. на 4,39 %. 

Население является основным потребителем воды ООО «Аквалидер» и оказывает наибольшее влияние на общий объем реализации. Доля потребления воды населением в общем объеме полезного отпуска составляет 68,5 % и к 2027 году составит 70,48%. Увеличение объема реализации обусловлено ростом численности населения к 2027 г.
4.3. Прогноз спроса на услуги по водоотведению
Прогноз принятых и очищенных стоков в зоне действия канализационных очистных сооружений г. Покачи на период 2017-2027 гг. приведен в таблице 1.4. в обосновывающих материалах Программы комплексного развития МО г. Покачи. 
Прогноз спроса на услуги водоотведения рассчитан с учетом изменения численности населения, с учетом ввода и сноса объектов капитального строительства в соответствии с Генеральным планом г. Покачи. 

Объем принятых и очищенных стоков к 2027 г. составит 907,49 тыс. м3, что превышает фактический уровень 2015 г. на 12,88 %. 
Основной объем сточных вод образуется населением. Доля стоков, приятых от населения города составляет 71,12 %, доля бюджетных учреждений составляет 12,1%, прочих потребителей – 16,78%.
4.4. Прогноз спроса на услуги по электроснабжению

Прогноз выработки и потребления электроэнергии на весь период действия Программы представлен в таблице 1.5. обосновывающих материалах Программы комплексного развития МО г. Покачи.

Прогноз спроса на услуги электроснабжения основан на существующих балансах электроэнергии и прогнозе численности населения. 

В 2027 году объем потребления электрической энергии в г. Покачи увеличится на 10,6 % в сравнении с уровнем 2017 года и составит 56870,43 тыс. кВт*ч. Увеличение потребления электроэнергии обусловлено ростом численности населения.

В 2027 году прогнозируемый уровень потерь электроэнергии снизится до 8,84 %, вследствие проведения мероприятий по реконструкции сетей и трансформаторных подстанций, предусмотренных Программой.

Общий объем покупки электроэнергии к 2027 году увеличится на 5916,28 тыс. кВт*ч и будет составлять 62385,28 тыс. кВт*ч.
4.5. Прогноз спроса на услуги по обращению с ТКО
Прогноз потребности в услугах утилизации ТКО на весь период действия Программы представлен в таблице 1.6. обосновывающих материалах Программы комплексного развития МО г. Покачи.
В прогнозе спроса на услуги обращения с ТКО учтены такие факторы как численность населения, объем ранее накопленных ТКО. 

В 2027 году объем ТКО принимаемых от населения составит 35800 м³, что на 9,17 % превышает уровень 2017 года. Увеличение объема образования ТКО обусловлено ростом численности населения.

5. Перечень мероприятий и целевых показателей
Перечень мероприятий по развитию и модернизации систем коммунальной инфраструктуры МО г. Покачи приведен в Приложении к настоящей Программе.
Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей. 

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденным Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204:

- критерии доступности коммунальных услуг для населения;

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- показатели качества поставляемого ресурса;

- показатели степени охвата потребителей приборами учета;

- показатели надежности поставки ресурсов;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

- показатели воздействия на окружающую среду.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 г. № 48.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального образования без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной – интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов. 

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Результатами реализация мероприятий по системе теплоснабжения муниципального образования являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе теплоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения за счет уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение энергосбережения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоотведения являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

- уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения;

- обеспечение энергосбережения.

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение бесперебойного электроснабжения;
- повышение качества и надежности электроснабжения, снижение уровня потерь.
Реализация программных мероприятий по системе обращения с ТКО обеспечит улучшение экологической обстановки.

Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры по теплоснабжению 2017-2027 гг. приведены в таблице 5.1.-5.2.

Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры по водоснабжению 2017-2027 гг. приведены в таблице 5.3.

Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры по водоотведению 2017-2027 гг. приведены в таблице 5.4.

Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры по электроснабжению 2017-2027 гг. приведены в таблице 5.5.

Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры по обращению с ТКО 2017-2027 гг. приведены в таблице 5.6.

Таблица 5.1. Целевые показатели развития системы коммунальной инфраструктуры по теплоснабжению ЗАО «УТВиК» на период 2017-2027 гг.
	№ п/п
	Наименование целевых показателей
	Базовые целевые показатели на начало реализации программы
	Значения целевых показателей по годам
	Значение целевых показателей на момент окончания действия программы

	
	
	
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	

	1

1.
	Аварийность системы, ед./км
	менее 1
	менее 1
	менее 1
	менее 1
	менее 1
	менее 1
	менее 1
	менее 1
	менее 1
	менее 1
	менее 1

	22.
	Обеспечение источника теплоснабжения аварийным запасом топлива, (тонн)
	0
	0
	0
	0
	159
	159
	159
	159
	159
	159
	159

	13.
	Продолжительность оказания услуг, час/день
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24

	24.
	Уровень потерь, %
	10,77
	10,76
	10,76
	10,75
	10,75
	10,76
	10,73
	10,73
	11,29
	11,84
	12,38

	35.
	Коэффициент потерь, Гкал/км
	741,47
	743,49
	745,46
	731,45
	724,67
	718,08
	709,45
	709,45
	732,67
	754,8
	778,9

	46.
	Коэффициент соотношения фактических потерь с нормативными, ед.
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	.7.
	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, %
	7,95
	7,95
	7,95
	7,95
	7,95
	7,95
	7,95
	7,95
	7,95
	7,95
	7,95

	7

8.
	Уровень загрузки производственных мощностей, %
	55,59
	55,73
	55,88
	56,02
	56,16
	56,3
	56,5
	56,7
	56,9
	57,1
	57,3

	89.
	Обеспеченность приборами учета, %
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	910.
	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге, %
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	111.
	Индекс нового строительства, ед.
	0
	0
	0
	0
	0,02
	0,02
	0,00
	0,01
	0,00
	0,01
	0

	112.
	Удельное теплопотребление, Гкал/чел
	6,16
	6,12
	6,08
	6,08
	6,04
	6,01
	5,98
	5,95
	5,92
	5,89
	5,87

	113.
	Эффективность использования топлива, кг.у.т./Гкал
	154,1
	154,1
	154,1
	154,1
	154,1
	154,1
	154,1
	154,1
	154,1
	154,1
	154,1

	114.
	Коэффициент соотношения фактического расхода топлива с нормативным, ед.
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98

	115.
	Эффективность использования электрической энергии, кВт*ч/Гкал
	12,3
	12,3
	12,3
	12,3
	12,3
	12,3
	12,3
	12,3
	12,3
	12,3
	12,3

	116.
	Коэффициент соотношения фактического расхода электрической энергии с нормативным, ед.
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98

	117.
	Эффективность использования воды куб.м./Гкал
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55


Таблица 5.2. Целевые показатели развития системы коммунальной инфраструктуры по теплоснабжению ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» на период 2017-2027 гг.
	№ п/п
	Наименование целевых показателей
	Базовые целевые показатели на начало реализации программы
	Значения целевых показателей по годам
	Значение целевых показателей на момент окончания действия программы

	
	
	
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	

	1.
	Аварийность системы, ед./км
	менее 1
	менее 1
	менее 1
	менее 1
	менее 1
	менее 1
	менее 1
	менее 1
	менее 1
	менее 1
	менее 1

	2.
	Продолжительность оказания услуг, час/день
	24,00
	24,00
	24,00
	24,00
	24,00
	24,00
	24,00
	24,00
	24,00
	24,00
	24,00

	3.
	Уровень потерь, %
	24,50
	24,50
	24,50
	24,50
	24,50
	24,50
	24,50
	22,08
	22,08
	22,08
	22,08

	4.
	Коэффициент потерь, Гкал/км
	397,84
	397,84
	397,84
	397,84
	397,84
	397,84
	397,84
	347,41
	347,41
	347,41
	347,41

	5.
	Коэффициент соотношения фактических потерь с нормативными, ед.
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	6.
	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, %
	3,47
	3,47
	3,47
	3,47
	3,47
	3,47
	3,47
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7.
	Уровень загрузки производственных мощностей, %
	27,97
	27,97
	27,97
	27,97
	27,97
	27,97
	27,97
	27,97
	27,97
	27,97
	27,97

	8.
	Обеспеченность приборами учета, %
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	9.
	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге, %
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	10.
	Эффективность использования топлива, кг у.т./Гкал
	161,50
	161,50
	161,50
	161,50
	161,50
	161,50
	161,50
	161,50
	161,50
	161,50
	161,50


Таблица 5.3. Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры по водоснабжению 2017-2027 гг.
	№ п/п
	Наименование
	Единицы измерения
	Базовые целевые показатели на начало реализации программы
	2018
 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 
г.
	2022 
г.
	2023 
г.
	2024 
г.
	2025 
г.
	2026
 г.
	Значение целевых показателей на момент окончания действия программы

	1
	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)

	1.1.
	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры
	ед./км 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.
	Перебои в снабжении потребителей
	час. /чел 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3.
	Продолжительность поставки товаров и услуг
	час/день 
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24

	1.4.
	Уровень потерь
	%
	2,88
	2,88
	2,88
	2,88
	2,84
	2,83
	2,83
	2,82
	2,82
	2,81
	2,81

	1.5.
	Коэффициент потерь
	м3/км 
	0,93
	0,93
	0,93
	0,93
	0,82
	0,82
	0,81
	0,81
	0,81
	0,82
	0,82

	1.6.
	Индекс замены оборудования
	% 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.7.
	Износ систем коммунальной инфраструктуры
	 %
	80,35
	84,35
	88,35
	92,35
	96,35
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	1.8.
	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене
	 %
	0,00
	0,00
	1,17
	1,24
	1,42
	1,60
	1,69
	1,82
	1,78
	1,75
	1,72

	2
	Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры

	2.1.
	Уровень загрузки производственных мощностей
	% 
	28,38
	28,38
	28,44
	28,56
	28,69
	28,81
	28,94
	29,06
	29,19
	29,31
	29,43

	2.2.
	Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета
	 %
	97,35
	97,29
	98
	98,5
	99
	99,5
	100
	100
	100
	100
	100

	3
	Доступность товаров и услуг для потребителей

	3.1.
	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре
	% 
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	3.2.
	Индекс нового строительства
	ед.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,32
	15,97
	2,46
	11,23
	10,38
	9,67
	0,00

	3.3.
	Удельное водопотребление
	 м3/чел
	33,17
	32,827
	32,50
	32,37
	32,05
	31,73
	31,42
	31,11
	30,80
	30,49
	30,19

	4
	Эффективность деятельности

	4.1.
	Эффективность использования энергии (энергоемкость производства)
	кВт*ч/м3 
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0


Таблица 5.4. Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры по водоотведению 2017-2027 гг.
	№ п/п
	Наименование
	Единицы измерения
	Базовые целевые показатели на начало реализации программы
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	Значение целевых показателей на момент окончания действия программы

	1
	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)

	1.1.
	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры
	ед./км 
	11,180
	11,180
	11,180
	11,180
	11,180
	11,180
	11,180
	11,180
	11,180
	11,180
	10,881

	1.2.
	Перебои в снабжении потребителей
	час. /чел 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3.
	Продолжительность поставки товаров и услуг
	час/день 
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24

	1.4.
	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене
	 %
	62,89
	62,89
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	97,39

	2
	Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры

	2.1.
	Уровень загрузки производственных мощностей
	% 
	35,5
	35,5
	35,6
	35,7
	35,8
	36,0
	36,1
	36,3
	36,4
	36,6
	36,7

	3
	Доступность товаров и услуг для потребителей

	3.1.
	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре
	 %
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	3.2.
	Удельное водоотведение
	м3/чел
	33,11
	32,77
	32,45
	32,32
	32,00
	31,68
	31,37
	31,06
	30,75
	30,44
	30,14

	4
	Эффективность деятельности

	4.1.
	Эффективность использования энергии (энергоемкость производства)
	кВт*ч/м3 
	1,55
	1,55
	1,55
	1,55
	1,59
	1,70
	1,70
	1,71
	1,71
	1,74
	1,76


Таблица 5.5. Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры по электроснабжению на период 2017-2027 гг.
	№ п/п
	Наименование целевых показателей
	Единицы измерения
	Базовые целевые показатели на начало реализации программы
	Значения целевых показателей по годам
	Значение целевых показателей на момент окончания действия программы

	
	
	
	
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	

	1.
	Аварийность системы
	ед./км
	менее 1
	менее 1
	менее 1
	менее 1
	менее 1
	менее 1
	менее 1
	менее 1
	менее 1
	менее 1
	менее 1

	2.
	Продолжительность оказания услуг
	час/день
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24

	3.
	Уровень потерь
	%
	9,95
	9,79
	9,65
	9,59
	9,40
	9,23
	9,09
	9,06
	8,84
	8,84
	8,84

	4.
	Коэффициент потерь
	тыс. кВт*ч./км
	15,89
	16,87
	16,67
	16,59
	16,28
	16,02
	15,81
	15,82
	15,47
	15,54
	15,60

	5.
	Коэффициент соотношения фактических потерь с нормативными
	ед.
	1,000
	0,983
	0,970
	0,965
	0,947
	0,932
	0,920
	0,920
	0,899
	0,904
	0,907

	6.
	Износ системы
	%
	78,32
	80,19
	83,10
	80,02
	77,16
	75,73
	72,26
	69,12
	69,57
	69,57
	65,22

	7.
	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене 
	%
	81,99
	81,99
	58,62
	58,62
	58,62
	58,62
	57,11
	56,06
	54,87
	53,31
	51,85

	8.
	Уровень загрузки производственных мощностей
	%
	22,11
	22,20
	22,29
	22,33
	22,42
	22,51
	22,60
	22,69
	22,79
	22,88
	22,98

	9.
	Обеспеченность приборами учета
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	10.
	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	11.
	Удельное электропотребление
	кВт*ч./чел
	1,20
	1,16
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20

	12.
	Индекс нового строительства
	ед.
	0,01
	0,01
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


Таблица 5.6. Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры по обращению с ТКО на период 2017-2027 гг.
	№ п/п
	Наименование целевых показателей
	Единицы измерения
	Базовые целевые показатели на начало реализации программы
	Значения целевых показателей по годам
	Значение целевых показателей на момент окончания действия программы

	
	
	
	
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	

	1.
	Объем реализации товаров и услуг
	тыс. м3
	50,50
	50,84
	51,16
	51,89
	52,23
	52,56
	53,50
	53,85
	54,20
	55,25
	55,60

	2.
	Наличие контроля качества товаров и услуг
	%
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	3.
	Продолжительность оказания услуг
	час/день
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24

	4.
	Обеспечение инструментального контроля
	%
	0,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	5.
	Обеспечение сортировки отходов
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	6.
	Коэффициент защищенности объектов от пожаров
	час/день
	24,00
	24,00
	24,00
	24,00
	24,00
	24,00
	24,00
	24,00
	24,00
	24,00
	24,00

	7.
	Коэффициент заполняемости полигона
	%
	56,71
	60,74
	64,80
	68,92
	73,07
	77,24
	81,48
	85,76
	90,06
	94,44
	98,86


6. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов

В структуре расходов бюджета традиционно преобладают расходы, направленные на улучшение благосостояния населения и повышение уровня жизни граждан муниципального образования в рамках муниципальных программ.

Необходимый объем финансирования настоящей Программы составляет 1 578 566 486,82 рублей, в том числе: 

· бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры – 466 408 555,14 рублей; 

· бюджет муниципального образования город Покачи – 177 503 056,75 рублей;

· прочие источники (тарифные источники действующих в муниципальном образовании ресурсоснабжающих организаций) – 934 654 874,93  рублей 
Общий финансовый план программы представлен в Приложении к настоящей Программе.
6.1. Плановые расходы на финансирование инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения
Объем необходимых финансовых потребностей на развитие системы теплоснабжения муниципального образования город Покачи на период до 2027 года составляет 361 204 752,60 рублей, из них: 

· мероприятия системы муниципального образования город Покачи с единой теплоснабжающей организацией ЗАО «Управляющая компания тепло-, водоснабжения и канализации» - 339 344 752,60 рублей, в т.ч.:

- бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в соответствии с Постановлением Правительства ХМАО-Югры от 09.10.2013 № 423-п – 141 099 100,00 рублей;

- бюджет муниципального образования город Покачи – 157 469 740,00 рублей;

- внебюджетные средства (тарифные источники ЗАО «УТВиК») – 40 775 912,60 рублей.

· мероприятия системы муниципального образования город Покачи производственной зоны, расположенной в западной части МО, с единой теплоснабжающей организацией ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» - 21 860 000,00 рублей, в т.ч.:

- бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры – 12 460 200,00 рублей;

- бюджет муниципального образования город Покачи – 655 800,00 рублей;

- внебюджетные источники финансирования в рамках реализации инвестиционной программы ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» г. Покачи (прибыль в тарифе) – 8 744 000,00 рублей.

Плановые расходы на финансирование инвестиционных проектов по теплоснабжению с разбивкой по каждому источнику финансирования представлены в приложениях 1-ТС, 2-ТС.
6.2. Плановые расходы на финансирование инвестиционных проектов в сфере водоснабжения

Объем необходимых финансовых потребностей на развитие системы водоснабжения муниципального образования город Покачи на период до 2027 года составляет 70 603 583,33 рублей. Плановые расходы на финансирование инвестиционных проектов по водоснабжению с разбивкой по каждому источнику финансирования представлены в приложении 2-ВС.

6.3. Плановые расходы на финансирование инвестиционных проектов в сфере водоотведения

Объем необходимых финансовых потребностей на развитие системы водоотведения муниципального образования город Покачи на период до 2027 года составляет 262 678 030,29 рублей, из них в период до 2019 г. обеспечено источниками финансирования 0 рублей. Реализацию мероприятий планируется проводить в 2020-2027 гг. за счет: 

· бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в соответствии с Постановлением Правительства ХМАО-Югры от 09.10.2013 № 423-п – 160 293 549,99 рублей;

· бюджета муниципального образования город Покачи в соответствии с Постановлением Правительства ХМАО-Югры от 09.10.2013 № 423-п – 8 436 502,79 рублей;

· внебюджетные средства (тарифные источники ООО «Аквалидер») – 93 947 977,51 рублей.

Плановые расходы на финансирование инвестиционных проектов по водоотведению с разбивкой по каждому источнику финансирования представлены в приложении 2-ВО.
6.4. Плановые расходы на финансирование инвестиционных проектов в сфере электроснабжения

Необходимый объем финансирования настоящей Программы в сфере электроснабжения составляет 862 498 441,49 рублей, в том числе: 
· бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры – 92 402 700,00 рублей; 

· бюджет муниципального образования город Покачи – 4 863 300,00 рублей;

· внебюджетные средства (тарифные источники) – 765 232 441,49 рублей.

Плановые расходы на финансирование инвестиционных проектов по электроснабжению с разбивкой по каждому источнику финансирования представлены в приложениях 1-ЭС, 2-ЭС.
6.5. Плановые расходы на финансирование инвестиционных проектов в сфере обращения с ТКО
Необходимый объем финансирования настоящей Программы в сфере обращения с ТКО составляет 21 581 679,11 рублей.

Плановые расходы на финансирование инвестиционных проектов в сфере обращения с отходами с разбивкой по каждому источнику финансирования представлены в приложении 2-ТКО.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Общий финансовый план Программы на период до 2027 г.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Основное мероприятие  (связь мероприятий с целевыми показателями программы)
	Исполнитель
	Источники финансирования
	Финансовые затраты на реализацию, рублей
	

	
	
	
	
	Всего
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	

	1.
	Мероприятия по развитию системы теплоснабжения муниципального образования город Покачи (ц.п. таблицы 5.1-5.2 Обосновывающих материалов)
	УЖКХ, УКС
	бюджет Ханты-Мансийского автономного округа- Югра
	153 559 300,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 967 870,00
	29 728 410,00
	18 664 380,00
	26 095 750,00
	25 969 250,00
	25 947 730,00
	23 185 910,00
	0,00
	

	
	
	
	бюджет муниципального образования город Покачи
	158 125 540,00
	0,00
	0,00
	0,00
	148 266 300,00
	1 995 200,00
	1 252 640,00
	1 570 940,00
	1 742 900,00
	1 741 460,00
	1 556 100,00
	0,00
	

	
	
	
	прочие источники
	49 519 912,60
	6 322 000,00
	4 372 000,00
	0,00
	1 091 830,00
	8 180 290,00
	5 135 834,20
	3 752 055,80
	7 145 908,00
	7 139 972,93
	6 380 021,67
	0,00
	

	2.
	Мероприятия по развитию системы водоснабжения муниципального образования город Покачи  (ц.п. таблицы 5.3. Обосновывающих материалов)
	УЖКХ, УКС, КУМИ
	бюджет Ханты-Мансийского автономного округа- Югра
	52 599 670,00
	0,00
	0,00
	0,00
	756 380,00
	9 482 330,00
	4 884 290,00
	2 424 520,00
	11 358 460,00
	11 681 260,00
	12 012 430,00
	0,00
	

	
	
	
	бюджет муниципального образования город Покачи
	3 530 170,00
	0,00
	0,00
	0,00
	50 760,00
	636 400,00
	327 800,00
	162 720,00
	762 310,00
	783 980,00
	806 200,00
	0,00
	

	
	
	
	прочие источники
	14 473 743,33
	0,00
	0,00
	0,00
	208 140,00
	2 609 230,80
	1 344 009,20
	667 144,00
	3 125 478,67
	3 214 298,67
	3 305 442,00
	0,00
	

	3.
	Мероприятия по развитию системы водоотведения и очистки сточных вод муниципального образования город Покачи (ц.п. таблицы 5.4. Обосновывающих материалов)
	УЖКХ, УКС, КУМИ
	бюджет Ханты-Мансийского автономного округа- Югра
	160 293 549,99
	0,00
	0,00
	0,00
	20 729 654,37
	23 721 572,95
	24 404 435,48
	22 222 185,25
	8 477 797,94
	19 228 453,83
	18 134 153,28
	23 375 296,90
	

	
	
	
	бюджет муниципального образования город Покачи
	8 436 502,79
	0,00
	0,00
	0,00
	1 091 034,44
	1 248 504,00
	1 284 443,97
	1 169 588,70
	446 199,89
	1 012 023,89
	954 429,12
	1 230 278,78
	

	
	
	
	прочие источники
	93 947 977,51
	0,00
	0,00
	0,00
	5 800 436,27
	6 280 775,00
	6 828 689,47
	9 053 337,61
	11 714 862,25
	14 322 106,66
	19 101 299,73
	20 846 470,52
	

	4.
	Мероприятия по развитию системы электроснабжения муниципального образования город Покачи (ц.п. таблицы 5.5. Обосновывающих материалов)
	УЖКХ, УКС
	бюджет Ханты-Мансийского автономного округа- Югра
	92 402 700,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 650 000,00
	16 309 600,00
	12 345 250,00
	14 392 500,00
	15 719 650,00
	16 038 850,00
	10 946 850,00
	

	
	
	
	бюджет муниципального образования город Покачи
	4 863 300,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	350 000,00
	858 400,00
	649 750,00
	757 500,00
	827 350,00
	844 150,00
	576 150,00
	

	
	
	
	прочие источники
	765 232 441,49
	40 849 627,08
	724 382 814,41
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	5.
	Мероприятия по развитию системы обращения с ТКО муниципального образования город Покачи (ц.п. таблицы 5.6. Обосновывающих материалов)
	УЖКХ, УКС, КУМИ
	бюджет Ханты-Мансийского автономного округа- Югра
	7 553 335,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 436 475,50
	1 478 264,25
	1 513 383,94
	1 545 653,39
	1 579 558,07
	

	
	
	
	бюджет муниципального образования город Покачи
	2 547 543,96
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	75 603,97
	77 803,38
	79 651,79
	81 350,18
	2 233 134,64
	

	
	
	
	прочие источники
	11 480 800,00
	2 622 300,00
	2 600 000,00
	2 600 000,00
	1 700 000,00
	700 000,00
	658 500,00
	600 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	6.
	Всего по программе
	 
	бюджет Ханты-Мансийского автономного округа- Югра
	466 408 555,14
	0,00
	0,00
	0,00
	25 453 904,37
	69 582 312,95
	64 262 705,48
	64 524 180,75
	61 676 272,18
	74 090 477,77
	70 916 996,67
	35 901 704,97
	

	
	
	
	бюджет муниципального образования город Покачи
	177 503 056,75
	0,00
	0,00
	0,00
	149 408 094,44
	4 230 104,00
	3 723 283,97
	3 628 602,67
	3 786 713,27
	4 444 465,67
	4 242 229,30
	4 039 563,42
	

	
	
	
	прочие источники
	934 654 874,93
	49 793 927,08
	731 354 814,41
	2 600 000,00
	8 800 406,27
	17 770 295,80
	13 967 032,87
	14 072 537,41
	21 986 248,91
	24 676 378,26
	28 786 763,40
	20 846 470,52
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Перечень инвестиционных проектов Программы на период до 2027 г.
	№ п/п
	Основное мероприятие  (связь мероприятий с целевыми показателями программы)
	Исполнитель
	Источники финансирования
	Финансовые затраты на реализацию, рублей

	
	
	
	
	Всего
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

	1.
	Проект по развитию источников теплоснабжения муниципального образования город Покачи (ц.п. таблицы 5.1.-5.2. Обосновывающих материалов)
	УЖКХ, УКС
	бюджет Ханты-Мансийского автономного округа- Югра
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	бюджет муниципального образования город Покачи
	148 000 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	148 000 000,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	прочие источники
	8 744 000,00
	4 372 000,00
	4 372 000,00
	0,00
	0,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.
	Проект по развитию тепловых сетей муниципального образования город Покачи (ц.п. таблицы 5.1.-5.2. Обосновывающих материалов)
	УЖКХ, УКС
	бюджет Ханты-Мансийского автономного округа- Югра
	153 559 300,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 967 870,00
	29 728 410,00
	18 664 380,00
	26 095 750,00
	25 969 250,00
	25 947 730,00
	23 185 910,00
	0,00

	
	
	
	бюджет муниципального образования город Покачи
	10 125 540,00
	0,00
	0,00
	0,00
	266 300,00
	1 995 200,00
	1 252 640,00
	1 570 940,00
	1 742 900,00
	1 741 460,00
	1 556 100,00
	0,00

	
	
	
	прочие источники
	40 775 912,60
	1 950 000,00
	0,00
	0,00
	1 091 830,00
	8 180 290,00
	5 135 834,20
	3 752 055,80
	7 145 908,00
	7 139 972,93
	6 380 021,67
	0,00

	ВОДОСНАБЖЕНИЕ

	3.
	Проект по развитию головных объектов систем водоснабжения (водозаборов, очистных сооружений) муниципального образования город Покачи (ц.п. таблицы 5.3. Обосновывающих материалов)
	УЖКХ, УКС, КУМИ
	бюджет Ханты-Мансийского автономного округа- Югра
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет муниципального образования город Покачи
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	прочие источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.
	Проект по развитию сетей водоснабжения муниципального образования город Покачи (ц.п. таблицы 5.3. Обосновывающих материалов)
	УЖКХ, УКС, КУМИ
	бюджет Ханты-Мансийского автономного округа- Югра
	52 599 670,00
	0,00
	0,00
	0,00
	756 380,00
	9 482 330,00
	4 884 290,00
	2 424 520,00
	11 358 460,00
	11 681 260,00
	12 012 430,00
	0,00

	
	
	
	бюджет муниципального образования город Покачи
	3 530 170,00
	0,00
	0,00
	0,00
	50 760,00
	636 400,00
	327 800,00
	162 720,00
	762 310,00
	783 980,00
	806 200,00
	0,00

	
	
	
	прочие источники
	14 473 743,33
	0,00
	0,00
	0,00
	208 140,00
	2 609 230,80
	1 344 009,20
	667 144,00
	3 125 478,67
	3 214 298,67
	3 305 442,00
	0,00

	ВОДООТВЕДЕНИЕ И ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД

	5.
	Проект по развитию сооружений и головных насосных станций системы водоотведения и очистки сточных вод муниципального образования город Покачи  (ц.п. таблицы 5.4. Обосновывающих материалов)
	УЖКХ, УКС, КУМИ
	бюджет Ханты-Мансийского автономного округа- Югра
	118 784 099,82
	0,00
	0,00
	0,00
	20 729 654,37
	23 721 572,95
	24 404 435,48
	22 222 185,25
	8 477 797,94
	19 228 453,83
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет муниципального образования город Покачи
	5 739 589,89
	0,00
	0,00
	0,00
	1 091 034,44
	736 299,00
	1 284 443,97
	1 169 588,70
	446 199,89
	1 012 023,89
	0,00
	0,00

	
	
	
	прочие источники
	33 567 953,87
	0,00
	0,00
	0,00
	5 800 436,27
	0,00
	6 828 689,47
	7 262 114,89
	4 640 980,74
	9 035 732,49
	0,00
	0,00

	6.
	Проект по развитию сетей водоотведения муниципального образования город Покачи (ц.п. таблицы 5.4. Обосновывающих материалов)
	УЖКХ, УКС, КУМИ
	бюджет Ханты-Мансийского автономного округа- Югра
	41 509 450,18
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18 134 153,28
	23 375 296,90

	
	
	
	бюджет муниципального образования город Покачи
	2 696 912,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	512 205,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	954 429,12
	1 230 278,78

	
	
	
	прочие источники
	60 380 023,64
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 280 775,00
	0,00
	1 791 222,71
	7 073 881,50
	5 286 374,17
	19 101 299,73
	20 846 470,52

	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

	7.
	Проект по развитию источников и центров питания системы электроснабжения муниципального образования город Покачи (ц.п. таблицы 5.5. Обосновывающих материалов)
	УЖКХ, УКС
	бюджет Ханты-Мансийского автономного округа- Югра
	52 725 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 650 000,00
	9 025 000,00
	7 600 000,00
	8 550 000,00
	7 125 000,00
	8 550 000,00
	5 225 000,00

	
	
	
	бюджет муниципального образования город Покачи
	2 775 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	350 000,00
	475 000,00
	400 000,00
	450 000,00
	375 000,00
	450 000,00
	275 000,00

	
	
	
	прочие источники
	156 149 064,00
	5 382 937,66
	150 766 126,34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8.
	Проект по развитию сетей электроснабжения муниципального образования город Покачи (ц.п. таблицы 5.5. Обосновывающих материалов)
	УЖКХ, УКС
	бюджет Ханты-Мансийского автономного округа- Югра
	39 677 700,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 284 600,00
	4 745 250,00
	5 842 500,00
	8 594 650,00
	7 488 850,00
	5 721 850,00

	
	
	
	бюджет муниципального образования город Покачи
	2 088 300,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	383 400,00
	249 750,00
	307 500,00
	452 350,00
	394 150,00
	301 150,00

	
	
	
	прочие источники
	609 083 377,49
	35 466 689,42
	573 616 688,07
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ОБРАЩЕНИЕ С ТКО

	9.
	Проект по развитию системы обращения с ТКО муниципального образования город Покачи (ц.п. таблицы 5.6. Обосновывающих материалов)
	УЖКХ, УКС, КУМИ
	бюджет Ханты-Мансийского автономного округа- Югра
	7 553 335,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 436 475,50
	1 478 264,25
	1 513 383,94
	1 545 653,39
	1 579 558,07

	
	
	
	бюджет муниципального образования город Покачи
	2 547 543,96
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	75 603,97
	77 803,38
	79 651,79
	81 350,18
	2 233 134,64

	
	
	
	прочие источники
	11 480 800,00
	2 622 300,00
	2 600 000,00
	2 600 000,00
	1 700 000,00
	700 000,00
	658 500,00
	600 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ИТОГИ ПРОГРАММЫ

	10.
	Всего по программе
	 
	бюджет Ханты-Мансийского автономного округа- Югра
	466 408 555,14
	0,00
	0,00
	0,00
	25 453 904,37
	69 582 312,95
	64 262 705,48
	64 524 180,75
	61 676 272,18
	74 090 477,77
	70 916 996,67
	35 901 704,97

	
	
	
	бюджет муниципального образования город Покачи
	177 503 056,75
	0,00
	0,00
	0,00
	149 408 094,44
	4 230 104,00
	3 723 283,97
	3 628 602,67
	3 786 713,27
	4 444 465,67
	4 242 229,30
	4 039 563,42

	
	
	
	прочие источники
	934 654 874,93
	49 793 927,08
	731 354 814,41
	2 600 000,00
	8 800 406,27
	17 770 295,80
	13 967 032,87
	14 072 537,41
	21 986 248,91
	24 676 378,26
	28 786 763,40
	20 846 470,52


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Перечень мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры МО г. Покачи в части теплоснабжения, обеспеченные источниками финансирования

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Основное мероприятие  (связь мероприятий с целевыми показателями программы)
	Исполнитель
	Источники финансирования
	Финансовые затраты на реализацию, рублей

	
	
	
	
	Всего
	2017
	2018
	2019
	2020

	 
	Перечень инвестиционных проектов системы коммунальной инфраструктуры в части теплоснабжения  ЗАО "УТВиК"

	1.
	Строительство мазутонасосной станции городской котельной г. Покачи (ц.п. 2)
	УЖКХ, УКС
	бюджет Ханты-Мансийского автономного округа- Югра
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет муниципального образования город Покачи
	148 000 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	148 000 000,00

	
	
	
	прочие источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Перечень инвестиционных проектов системы коммунальной инфраструктуры в части теплоснабжения  ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ"

	2.
	Модернизация системы газоснабжения и автоматики котельной № 1 г. Покачи (ц.п. 1)
	УЖКХ, УКС
	бюджет Ханты-Мансийского автономного округа- Югра
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет муниципального образования город Покачи
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	прочие источники финансирования в рамках реализации инвестиционной программы ООО  "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" г.Покачи
	8 744 000,00
	4 372 000,00
	4 372 000,00
	0,00
	0,00

	 
	Итого по программе
	 
	бюджет Ханты-Мансийского автономного округа- Югра
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет муниципального образования город Покачи
	148 000 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	148 000 000,00

	
	
	
	прочие источники
	8 744 000,00
	4 372 000,00
	4 372 000,00
	0,00
	0,00


	Перечень мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры МО г. Покачи в части теплоснабжения, рекомендованные к реализации и обеспечению источниками финансирования

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Основное мероприятие  (связь мероприятий с целевыми показателями программы)
	Исполнитель
	Источники финансирования
	Финансовые затраты на реализацию, рублей

	
	
	
	
	Всего
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	 
	Перечень инвестиционных проектов системы коммунальной инфраструктуры в части теплоснабжения  ЗАО "УТВиК"

	1
	Реконструкция ГРП 1 очереди котельной с заменой узла учета расхода газа
	УЖКХ, УКС
	бюджет Ханты-Мансийского автономного округа- Югра
	0,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	бюджет муниципального образования город Покачи
	0,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	прочие источники (тарифные источники ЗАО "УТВиК" г. Покачи)
	1 950 000,00
	1 950 000,00
	0
	0
	0,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Разработка ПСД   и строительство тепловых сетей участок УТ1-ЦТП1 город Покачи (ц.п. 11)
	УЖКХ, УКС
	бюджет Ханты-Мансийского автономного округа- Югра
	10 494 670,00
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	894 000,00
	9 600 670,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет муниципального образования город Покачи
	704 340,00
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	60 000,00
	644 340,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	прочие источники (тарифные источники ЗАО "УТВиК" г. Покачи)
	2 887 790,00
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	246 000,00
	2 641 790,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Разработка ПСД   и строительство тепловых сетей участок ТК45 (4 мкр) - ЦТП 7 город Покачи (ц.п. 11)
	УЖКХ, УКС
	бюджет Ханты-Мансийского автономного округа- Югра
	71 399 350,00
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 448 460,00
	22 095 250,00
	22 669 730,00
	23 185 910,00
	0,00

	
	
	
	бюджет муниципального образования город Покачи
	4 791 900,00
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	231 440,00
	1 482 900,00
	1 521 460,00
	1 556 100,00
	0,00

	
	
	
	прочие источники (тарифные источники ЗАО "УТВиК" г. Покачи)
	19 646 802,60
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	948 900,00
	6 079 908,00
	6 237 972,93
	6 380 021,67
	0,00

	4
	Разработка ПСД   и строительство тепловых сетей участок ТП1-ТК1 город Покачи (ц.п. 11)
	УЖКХ, УКС
	бюджет Ханты-Мансийского автономного округа- Югра
	18 383 250,00
	0
	0,00
	0,00
	1 509 370,00
	16 873 880,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет муниципального образования город Покачи
	1 233 780,00
	0
	0,00
	0,00
	101 300,00
	1 132 480,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	прочие источники (тарифные источники ЗАО "УТВиК" г. Покачи)
	5 058 470,00
	0
	0,00
	0,00
	415 330,00
	4 643 140,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Разработка ПСД   и  реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов  на участке ТК2-ЦТП7  города Покачи (ц.п. 4,5,6,7)
	УЖКХ, УКС
	бюджет Ханты-Мансийского автономного округа- Югра
	7 181 800,00
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	868 710,00
	6 313 090,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет муниципального образования город Покачи
	482 000,00
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	58 300,00
	423 700,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	прочие источники (тарифные источники ЗАО "УТВиК" г. Покачи)
	1 976 200,00
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	239 044,20
	1 737 155,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Реконструкция тепловых  камер на тепловых сетях (с целью выполнения мероприятий по предотвращению их подтопления грунтовыми водами)
	УЖКХ, УКС
	бюджет Ханты-Мансийского автономного округа- Югра
	24 436 000,00
	0
	0,00
	0,00
	2 458 500,00
	2 756 500,00
	8 195 000,00
	3 874 000,00
	3 874 000,00
	3 278 000,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет муниципального образования город Покачи
	1 640 000,00
	0
	0,00
	0,00
	165 000,00
	185 000,00
	550 000,00
	260 000,00
	260 000,00
	220 000,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	прочие источники (тарифные источники ЗАО "УТВиК" г. Покачи)
	6 724 000,00
	0
	0,00
	0,00
	676 500,00
	758 500,00
	2 255 000,00
	1 066 000,00
	1 066 000,00
	902 000,00
	0,00
	0,00

	7
	Переоборудование потребителей подключенных по открытой схеме водозабора на закрытую схему
	УЖКХ, УКС
	бюджет Ханты-Мансийского автономного округа- Югра
	9 204 030,00
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	9 204 030,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет муниципального образования город Покачи
	617 720,00
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	617 720,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	прочие источники (тарифные источники ЗАО "УТВиК" г. Покачи)
	2 532 650,00
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	2 532 650,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Перечень инвестиционных проектов системы коммунальной инфраструктуры в части теплоснабжения  ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ"

	8
	Рекострукция тепловых сетей (изменение диаметра трубопроводов) (ц.п. 3, 4, 5, 6)
	УЖКХ, УКС
	бюджет Ханты-Мансийского автономного округа- Югра
	12 460 200,00
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12 460 200,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет муниципального образования город Покачи
	655 800,00
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	655 800,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	прочие источники (тарифные источники ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" г. Покачи)
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Итого по программе
	 
	бюджет Ханты-Мансийского автономного округа- Югра
	153 559 300,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 967 870,00
	29 728 410,00
	18 664 380,00
	26 095 750,00
	25 969 250,00
	25 947 730,00
	23 185 910,00
	0,00

	
	
	
	бюджет муниципального образования город Покачи
	10 125 540,00
	0,00
	0,00
	0,00
	266 300,00
	1 995 200,00
	1 252 640,00
	1 570 940,00
	1 742 900,00
	1 741 460,00
	1 556 100,00
	0,00

	
	
	
	прочие источники
	40 775 912,60
	1 950 000,00
	0,00
	0,00
	1 091 830,00
	8 180 290,00
	5 135 834,20
	3 752 055,80
	7 145 908,00
	7 139 972,93
	6 380 021,67
	0,00


	Перечень мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры МО г. Покачи в части водоснабжения, рекомендованные к реализации и обеспечению источниками финансирования

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Основное мероприятие  (связь мероприятий с целевыми показателями программы)
	Исполнитель
	Источники финансирования
	Финансовые затраты на реализацию (руб.) с НДС

	
	
	
	
	Всего
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	1
	Разработка ПСД и строительство участка сети холодного водоснабжения от ТП 1- ТК1 , Dy=200 мм  (ц.п. 1.1, 1.2, 3.2)
	УЖКХ, УКС, КУМИ
	бюджет Ханты-Мансийского автономного округа- Югра
	9 843 760,00
	0,00
	0,00
	0,00
	756 380,00
	9 087 380,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет муниципального образования город Покачи
	660 650,00
	0,00
	0,00
	0,00
	50 760,00
	609 890,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	прочие источники (тарифные источники)
	2 708 690,00
	0,00
	0,00
	0,00
	208 140,00
	2 500 550,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Разработка ПСД и строительство участка сети холодного водоснабжения от УТ1 до ЦТП1  Dy=200 мм (ц.п. 1.1, 1.2, 3.2)
	УЖКХ, УКС, КУМИ
	бюджет Ханты-Мансийского автономного округа- Югра
	5 279 240,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	394 950,00
	4 884 290,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет муниципального образования город Покачи
	354 310,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	26 510,00
	327 800,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	прочие источники (тарифные источники)
	1 452 690,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	108 680,80
	1 344 009,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Разработка ПСД и строительство участка сети холодного водоснабжения от ТК 45 до ЦТП7, Dy=200 мм  (ц.п. 1.1, 1.2, 3.2)
	УЖКХ, УКС, КУМИ
	бюджет Ханты-Мансийского автономного округа- Югра
	37 476 670,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 424 520,00
	11 358 460,00
	11 681 260,00
	12 012 430,00
	0,00

	
	
	
	бюджет муниципального образования город Покачи
	2 515 210,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	162 720,00
	762 310,00
	783 980,00
	806 200,00
	0,00

	
	
	
	прочие источники (тарифные источники)
	10 312 363,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	667 144,00
	3 125 478,67
	3 214 298,67
	3 305 442,00
	0,00

	 
	Итого
	 
	бюджет Ханты-Мансийского автономного округа- Югра
	52 599 670,00
	0,00
	0,00
	0,00
	756 380,00
	9 482 330,00
	4 884 290,00
	2 424 520,00
	11 358 460,00
	11 681 260,00
	12 012 430,00
	0,00

	
	
	
	бюджет муниципального образования город Покачи
	3 530 170,00
	0,00
	0,00
	0,00
	50 760,00
	636 400,00
	327 800,00
	162 720,00
	762 310,00
	783 980,00
	806 200,00
	0,00

	
	
	
	прочие источники (тарифные источники)
	14 473 743,33
	0,00
	0,00
	0,00
	208 140,00
	2 609 230,80
	1 344 009,20
	667 144,00
	3 125 478,67
	3 214 298,67
	3 305 442,00
	0,00


	Перечень мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры МО г. Покачи в части водоотведения, рекомендованные к реализации и обеспечению источниками финансирования

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Основное мероприятие  (связь мероприятий с целевыми показателями программы)
	Исполнитель
	Источники финансирования
	Финансовые затраты на реализацию (руб.) с НДС

	
	
	
	
	Всего
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	1.
	Модернизация наружных канализационных сетей многоквартирных домов по ул. Комсомольская, 4, ул. Комсомольская, 6 г. Покачи, 0,65 км. (ПИР, СМР) (ц.п. 1.1, 1.4)
	УЖКХ, УКС, КУМИ
	бюджет Ханты-Мансийского автономного округа- Югра
	18 134 153,28
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18 134 153,28
	0,00

	
	
	
	бюджет муниципального образования город Покачи
	1 466 634,12
	0,00
	512 205,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	954 429,12
	0,00

	
	
	
	прочие источники (тарифные источники)
	25 382 074,73
	0,00
	6 280 775,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	19 101 299,73
	0,00

	2.
	Модернизация наружных канализационных сетей многоквартирных домов по ул. Молодежная, 8, 10, 31 ул. Комсомольская, 2 г. Покачи, 0,7 км. (ПИР, СМР) (ц.п. 1.1, 1.4)
	УЖКХ, УКС, КУМИ
	бюджет Ханты-Мансийского автономного округа- Югра
	23 375 296,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	23 375 296,90

	
	
	
	бюджет муниципального образования город Покачи
	1 230 278,78
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 230 278,78

	
	
	
	прочие источники (тарифные источники)
	28 042 502,31
	0,00
	0,00
	0,00
	1 791 222,71
	5 404 809,07
	0,00
	0,00
	20 846 470,52

	3.
	Модернизация наружных канализационных сетей многоквартирных домов по ул. Мира, 14, ул. Мира, 16 г. Покачи, 0,5 км. (ПИР) (ц.п. 1.1, 1.4)
	УЖКХ, УКС, КУМИ
	бюджет Ханты-Мансийского автономного округа- Югра
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет муниципального образования город Покачи
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	прочие источники (тарифные источники)
	6 955 446,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 669 072,43
	5 286 374,17
	0,00
	0,00

	4.
	Реконструкция КОС-7000 с сокращением установленной мощности до 5000 м3/сут. (СМР) (ц.п. 1.1)
	УЖКХ, УКС, КУМИ
	бюджет Ханты-Мансийского автономного округа- Югра
	118 784 099,82
	20 729 654,37
	23 721 572,95
	24 404 435,48
	22 222 185,25
	8 477 797,94
	19 228 453,83
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет муниципального образования город Покачи
	5 739 589,89
	1 091 034,44
	736 299,00
	1 284 443,97
	1 169 588,70
	446 199,89
	1 012 023,89
	0,00
	0,00

	
	
	
	прочие источники (тарифные источники)
	33 567 953,87
	5 800 436,27
	0,00
	6 828 689,47
	7 262 114,89
	4 640 980,74
	9 035 732,49
	0,00
	0,00

	 
	Итого
	 
	бюджет Ханты-Мансийского автономного округа- Югра
	160 293 549,99
	20 729 654,37
	23 721 572,95
	24 404 435,48
	22 222 185,25
	8 477 797,94
	19 228 453,83
	18 134 153,28
	23 375 296,90

	
	
	
	бюджет муниципального образования город Покачи
	8 436 502,79
	1 091 034,44
	1 248 504,00
	1 284 443,97
	1 169 588,70
	446 199,89
	1 012 023,89
	954 429,12
	1 230 278,78

	
	
	
	прочие источники (тарифные источники)
	93 947 977,51
	5 800 436,27
	6 280 775,00
	6 828 689,47
	9 053 337,61
	11 714 862,25
	14 322 106,66
	19 101 299,73
	20 846 470,52


	Перечень мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры МО г. Покачи в части электроснабжения, обеспеченные источниками финансирования

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Основное мероприятие  (связь мероприятий с целевыми показателями программы)
	Исполнитель
	Источники финансирования
	Финансовые затраты на реализацию (руб.)

	
	
	
	
	Всего
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	Приобретение и реконструкция ТП-6/0,4 №5.5 ДЕ-25  (ц.п. 1, 3-7)
	УЖКХ, УКС
	бюджет Ханты-Мансийского автономного округа- Югра
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет муниципального образования город Покачи
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	внебюджетные источники финансирования в рамках реализации Инвестиционной программа ОАО "ЮТЭК-Региональные сети" на 2013-2017 гг.(тарифные источники)
	13 373 882,10
	709 425,90
	12 664 456,20
	 
	 

	2
	Приобретение и реконструкция ТП 10/0,4 кВ № 3.1 (РП Школа) с сетями 10/0,4 кВ  (ц.п. 1, 3-7)
	УЖКХ, УКС
	бюджет Ханты-Мансийского автономного округа- Югра
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет муниципального образования город Покачи
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	внебюджетные источники финансирования в рамках реализации Инвестиционной программа ОАО "ЮТЭК-Региональные сети" на 2013-2017 гг.(тарифные источники)
	115 080 772,18
	4 378 064,84
	110 702 707,34
	0,00
	0,00

	3
	Реконструкция внешних сетей электроснабжения 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ 5.3 (Пождепо), для последующего демонтажа ВЛ-10 кВ Ф№2, Ф№23 ПС 35/10 кВ "Городская" г. Покачи* (ц.п. 1, 3-7)
	УЖКХ, УКС
	бюджет Ханты-Мансийского автономного округа- Югра
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет муниципального образования город Покачи
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	внебюджетные источники финансирования в рамках реализации Инвестиционной программа ОАО "ЮТЭК-Региональные сети" на 2013-2017 гг.(тарифные источники)
	14 259 590,00
	157 175,64
	14 102 414,36
	0,00
	0,00

	4
	Приобретение и реконструкция ВЛ-0,38кВ Вагон-городок от ТП 10/0,4 кВ №5.7 (ц.п. 1, 3-7)
	УЖКХ, УКС
	бюджет Ханты-Мансийского автономного округа- Югра
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет муниципального образования город Покачи
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	внебюджетные источники финансирования в рамках реализации Инвестиционной программа ОАО "ЮТЭК-Региональные сети" на 2013-2017 гг.(тарифные источники)
	5 161 381,10
	836 235,10
	4 325 146,00
	0,00
	0,00

	5
	Приобретение и реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-2.3 до ТП-2.1, КЛ-10 кВ от ТП-3.3 до ТП-3.2 (ц.п. 1, 3-7)
	УЖКХ, УКС
	бюджет Ханты-Мансийского автономного округа- Югра
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет муниципального образования город Покачи
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	внебюджетные источники финансирования в рамках реализации Инвестиционной программа ОАО "ЮТЭК-Региональные сети" на 2013-2017 гг.(тарифные источники)
	17 888 418,07
	135 913,11
	17 752 504,96
	0,00
	0,00

	6
	Приобретение и реконструкция  сетей электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4 кВ  № 3.2 (ц.п. 1, 3-7)
	УЖКХ, УКС
	бюджет Ханты-Мансийского автономного округа- Югра
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет муниципального образования город Покачи
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	внебюджетные источники финансирования в рамках реализации Инвестиционной программа ОАО "ЮТЭК-Региональные сети" на 2013-2017 гг.(тарифные источники)
	78 590 985,89
	10 211 887,79
	68 379 098,10
	0,00
	0,00

	7
	Приобретение и реконструкция ВЛ/КЛ-0,4кВ от ТП 10/0,4 кВ № 2.5 (№47) (ц.п. 1, 3-7)
	УЖКХ, УКС
	бюджет Ханты-Мансийского автономного округа- Югра
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет муниципального образования город Покачи
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	внебюджетные источники финансирования в рамках реализации Инвестиционной программа ОАО "ЮТЭК-Региональные сети" на 2013-2017 гг.(тарифные источники)
	39 015 061,22
	421 040,56
	38 594 020,66
	0,00
	0,00

	8
	Приобретение и реконструкция ВЛ/КЛ-0,4кВ от ТП 10/0,4 кВ № 5.3 (№41) (ц.п. 1, 3-7)
	УЖКХ, УКС
	бюджет Ханты-Мансийского автономного округа- Югра
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет муниципального образования город Покачи
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	внебюджетные источники финансирования в рамках реализации Инвестиционной программа ОАО "ЮТЭК-Региональные сети" на 2013-2017 гг.(тарифные источники)
	10 558 651,22
	675 032,02
	9 883 619,20
	0,00
	0,00

	9
	Приобретение и реконструкция ВЛ-6кВ Ф.9 ПС-35/6кВ "КНС-1" (ц.п. 1, 3-7)
	УЖКХ, УКС
	бюджет Ханты-Мансийского автономного округа- Югра
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет муниципального образования город Покачи
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	внебюджетные источники финансирования в рамках реализации Инвестиционной программа ОАО "ЮТЭК-Региональные сети" на 2013-2017 гг.(тарифные источники)
	10 641 565,46
	487 961,46
	10 153 604,00
	0,00
	0,00

	10
	Приобретение и реконструкция ВЛ-6кВ Ф.6 ПС-35/6кВ "Северная" г. Покачи* (ц.п. 1, 3-7)
	УЖКХ, УКС
	бюджет Ханты-Мансийского автономного округа- Югра
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет муниципального образования город Покачи
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	внебюджетные источники финансирования в рамках реализации Инвестиционной программа ОАО "ЮТЭК-Региональные сети" на 2013-2017 гг.(тарифные источники)
	19 325 203,69
	105 835,69
	19 219 368,00
	0,00
	0,00

	11
	Приобретение и реконструкция ЯКНО-6 №16, ЯКНО-6 №3 ф.20, ЯКНО-6 ф.26 (ц.п. 1, 3-7)
	УЖКХ, УКС
	бюджет Ханты-Мансийского автономного округа- Югра
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет муниципального образования город Покачи
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	внебюджетные источники финансирования в рамках реализации Инвестиционной программа ОАО "ЮТЭК-Региональные сети" на 2013-2017 гг.(тарифные источники)
	11 590 185,87
	123 134,67
	11 467 051,20
	0,00
	0,00

	12
	Приобретение и реконструкция ВЛ/КЛ-0,4 кВ КТПН-6/0,4 кВ № 26 (ц.п. 1, 3-7)
	УЖКХ, УКС
	бюджет Ханты-Мансийского автономного округа- Югра
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет муниципального образования город Покачи
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	внебюджетные источники финансирования в рамках реализации Инвестиционной программа ОАО "ЮТЭК-Региональные сети" на 2013-2017 гг.(тарифные источники)
	1 258 121,98
	167 009,78
	1 091 112,20
	0,00
	0,00

	13
	Приобретение и реконструкция КТПН-6/0,4 №19 и №32 г. Покачи (ц.п. 1, 3-7)
	УЖКХ, УКС
	бюджет Ханты-Мансийского автономного округа- Югра
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет муниципального образования город Покачи
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	внебюджетные источники финансирования в рамках реализации Инвестиционной программа ОАО "ЮТЭК-Региональные сети" на 2013-2017 гг.(тарифные источники)
	16 104 223,85
	172 312,25
	15 931 911,60
	0,00
	0,00

	14
	Приобретение и реконструкция ВЛ-35 кВ Ф.5.6. ПС 110/35/6 кВ «Покачевская» (установка блока ОРУ-35 кВ с вакуумным выключателем 35 кВ, монтаж двух порталов в габаритах 110 кВ) г. Покачи (Ф№5) (ц.п. 1, 3-7)
	УЖКХ, УКС
	бюджет Ханты-Мансийского автономного округа- Югра
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет муниципального образования город Покачи
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	внебюджетные источники финансирования в рамках реализации Инвестиционной программа ОАО "ЮТЭК-Региональные сети" на 2013-2017 гг.(тарифные источники)
	291 752 884,22
	6 896 969,42
	284 855 914,80
	0,00
	0,00

	15
	Приобретение и реконструкция "Кольцевые сети электроснабжения ВЛ-10 кВ  от ПС 35/10 кВ "Городская" г. Покачи  (ц.п. 1, 3-7)
	УЖКХ, УКС
	бюджет Ханты-Мансийского автономного округа- Югра
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет муниципального образования город Покачи
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	внебюджетные источники финансирования в рамках реализации Инвестиционной программа ОАО "ЮТЭК-Региональные сети" на 2013-2017 гг.(тарифные источники)
	12 180 549,75
	12 180 549,75
	0,00
	0,00
	0,00

	16
	Строительство кабельные линии 0,4 кВ в мкр.1, 2, 3, в г. Покачи (ц.п. 12)
	УЖКХ, УКС
	бюджет Ханты-Мансийского автономного округа- Югра
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет муниципального образования город Покачи
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	внебюджетные источники финансирования в рамках реализации Инвестиционной программа ОАО "ЮТЭК-Региональные сети" на 2013-2017 гг.(тарифные источники)
	62 967 160,00
	629 671,60
	62 337 488,40
	0,00
	0,00

	17
	Строительство АСУ-ТП (8шт.). Диспетчерский мнемощит сетей электроснабжения 0,4 - 10/35 кВ для ПДС ОАО "ЮТЭК-Покачи" (1, 2 этап)  (ц.п. 12)
	УЖКХ, УКС
	бюджет Ханты-Мансийского автономного округа- Югра
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет муниципального образования город Покачи
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	внебюджетные источники финансирования в рамках реализации Инвестиционной программа ОАО "ЮТЭК-Региональные сети" на 2013-2017 гг.(тарифные источники)
	4 764 197,39
	40 000,00
	4 724 197,39
	0,00
	0,00

	18
	Строительство КЛ 0,4 кВ от БКТП 10/0,4 кВ №5.4 до КОС в г. Покачи (ц.п. 12)
	УЖКХ, УКС
	бюджет Ханты-Мансийского автономного округа- Югра
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет муниципального образования город Покачи
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	внебюджетные источники финансирования в рамках реализации Инвестиционной программа ОАО "ЮТЭК-Региональные сети" на 2013-2017 гг.(тарифные источники)
	1 021 407,50
	1 021 407,50
	0,00
	0,00
	0,00

	19
	Строительство сетей электроснабжения 10 - 0,4 кВ для технологического присоединения потребителей МО г. Покачи (ц.п. 12)
	УЖКХ, УКС
	бюджет Ханты-Мансийского автономного округа- Югра
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет муниципального образования город Покачи
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	внебюджетные источники финансирования в рамках реализации Инвестиционной программа ОАО "ЮТЭК-Региональные сети" на 2013-2017 гг.(тарифные источники)
	39 698 200,00
	1 500 000,00
	38 198 200,00
	0,00
	0,00

	 
	Итого по программе
	УЖКХ, УКС
	бюджет Ханты-Мансийского автономного округа- Югра
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет муниципального образования город Покачи
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	внебюджетные источники финансирования в рамках реализации Инвестиционной программа ОАО "ЮТЭК-Региональные сети" на 2013-2017 гг.(тарифные источники)
	765 232 441,49
	40 849 627,08
	724 382 814,41
	0,00
	0,00


	Перечень мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры МО г. Покачи в части электроснабжения, рекомендованные к реализации и обеспечению источниками финансирования

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Основное мероприятие  (связь мероприятий с целевыми показателями программы)
	Исполнитель
	Источники финансирования
	Финансовые затраты на реализацию (руб.)

	
	
	
	
	Всего
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	1.
	Реконструкция КТПН 10/0,4 №43; КТПН 10/0,4 №48; КТПН 10/0,4 №49; КТПН 10/0,4 кВ 400 кВА №51; КТПН 10/0,4 №53; КТПН 10/0,4 №54; КТПН 10/0,4 №56; КТПН 10/0,4 №58; КТПН 10/0,4 №59; КТПН 10/0,4 кВ 630 кВА №62; КТПН 10/0,4 №64; КТПН 10/0,4 №65; КТПН 10/0,4 №67; КТПН 10/0,4 №72.(ц.п. 1, 3-7)
	УЖКХ, УКС
	бюджет Ханты-Мансийского автономного округа- Югра
	28 025 000,00
	3 325 000,00
	4 275 000,00
	4 275 000,00
	3 325 000,00
	4 275 000,00
	3 325 000,00
	5 225 000,00

	
	
	
	бюджет муниципального образования город Покачи
	1 475 000,00
	175 000,00
	225 000,00
	225 000,00
	175 000,00
	225 000,00
	175 000,00
	275 000,00

	
	
	
	прочие источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.
	Реконструкция КТПН 6/0,4кВ №3; КТПН 6/0,4кВ №4; КТПН 6/0,4кВ №5; КТПН 6/0,4кВ №8; КТПН 6/0,4кВ №15; КТПН 6/0,4кВ №17; КТПН 6/0,4кВ №18; КТПН 6/0,4кВ №20; КТПН 6/0,4кВ №21; КТПН 6/0,4кВ №22; КТПН 6/0,4кВ №23; КТПН 6/0,4кВ №25 (ц.п. 1, 3-7)
	УЖКХ, УКС
	бюджет Ханты-Мансийского автономного округа- Югра
	24 700 000,00
	3 325 000,00
	4 750 000,00
	3 325 000,00
	5 225 000,00
	2 850 000,00
	5 225 000,00
	0,00

	
	
	
	бюджет муниципального образования город Покачи
	1 300 000,00
	175 000,00
	250 000,00
	175 000,00
	275 000,00
	150 000,00
	275 000,00
	0,00

	
	
	
	прочие источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.
	Реконструкция КЛ-10 кВ (ц.п. 1, 3-7), в т.ч .:
	УЖКХ, УКС
	бюджет Ханты-Мансийского автономного округа- Югра
	13 393 100,00
	0,00
	4 097 350,00
	1 080 150,00
	1 026 000,00
	2 989 650,00
	2 368 350,00
	1 831 600,00

	
	
	
	бюджет муниципального образования город Покачи
	704 900,00
	0,00
	215 650,00
	56 850,00
	54 000,00
	157 350,00
	124 650,00
	96 400,00

	
	
	
	прочие источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1
	КЛ-10 кВ от ТП-1.5 до ТП-1.4
	УЖКХ, УКС
	бюджет Ханты-Мансийского автономного округа- Югра
	4 097 350,00
	0,00
	4 097 350,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет муниципального образования город Покачи
	215 650,00
	0,00
	215 650,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2
	КЛ-10 кВ от ТП-1.5 до оп. № 3/1 ВЛ-10кВ Ф№7,27 ПС 35/10кВ"Городская"
	УЖКХ, УКС
	бюджет Ханты-Мансийского автономного округа- Югра
	1 080 150,00
	0,00
	0,00
	1 080 150,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет муниципального образования город Покачи
	56 850,00
	0,00
	0,00
	56 850,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.3
	КЛ-10 кВ Ф.12 ПС-35/10кВ "Городская", г. Покачи, промзона
	УЖКХ, УКС
	бюджет Ханты-Мансийского автономного округа- Югра
	1 026 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 026 000,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет муниципального образования город Покачи
	54 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	54 000,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.4
	КЛ-10 кВ от ТП-1.3 до оп.№2/1 ПС 35/10кВ "Городская"
	УЖКХ, УКС
	бюджет Ханты-Мансийского автономного округа- Югра
	524 400,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	524 400,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет муниципального образования город Покачи
	27 600,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	27 600,00
	0,00
	0,00

	3.5.
	КЛ-10 кВ от ТП-2.3 до ТП-2.2
	УЖКХ, УКС
	бюджет Ханты-Мансийского автономного округа- Югра
	850 250,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	850 250,00

	
	
	
	бюджет муниципального образования город Покачи
	44 750,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	44 750,00

	3.6.
	КЛ-10кВ от ТП-1.3 до ТП -1.2
	УЖКХ, УКС
	бюджет Ханты-Мансийского автономного округа- Югра
	2 465 250,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 465 250,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет муниципального образования город Покачи
	129 750,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	129 750,00
	0,00
	0,00

	3.7.
	КЛ-10кВ от ТП-3.1до ТП-3.2
	УЖКХ, УКС
	бюджет Ханты-Мансийского автономного округа- Югра
	1 431 650,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 431 650,00
	0,00

	
	
	
	бюджет муниципального образования город Покачи
	75 350,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	75 350,00
	0,00

	3.8.
	КЛ-10 кВ от ТП-3.1 Ф. 11,22 до оп. №14/2 ВЛ-10кВ ПС 35/10кВ "Городская"
	УЖКХ, УКС
	бюджет Ханты-Мансийского автономного округа- Югра
	981 350,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	981 350,00

	
	
	
	бюджет муниципального образования город Покачи
	51 650,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	51 650,00

	4.
	Модернизация линий электропередач ВЛ 10 кВ (замена проводов на изолированные провода марки СИП) (ц.п. 1, 3-7)
	УЖКХ, УКС
	бюджет Ханты-Мансийского автономного округа- Югра
	26 284 600,00
	0,00
	3 187 250,00
	3 665 100,00
	4 816 500,00
	5 605 000,00
	5 120 500,00
	3 890 250,00

	
	
	
	бюджет муниципального образования город Покачи
	1 383 400,00
	0,00
	167 750,00
	192 900,00
	253 500,00
	295 000,00
	269 500,00
	204 750,00

	
	
	
	прочие источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1
	Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС 35/10 кВ "Городская" Ф.23 до оп. № 46, № 9
	УЖКХ, УКС
	бюджет Ханты-Мансийского автономного округа- Югра
	3 187 250,00
	0,00
	3 187 250,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет муниципального образования город Покачи
	167 750,00
	0,00
	167 750,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.2
	Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС 35/10 кВ "Городская"Ф.1 до оп. № 25
	УЖКХ, УКС
	бюджет Ханты-Мансийского автономного округа- Югра
	2 949 750,00
	0,00
	0,00
	2 949 750,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет муниципального образования город Покачи
	155 250,00
	0,00
	0,00
	155 250,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.3
	Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС 35/10 кВ "Городская"Ф.20 до оп. №15, 9/1, 10/5, 1/1
	УЖКХ, УКС
	бюджет Ханты-Мансийского автономного округа- Югра
	1 298 650,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 298 650,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет муниципального образования город Покачи
	68 350,00
	0,00
	0,00
	0,00
	68 350,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.4
	Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС 35/10 кВ "Городская"Ф.11 до оп. №4, 3, 18
	УЖКХ, УКС
	бюджет Ханты-Мансийского автономного округа- Югра
	4 511 550,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 511 550,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет муниципального образования город Покачи
	237 450,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	237 450,00
	0,00
	0,00

	4.5
	Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС 35/10 кВ "Городская"Ф.22 до оп. №18
	УЖКХ, УКС
	бюджет Ханты-Мансийского автономного округа- Югра
	4 027 050,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 027 050,00
	0,00

	
	
	
	бюджет муниципального образования город Покачи
	211 950,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	211 950,00
	0,00

	4.6
	Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС 35/10 кВ "Городская"Ф.21 до оп. №5, 12
	УЖКХ, УКС
	бюджет Ханты-Мансийского автономного округа- Югра
	3 446 600,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 446 600,00

	
	
	
	бюджет муниципального образования город Покачи
	181 400,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	181 400,00

	4.7
	Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС 35/10 кВ "Городская"Ф.27 до оп. №3
	УЖКХ, УКС
	бюджет Ханты-Мансийского автономного округа- Югра
	715 350,00
	0,00
	0,00
	715 350,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет муниципального образования город Покачи
	37 650,00
	0,00
	0,00
	37 650,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.8
	Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС 35/10 кВ "Городская"Ф.6 до оп. №5, 12
	УЖКХ, УКС
	бюджет Ханты-Мансийского автономного округа- Югра
	3 517 850,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 517 850,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет муниципального образования город Покачи
	185 150,00
	0,00
	0,00
	0,00
	185 150,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.9
	Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС 35/10 кВ "Городская"Ф.24 до оп. №5/3, 5
	УЖКХ, УКС
	бюджет Ханты-Мансийского автономного округа- Югра
	1 093 450,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 093 450,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет муниципального образования город Покачи
	57 550,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	57 550,00
	0,00
	0,00

	4.10
	Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС 35/10 кВ "Городская"Ф.4 до оп. №5/3, 5
	УЖКХ, УКС
	бюджет Ханты-Мансийского автономного округа- Югра
	1 093 450,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 093 450,00
	0,00

	
	
	
	бюджет муниципального образования город Покачи
	57 550,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	57 550,00
	0,00

	4.11
	Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС 35/10 кВ "Городская"Ф.7 до оп. №3
	УЖКХ, УКС
	бюджет Ханты-Мансийского автономного округа- Югра
	443 650,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	443 650,00

	
	
	
	бюджет муниципального образования город Покачи
	23 350,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	23 350,00

	 
	ИТОГО:
	 
	бюджет Ханты-Мансийского автономного округа- Югра
	92 402 700,00
	6 650 000,00
	16 309 600,00
	12 345 250,00
	14 392 500,00
	15 719 650,00
	16 038 850,00
	10 946 850,00

	
	
	
	бюджет муниципального образования город Покачи
	4 863 300,00
	350 000,00
	858 400,00
	649 750,00
	757 500,00
	827 350,00
	844 150,00
	576 150,00

	
	
	 
	прочие источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


	Перечень мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры МО г. Покачи в части обращения с ТКО, рекомендованные к реализации и обеспечению источниками финансирования

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Основное мероприятие  (связь мероприятий с целевыми показателями программы)
	Исполнитель
	Источники финансирования
	Финансовые затраты на реализацию (руб.)

	
	
	
	
	Всего
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	1.
	Разработка проектно-сметной документации на строительство нового полигона утилизации ТКО (ц.п. 7)
	УЖКХ, УКС, КУМИ
	бюджет Ханты-Мансийского автономного округа- Югра
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет муниципального образования город Покачи
	2 150 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 150 000,00

	
	
	
	прочие источники (тарифные источники)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.
	Обустройство мусоросортировочного комплекса на действующем полигоне ТКО (ц.п. 5)
	УЖКХ, УКС, КУМИ
	бюджет Ханты-Мансийского автономного округа- Югра
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет муниципального образования город Покачи
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	прочие источники (тарифные источники)
	5 000 000,00
	0,00
	2 000 000,00
	2 000 000,00
	1 000 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.
	Приобретение и установка средств измерений отходов с устройством основания для весов (ц.п. 4)
	УЖКХ, УКС, КУМИ
	бюджет Ханты-Мансийского автономного округа- Югра
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет муниципального образования город Покачи
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	прочие источники (тарифные источники)
	2 022 300,00
	2 022 300,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.
	Реконструкция ограждения на действующем полигоне ТКО
	УЖКХ, УКС, КУМИ
	бюджет Ханты-Мансийского автономного округа- Югра
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет муниципального образования город Покачи
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	прочие источники (тарифные источники)
	4 458 500,00
	600 000,00
	600 000,00
	600 000,00
	700 000,00
	700 000,00
	658 500,00
	600 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.
	Оброрудование площадок для сбора КГО на территории домовладений (ц.п. 1)
	УЖКХ, УКС, КУМИ
	бюджет Ханты-Мансийского автономного округа- Югра
	7 553 335,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 436 475,50
	1 478 264,25
	1 513 383,94
	1 545 653,39
	1 579 558,07

	
	
	
	бюджет муниципального образования город Покачи
	397 543,96
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	75 603,97
	77 803,38
	79 651,79
	81 350,18
	83 134,64

	
	
	
	прочие источники (тарифные источники)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Итого
	 
	бюджет Ханты-Мансийского автономного округа- Югра
	7 553 335,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 436 475,50
	1 478 264,25
	1 513 383,94
	1 545 653,39
	1 579 558,07

	
	
	
	бюджет муниципального образования город Покачи
	2 547 543,96
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	75 603,97
	77 803,38
	79 651,79
	81 350,18
	2 233 134,64

	
	
	
	прочие источники (тарифные источники)
	11 480 800,00
	2 622 300,00
	2 600 000,00
	2 600 000,00
	1 700 000,00
	700 000,00
	658 500,00
	600 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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рост тарифа на тепловую энергию, утвержденного Региональной службой по тарифам ХМАО-Югры, %

предельный индекс максимально возможного изменения тарифа на ТЭ, установленного ФАС России, %

100

100

104.49

104.6



TDSheet

																														Форма 0710004 с.2

						Наименование показателя														Код		За Январь - Декабрь 2015 г.								За Январь - Декабрь 2014 г.

						Денежные потоки от финансовых операций

						Поступления - всего														4310		272,466								299,196

								в том числе:

								получение кредитов и займов												4311		272,466								261,950

								денежных вкладов собственников (участников)												4312		-								-

								от выпуска акций, увеличения долей участия												4313		-								37,246

								от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.												4314		-								-

																				4315		-								-

								прочие поступления												4319		-								-

						Платежи - всего														4320		General456431000								General515875000

								в том числе:

								собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников												4321		General3668000								General1477000

								на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)												4322		-								-

								в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов												4323		General419029000								General490938000

																				4324		-								-

								прочие платежи												4329		General33734000								General23460000

						Сальдо денежных потоков от финансовых операций														4300		General183965000								General216679000

						Сальдо денежных потоков за отчетный период														4400		General105321000								49,812

						Остаток денежных средств  и денежных эквивалентов на начало отчетного периода														4450		261,073								211,261

						Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода														4500		155,752								261,073

						Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю														4490		-								-

																																																										91.45		111.98

																																																										55		57.5

																																						142.05		142.05		150.98		150.98		176.16		176.16		192.29

																																						42.7		42.7		42.7		42.7		42.7		42.7		44.6

																																										2014 год		2015 год		2016 год

								Руководитель								КАРАПЕТЯН СТАНИСЛАВ СЕЙРАНОВИЧ																										106.29		100.00		105.70		рост тарифа на тепловую энергию, утвержденного Региональной службой по тарифам ХМАО-Югры, %

										(подпись)						(расшифровка подписи)																												100		104.6		предельный индекс максимально возможного изменения тарифа на ТЭ, установленного ФАС России, %

																																												115.95		122.45

				31 марта 2016 г.																																								116.2		122.45

																																														4,402.00		5,256.00		5256		5757

																																																100.00		104.49

																																										78.87		91.45		91.45		111.98

																																												115.95

																																														327,911.75

																																								2.1.		материальные расходы,%		тыс. руб.		196,132.84		59.81

																																								2.2.		фонд оплаты труда и отчисления на социальные нужды,%		тыс. руб.		74881		22.84

																																								2.3.		амортизационные отчисления,%		тыс. руб.		4133.42		1.26

																																								2.4.1.		плата за аренду имущества,%		тыс. руб.		15422.46		4.70

																																								2.4.2.		транспортные расходы,%		тыс. руб.		10781.83		3.29

																																								2.4.3.		льготный отпуск,%		тыс. руб.		917.42		0.28

																																								2.4.4.		прочие,%		тыс. руб.		21011.71		6.41

																																								3.1.		прибыль на капитальные вложения (инвестиции),%		тыс. руб.		4134.92		1.26

																																								3.2.		прибыль на социальное развитие,%		тыс. руб.		496.15		0.15
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				Приложение 3

				к приказу ФСТ России

				от 15 мая 2013 г. N 129

		ФОРМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСКРЫТИЮ, ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ВОДООТВЕДЕНИЕ

		Форма 3.5. Информация об основных показателях

		финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации

		Филиал АО "Ямалкоммунэнерго" в п.г.т.Тазовский

		ИНН 8901025421 КПП 891043001

		Наименование организации, (филиала), МО, ИНН, КПП

		1)_Выручка от регулируемой деятельности (тыс. рублей) с разбивкой по видам деятельности		6684.65

		2)_Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей), включая:		7672.10

		а)_расходы на оплату услуг по приему, транспортировке и очистке сточных вод другими организациями

		б)_расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе (с указанием средневзвешенной стоимости 1 кВт·ч), и объем приобретаемой электрической энергии		240.35

		в)_расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе		128.09

		г)_расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала		3087.65

		д)_расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала		1378.37

		е)_расходы на амортизацию основных производственных средств

		ж)_расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности		146.96

		з)_общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт		0

		и)_общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт		658.58

		к)_расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств (в том числе информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов)

		л)_расходы на услуги производственного характера, оказываемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса (в том числе информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов)

		м)_прочие расходы, которые подлежат отнесению к регулируемым видам деятельности в соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 № 406 (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013)		2032.1

		3)_Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, с указанием размера ее расходования на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации (тыс. рублей)		-987.45

		4)_Сведения об изменении стоимости основных фондов (в том числе за счет ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации)), их переоценки (тыс. рублей)		0

		5)_Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей)								6684.65		100.00

		10)_Среднесписочная численность основного производственного персонала (человек)		3				Себестоимость		тыс. руб.		127,614.30

								Расходы на топливо		тыс. руб.		31,279.10		24.51

								Расходы на покупаемую электрическую энергию		тыс. руб.		6000,22		4.70

								Расходы на приобретение холодной воды		тыс. руб.		2181,25		1.71

								Расходы на хим. реагенты		тыс. руб.		144.07		0.11

								Расходы на оплату труда ОПП		тыс. руб.		12512,29		9.80

								Отчисления на социальные нужды ОПП		тыс. руб.		3717,94		2.91

								Расходы на оплату труда АУП		тыс. руб.		10101,06		7.92

								Отчисления   на социальные нужды АУП		тыс. руб.		2831,84		2.22

								Расходы на амортизацию ОПС		тыс. руб.		2991,70		2.34

								Расходы на аренду имуществарегулируемого вида деятельности		тыс. руб.		7429,46		5.82

								Общепроизводственные расходы		тыс. руб.		1903,89		1.49

								Общехозяйственные расходы		тыс. руб.		6240,92		4.89

								Расходы на капитальный и текущий ремонт ОПС		тыс. руб.		37934,09		29.73

								Прочие расходы		тыс. руб.		2346,47		1.84
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рост тарифа на водоотведение, утвержденного  Региональной службой по тарифам ХМАО-Югры , %
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100

100

104.55

104.6



TDSheet

																														Форма 0710004 с.2

						Наименование показателя														Код		За Январь - Декабрь 2015 г.								За Январь - Декабрь 2014 г.

						Денежные потоки от финансовых операций

						Поступления - всего														4310		272,466								299,196

								в том числе:

								получение кредитов и займов												4311		272,466								261,950

								денежных вкладов собственников (участников)												4312		-								-

								от выпуска акций, увеличения долей участия												4313		-								37,246

								от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.												4314		-								-

																				4315		-								-

								прочие поступления												4319		-								-

						Платежи - всего														4320		General456431000								General515875000

								в том числе:

								собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников												4321		General3668000								General1477000

								на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)												4322		-								-

								в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов												4323		General419029000								General490938000

																				4324		-								-

								прочие платежи												4329		General33734000								General23460000

						Сальдо денежных потоков от финансовых операций														4300		General183965000								General216679000

						Сальдо денежных потоков за отчетный период														4400		General105321000								49,812

						Остаток денежных средств  и денежных эквивалентов на начало отчетного периода														4450		261,073								211,261

						Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода														4500		155,752								261,073

						Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю														4490		-								-

																																																										92.8		94.04

																																																										55		57.5

																																						142.05		142.05		150.98		150.98		176.16		176.16		192.29

																																						42.7		42.7		42.7		42.7		42.7		42.7		44.6

																																										2014 год		2015 год		2016 год

								Руководитель								КАРАПЕТЯН СТАНИСЛАВ СЕЙРАНОВИЧ																										106.29		100.00		108.50		рост тарифа на водоотведение, утвержденного  Региональной службой по тарифам ХМАО-Югры , %

										(подпись)						(расшифровка подписи)																												100		104.6		предельный индекс максимально возможного изменения тарифа на услуги ВКХ, установленного ФАС России, %

																																												100		122.45

				31 марта 2016 г.																																								100		104.55

																																										78.87		91.45		91.45		111.98

																																												115.95

																																														327,911.75

																																								2.1.		материальные расходы,%		тыс. руб.		196,132.84		59.81

																																								2.2.		фонд оплаты труда и отчисления на социальные нужды,%		тыс. руб.		74881		22.84

																																								2.3.		амортизационные отчисления,%		тыс. руб.		4133.42		1.26

																																								2.4.1.		плата за аренду имущества,%		тыс. руб.		15422.46		4.70

																																								2.4.2.		транспортные расходы,%		тыс. руб.		10781.83		3.29

																																								2.4.3.		льготный отпуск,%		тыс. руб.		917.42		0.28

																																								2.4.4.		прочие,%		тыс. руб.		21011.71		6.41

																																								3.1.		прибыль на капитальные вложения (инвестиции),%		тыс. руб.		4134.92		1.26

																																								3.2.		прибыль на социальное развитие,%		тыс. руб.		496.15		0.15
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				Приложение 3

				к приказу ФСТ России

				от 15 мая 2013 г. N 129

		ФОРМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСКРЫТИЮ, ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ВОДООТВЕДЕНИЕ

		Форма 3.5. Информация об основных показателях

		финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации

		Филиал АО "Ямалкоммунэнерго" в п.г.т.Тазовский

		ИНН 8901025421 КПП 891043001

		Наименование организации, (филиала), МО, ИНН, КПП

		1)_Выручка от регулируемой деятельности (тыс. рублей) с разбивкой по видам деятельности		6684.65

		2)_Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей), включая:		7672.10

		а)_расходы на оплату услуг по приему, транспортировке и очистке сточных вод другими организациями

		б)_расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе (с указанием средневзвешенной стоимости 1 кВт·ч), и объем приобретаемой электрической энергии		240.35

		в)_расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе		128.09

		г)_расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала		3087.65

		д)_расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала		1378.37

		е)_расходы на амортизацию основных производственных средств

		ж)_расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности		146.96

		з)_общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт		0

		и)_общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт		658.58

		к)_расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств (в том числе информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов)

		л)_расходы на услуги производственного характера, оказываемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса (в том числе информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов)

		м)_прочие расходы, которые подлежат отнесению к регулируемым видам деятельности в соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 № 406 (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013)		2032.1

		3)_Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, с указанием размера ее расходования на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации (тыс. рублей)		-987.45

		4)_Сведения об изменении стоимости основных фондов (в том числе за счет ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации)), их переоценки (тыс. рублей)		0

		5)_Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей)

		6)_Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему (раскрывается регулируемой организацией, выручка от регулируемой деятельности которой превышает 80 процентов совокупной выручки за отчетный год)		http://www.yamalkomenergo.ru/buo		2		Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая:		тыс. руб.		10048.22

						2.2		Расходы на оплату труда		тыс руб		1,610.37		16.03

						2.3		Отчисления на социальные нужды ОПП		тыс руб		326.35		3.25

						2.4		Расходы на амортизацию ОПС		тыс руб		60.91		0.61

						2.5		Расходы на аренду имущества		тыс.руб.		407.81		4.06

						2.6		Общепроизводственные расходы		тыс руб		932.34		9.28

						2.7		Общехозяйственные расходы		тыс руб		1765.72		17.57

						2.9		Расходы на ремонт ОПС		тыс руб		508.43		5.05

						2.12		Расходы на услуги производственного характера		тыс руб		1383.41		13.77

						2.14		Плата за негативное воздействие на окружающую среду		тыс руб		2844.45		28.31

								Внереализационные расходы		тыс руб		107.57		1.07

								Единый налог		тыс руб		100.86		1.00

												10,048.22

												0.00

														0.00
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Диаграмма1

		Материальные расходы

		Фонд оплаты труда

		Прочие операционные расходы

		Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"

		Плата за аренду имущества

		Отчисления на социальные нужды

		Налог на прибыль

		Прочие налоги

		Расходы на технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение

		Средства, подлежащие учету по результатам вступивших в законную силу решений суда

		Возврат инвестированного капитала

		Доход на инвестированный капитал

		Изменение необходимой валовой выручки,  в целях сглаживания тарифов (+/-)



40.6854444631

3.9366319273

5.2172649051

0.3396420587

6.4046340331

1.053353519

3.6140253854

1.2023635701

3.3621911905

1.6479329115

7.8701763448

23.9288677867

0.7374719046



TDSheet

																														Форма 0710004 с.2

						Наименование показателя														Код		За Январь - Декабрь 2015 г.								За Январь - Декабрь 2014 г.

						Денежные потоки от финансовых операций

						Поступления - всего														4310		272,466								299,196

								в том числе:

								получение кредитов и займов												4311		272,466								261,950

								денежных вкладов собственников (участников)												4312		-								-

								от выпуска акций, увеличения долей участия												4313		-								37,246

								от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.												4314		-								-

																				4315		-								-

								прочие поступления												4319		-								-

						Платежи - всего														4320		General456431000								General515875000

								в том числе:

								собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников												4321		General3668000								General1477000

								на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)												4322		-								-

								в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов												4323		General419029000								General490938000

																				4324		-								-

								прочие платежи												4329		General33734000								General23460000

						Сальдо денежных потоков от финансовых операций														4300		General183965000								General216679000

						Сальдо денежных потоков за отчетный период														4400		General105321000								49,812

						Остаток денежных средств  и денежных эквивалентов на начало отчетного периода														4450		261,073								211,261

						Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода														4500		155,752								261,073

						Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю														4490		-								-

																																						142.05		142.05		150.98

																																						42.7		42.7		42.7

																																										2014 год

								Руководитель								КАРАПЕТЯН СТАНИСЛАВ СЕЙРАНОВИЧ																										106.29

										(подпись)						(расшифровка подписи)

				31 марта 2016 г.

																																										78.87

																																										Необходимая валовая выручка на содержание		100.00

																																								2.1.		Материальные расходы		40.69

																																								2.4.1.		Фонд оплаты труда		3.94

																																								2.4.2.		Прочие операционные расходы		5.22

																																								2.4.4.		Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"		0.34

																																								3.1.		Плата за аренду имущества		6.40

																																										Отчисления на социальные нужды		1.05

																																										Налог на прибыль		3.61

																																										Прочие налоги		1.20

																																										Расходы на технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение		3.36

																																										Средства, подлежащие учету по результатам вступивших в законную силу решений суда		1.65

																																										Возврат инвестированного капитала		7.87

																																										Доход на инвестированный капитал		23.93

																																										Изменение необходимой валовой выручки,  в целях сглаживания тарифов (+/-)		0.74
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Диаграмма1

		Себестоимость

		Расходы на топливо

		Расходы на покупаемую электрическую энергию

		Расходы на приобретение холодной воды

		Расходы на оплату труда ОПП

		Отчисления на социальные нужды ОПП

		Расходы на оплату труда АУП

		Отчисления   на социальные нужды АУП

		Расходы на аренду имущества

		Общепроизводственные расходы

		Общехозяйственные расходы



21.6912856191

17.0525590756

2.4921235914

25.1897790794

7.4428709399

1.402446536

0.3163767363

7.0439220806

17.2775565403

0.0910661891
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				Приложение 3

				к приказу ФСТ России

				от 15 мая 2013 г. N 129

		ФОРМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСКРЫТИЮ, ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ВОДООТВЕДЕНИЕ

		Форма 3.5. Информация об основных показателях

		финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации

		Филиал АО "Ямалкоммунэнерго" в п.г.т.Тазовский

		ИНН 8901025421 КПП 891043001

		Наименование организации, (филиала), МО, ИНН, КПП

		1)_Выручка от регулируемой деятельности (тыс. рублей) с разбивкой по видам деятельности		6684.65

		2)_Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей), включая:		7672.10

		а)_расходы на оплату услуг по приему, транспортировке и очистке сточных вод другими организациями

		б)_расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе (с указанием средневзвешенной стоимости 1 кВт·ч), и объем приобретаемой электрической энергии		240.35

		в)_расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе		128.09

		г)_расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала		3087.65

		д)_расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала		1378.37

		е)_расходы на амортизацию основных производственных средств

		ж)_расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности		146.96

		з)_общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт		0

		и)_общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт		658.58

		к)_расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств (в том числе информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов)

		л)_расходы на услуги производственного характера, оказываемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса (в том числе информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов)

		м)_прочие расходы, которые подлежат отнесению к регулируемым видам деятельности в соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 № 406 (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013)		2032.1

		3)_Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, с указанием размера ее расходования на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации (тыс. рублей)		-987.45

		4)_Сведения об изменении стоимости основных фондов (в том числе за счет ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации)), их переоценки (тыс. рублей)		0

		5)_Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей)								6684.65		100.00

		10)_Среднесписочная численность основного производственного персонала (человек)		3				Себестоимость		тыс. руб.		73,463.05

								Расходы на топливо		тыс. руб.		15,935.08		21.69

								Расходы на покупаемую электрическую энергию		тыс. руб.		12,527.33		17.05

								Расходы на приобретение холодной воды		тыс. руб.		1830.79		2.49

								Расходы на оплату труда ОПП		тыс. руб.		18,505.18		25.19

								Отчисления на социальные нужды ОПП		тыс. руб.		5,467.76		7.44

								Расходы на оплату труда АУП		тыс. руб.		1,030.28		1.40

								Отчисления   на социальные нужды АУП		тыс. руб.		232.42		0.32

								Расходы на аренду имущества		тыс. руб.		5174.68		7.04

								Общепроизводственные расходы		тыс. руб.		12692.62		17.28

								Общехозяйственные расходы		тыс. руб.		66.9		0.09
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Диаграмма1

		Расходы на покупаемую электрическую энергию

		Расходы на хим.реагенты

		Расходы на оплату труда ОПП

		Отчисления на социальные нужды ОПП

		Расходы на оплату труда АУП

		Отчисления на социальные нужды АУП

		Расходы на аренду имущества

		Общепроизводственные расходы

		Общехозяйственные расходы

		Расходы на капитальный и текущий ремонт ОПС

		Расходы на услуги производственного характера

		Прочие расходы



9.3956335846

0.0856523398

1.0927836303

0.3377553896

3.4755771168

1.0415135756

18.2652856224

16.6235989219

4.6286982867

1.132255842

41.8616232888

2.0496224016
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				Приложение 3

				к приказу ФСТ России

				от 15 мая 2013 г. N 129

		ФОРМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСКРЫТИЮ, ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ВОДООТВЕДЕНИЕ

		Форма 3.5. Информация об основных показателях

		финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации

		Филиал АО "Ямалкоммунэнерго" в п.г.т.Тазовский

		ИНН 8901025421 КПП 891043001

		Наименование организации, (филиала), МО, ИНН, КПП

		1)_Выручка от регулируемой деятельности (тыс. рублей) с разбивкой по видам деятельности		6684.65

		2)_Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей), включая:		7672.10

		а)_расходы на оплату услуг по приему, транспортировке и очистке сточных вод другими организациями

		б)_расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе (с указанием средневзвешенной стоимости 1 кВт·ч), и объем приобретаемой электрической энергии		240.35

		в)_расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе		128.09

		г)_расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала		3087.65

		д)_расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала		1378.37

		е)_расходы на амортизацию основных производственных средств

		ж)_расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности		146.96

		з)_общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт		0

		и)_общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт		658.58

		к)_расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств (в том числе информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов)

		л)_расходы на услуги производственного характера, оказываемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса (в том числе информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов)

		м)_прочие расходы, которые подлежат отнесению к регулируемым видам деятельности в соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 № 406 (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013)		2032.1

		3)_Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, с указанием размера ее расходования на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации (тыс. рублей)		-987.45

		4)_Сведения об изменении стоимости основных фондов (в том числе за счет ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации)), их переоценки (тыс. рублей)		0

		5)_Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей)

		6)_Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему (раскрывается регулируемой организацией, выручка от регулируемой деятельности которой превышает 80 процентов совокупной выручки за отчетный год)		http://www.yamalkomenergo.ru/buo		2		Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая:		тыс руб		29,666.44

						2.2		Расходы на покупаемую электрическую энергию		тыс руб		2787.35		9.40

						2.3		Расходы на хим.реагенты		тыс руб		25.41		0.09

						2.4		Расходы на оплату труда ОПП		тыс руб		324.19		1.09

						2.5		Отчисления на социальные нужды ОПП		тыс руб		100.20		0.34

						2.6		Расходы на оплату труда АУП		тыс руб		1031.08		3.48

						2.7		Отчисления на социальные нужды АУП		тыс руб		308.98		1.04

						2.9		Расходы на аренду имущества		тыс руб		5418.66		18.27

						2.10		Общепроизводственные расходы		тыс руб		4931.63		16.62

						2.11		Общехозяйственные расходы		тыс руб		1373.17		4.63

						2.12		Расходы на капитальный и текущий ремонт ОПС		тыс руб		335.9		1.13

						2.13		Расходы на услуги производственного характера		тыс руб		12421.82		41.86

						2.14		Прочие расходы		тыс руб		608.05		2.05
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Диаграмма1

		2015 год		2015 год

		2016 год		2016 год



рост тарифа на питьевую воду, утвержденного Региональной службой по тарифам ХМАО-Югры , %

предельный индекс максимально возможного изменения тарифа на услуги ВКХ, установленного ФАС России , %

100

100

103.83

104.6
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																														Форма 0710004 с.2

						Наименование показателя														Код		За Январь - Декабрь 2015 г.								За Январь - Декабрь 2014 г.

						Денежные потоки от финансовых операций

						Поступления - всего														4310		272,466								299,196

								в том числе:

								получение кредитов и займов												4311		272,466								261,950

								денежных вкладов собственников (участников)												4312		-								-

								от выпуска акций, увеличения долей участия												4313		-								37,246

								от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.												4314		-								-

																				4315		-								-

								прочие поступления												4319		-								-

						Платежи - всего														4320		General456431000								General515875000

								в том числе:

								собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников												4321		General3668000								General1477000

								на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)												4322		-								-

								в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов												4323		General419029000								General490938000

																				4324		-								-

								прочие платежи												4329		General33734000								General23460000

						Сальдо денежных потоков от финансовых операций														4300		General183965000								General216679000

						Сальдо денежных потоков за отчетный период														4400		General105321000								49,812

						Остаток денежных средств  и денежных эквивалентов на начало отчетного периода														4450		261,073								211,261

						Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода														4500		155,752								261,073

						Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю														4490		-								-

																																						142.05		142.05		150.98		150.98		176.16		176.16		192.29

																																						42.7		42.7		42.7		42.7		42.7		42.7		44.6

																																										2014 год		2015 год		2016 год

								Руководитель								КАРАПЕТЯН СТАНИСЛАВ СЕЙРАНОВИЧ																										106.29		100.00		103.83		рост тарифа на питьевую воду, утвержденного Региональной службой по тарифам ХМАО-Югры , %

										(подпись)						(расшифровка подписи)																												100		104.6		предельный индекс максимально возможного изменения тарифа на услуги ВКХ, установленного ФАС России , %

				31 марта 2016 г.
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				Приложение 3

				к приказу ФСТ России

				от 15 мая 2013 г. N 129

		ФОРМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСКРЫТИЮ, ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ВОДООТВЕДЕНИЕ

		Форма 3.5. Информация об основных показателях

		финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации

		Филиал АО "Ямалкоммунэнерго" в п.г.т.Тазовский

		ИНН 8901025421 КПП 891043001

		Наименование организации, (филиала), МО, ИНН, КПП

		1)_Выручка от регулируемой деятельности (тыс. рублей) с разбивкой по видам деятельности		6684.65

		2)_Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей), включая:		7672.10

		а)_расходы на оплату услуг по приему, транспортировке и очистке сточных вод другими организациями

		б)_расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе (с указанием средневзвешенной стоимости 1 кВт·ч), и объем приобретаемой электрической энергии		240.35

		в)_расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе		128.09

		г)_расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала		3087.65

		д)_расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала		1378.37

		е)_расходы на амортизацию основных производственных средств

		ж)_расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности		146.96

		з)_общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт		0

		и)_общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт		658.58

		к)_расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств (в том числе информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов)

		л)_расходы на услуги производственного характера, оказываемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса (в том числе информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов)

		м)_прочие расходы, которые подлежат отнесению к регулируемым видам деятельности в соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 № 406 (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013)		2032.1

		3)_Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, с указанием размера ее расходования на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации (тыс. рублей)		-987.45

		4)_Сведения об изменении стоимости основных фондов (в том числе за счет ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации)), их переоценки (тыс. рублей)		0

		5)_Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей)

		6)_Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему (раскрывается регулируемой организацией, выручка от регулируемой деятельности которой превышает 80 процентов совокупной выручки за отчетный год)		http://www.yamalkomenergo.ru/buo		2		Себестоимость		тыс. руб.		13,173.08

						2.3		Расходы на покупаемую электрическую энергию		тыс руб		3,851.99		29.24

						2.6		Расходы на хим.реагенты		тыс руб		262.53		1.99

						2.7		Расходы на оплату труда  и отчисления на социальные нужды ОПП		тыс руб		3,058.50		23.22

						2.9		Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды АУП		тыс руб		1,254.84		9.53

						2.10		Расходы на амортизацию ОПС		тыс руб		2.11		0.02

						2.11		Расходы на аренду имущества		тыс руб		179.02		1.36

						2.13		Общехозяйственные расходы		тыс руб		306.55		2.33

						2.14		Расходы на капитальный и текущий ремонт ОПС		тыс руб		887		6.73

								Расходы на услуги производственного характера		тыс руб		2547.36		19.33

								Прочие расходы		тыс руб		823.17		6.25
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Диаграмма1

		Расходы на покупаемую электрическую энергию

		Расходы на хим.реагенты

		Расходы на оплату труда ОПП

		Отчисления на социальные нужды ОПП

		Расходы на оплату труда АУП

		Отчисления на социальные нужды АУП
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		Общехозяйственные расходы

		Расходы на капитальный и текущий ремонт ОПС

		Расходы на услуги производственного характера

		Прочие расходы
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				Приложение 3

				к приказу ФСТ России

				от 15 мая 2013 г. N 129

		ФОРМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСКРЫТИЮ, ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ВОДООТВЕДЕНИЕ

		Форма 3.5. Информация об основных показателях

		финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации

		Филиал АО "Ямалкоммунэнерго" в п.г.т.Тазовский

		ИНН 8901025421 КПП 891043001

		Наименование организации, (филиала), МО, ИНН, КПП

		1)_Выручка от регулируемой деятельности (тыс. рублей) с разбивкой по видам деятельности		6684.65

		2)_Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей), включая:		7672.10

		а)_расходы на оплату услуг по приему, транспортировке и очистке сточных вод другими организациями

		б)_расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе (с указанием средневзвешенной стоимости 1 кВт·ч), и объем приобретаемой электрической энергии		240.35

		в)_расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе		128.09

		г)_расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала		3087.65

		д)_расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала		1378.37

		е)_расходы на амортизацию основных производственных средств

		ж)_расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности		146.96

		з)_общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт		0

		и)_общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт		658.58

		к)_расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств (в том числе информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов)

		л)_расходы на услуги производственного характера, оказываемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса (в том числе информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов)

		м)_прочие расходы, которые подлежат отнесению к регулируемым видам деятельности в соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 № 406 (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013)		2032.1

		3)_Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, с указанием размера ее расходования на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации (тыс. рублей)		-987.45

		4)_Сведения об изменении стоимости основных фондов (в том числе за счет ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации)), их переоценки (тыс. рублей)		0

		5)_Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей)								6684.65		100.00

		6)_Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему (раскрывается регулируемой организацией, выручка от регулируемой деятельности которой превышает 80 процентов совокупной выручки за отчетный год)		http://www.yamalkomenergo.ru/buo				Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая:		тыс руб		31716.93

								Расходы на покупаемую электрическую энергию		тыс руб		6016.82		18.97

								Расходы на хим.реагенты		тыс руб		22.75		0.07

								Расходы на оплату труда ОПП		тыс руб		425.32		1.34

								Отчисления на социальные нужды ОПП		тыс руб		123.84		0.39

								Расходы на оплату труда АУП		тыс руб		1036.65		3.28

								Отчисления на социальные нужды АУП		тыс руб		316.78		1.00

								Расходы на аренду имущества		тыс руб		2224.65		7.01

								Общепроизводственные расходы		тыс руб		4256.42		13.42

								Общехозяйственные расходы		тыс руб		1450.8		4.57

								Расходы на капитальный и текущий ремонт ОПС		тыс руб		810.67		2.56

								Расходы на услуги производственного характера		тыс руб		12323.02		38.85

								Прочие расходы		тыс руб		2709.21		8.54
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Диаграмма1

		2015 год		2015 год

		2016 год		2016 год



рост тарифа на питьевую воду, утвержденного Региональной службой по тарифам ХМАО-Югры , %

предельный индекс максимально возможного изменения тарифа на услуги ВКХ, установленного ФАС России , %

100

100

111.9

104.6
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																														Форма 0710004 с.2

						Наименование показателя														Код		За Январь - Декабрь 2015 г.								За Январь - Декабрь 2014 г.

						Денежные потоки от финансовых операций

						Поступления - всего														4310		272,466								299,196

								в том числе:

								получение кредитов и займов												4311		272,466								261,950

								денежных вкладов собственников (участников)												4312		-								-

								от выпуска акций, увеличения долей участия												4313		-								37,246

								от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.												4314		-								-

																				4315		-								-

								прочие поступления												4319		-								-

						Платежи - всего														4320		General456431000								General515875000

								в том числе:

								собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников												4321		General3668000								General1477000

								на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)												4322		-								-

								в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов												4323		General419029000								General490938000

																				4324		-								-

								прочие платежи												4329		General33734000								General23460000

						Сальдо денежных потоков от финансовых операций														4300		General183965000								General216679000

						Сальдо денежных потоков за отчетный период														4400		General105321000								49,812

						Остаток денежных средств  и денежных эквивалентов на начало отчетного периода														4450		261,073								211,261

						Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода														4500		155,752								261,073

						Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю														4490		-								-

																																						142.05		142.05		150.98		150.98		176.16		176.16		192.29

																																						42.7		42.7		42.7		42.7		42.7		42.7		44.6

																																										2014 год		2015 год		2016 год

								Руководитель								КАРАПЕТЯН СТАНИСЛАВ СЕЙРАНОВИЧ																										106.29		100.00		111.90		рост тарифа на питьевую воду, утвержденного Региональной службой по тарифам ХМАО-Югры , %

										(подпись)						(расшифровка подписи)																												100		104.6		предельный индекс максимально возможного изменения тарифа на услуги ВКХ, установленного ФАС России , %

				31 марта 2016 г.
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Диаграмма1

		Расходы на материалы

		Фонд оплаты труда

		Прочие  расходы

		Арендная плата

		Отчисления на социальные нужды

		Налог на прибыль

		Прочие налоги

		Оплата  электроэнергии на технологический расход
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																														Форма 0710004 с.2

						Наименование показателя														Код		За Январь - Декабрь 2015 г.								За Январь - Декабрь 2014 г.

						Денежные потоки от финансовых операций

						Поступления - всего														4310		272,466								299,196

								в том числе:

								получение кредитов и займов												4311		272,466								261,950

								денежных вкладов собственников (участников)												4312		-								-

								от выпуска акций, увеличения долей участия												4313		-								37,246

								от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.												4314		-								-

																				4315		-								-

								прочие поступления												4319		-								-

						Платежи - всего														4320		General456431000								General515875000

								в том числе:

								собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников												4321		General3668000								General1477000

								на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)												4322		-								-

								в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов												4323		General419029000								General490938000

																				4324		-								-

								прочие платежи												4329		General33734000								General23460000

						Сальдо денежных потоков от финансовых операций														4300		General183965000								General216679000

						Сальдо денежных потоков за отчетный период														4400		General105321000								49,812

						Остаток денежных средств  и денежных эквивалентов на начало отчетного периода														4450		261,073								211,261

						Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода														4500		155,752								261,073

						Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю														4490		-								-

																																						142.05		142.05		150.98		150.98		176.16		176.16		192.29

																																						42.7		42.7		42.7		42.7		42.7		42.7		44.6

																																										2014 год		2015 год		2016 год

								Руководитель								КАРАПЕТЯН СТАНИСЛАВ СЕЙРАНОВИЧ																										106.29		116.68		109.16		рост тарифа на питьевую воду, утвержденного РСТ ЯНАО, %

										(подпись)						(расшифровка подписи)																												105.6		105.5		предельный индекс максимально возможного изменения тарифа на услуги ВКХ, установленного ФСТ по ЯНАО, %

																																												115.95		122.45

				31 марта 2016 г.

																																										78.87		91.45		91.45		111.98

																																												115.95

																																										Себестоимость		91,948.96		100

																																								2.1.		Расходы на материалы		5,928.09		6.45		6.45

																																								2.4.1.		Фонд оплаты труда		36,377.50		39.56		39.55

																																								2.4.2.		Прочие  расходы		12545.97		13.64		13.64

																																								2.4.4.		Арендная плата		14,422.50		15.69		15.69

																																								3.1.		Отчисления на социальные нужды		10,386.50		11.30		11.30

																																										Налог на прибыль		908.00		0.99		0.99

																																										Прочие налоги		801.5		0.87		0.87

																																										Оплата  электроэнергии на технологический расход		10578.9		11.51		11.51
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рост тарифа на питьевую воду, утвержденного РСТ ЯНАО, %

предельный индекс максимально возможного изменения тарифа на услуги ВКХ, установленного ФСТ по ЯНАО, %



		



рост тарифа на питьевую воду, утвержденного РСТ ЯНАО, %

предельный индекс максимально возможного изменения тарифа на услуги ВКХ, установленного ФСТ по ЯНАО, %



		





OGIIeIKCIITyaTAIHORHBIE PACXOJEL, % :: 6;18
1[eXOBbIE PACXOMEL, % 4,12

TeIUIO3HEPr U, %o } 0,32

oxpana Tpyna u T, % | 0,04

MeIMIMHCKHe yeuyr, % | 0,02

KOMaHIHPOBOYHbIE pacXomsl, % | 0,04

3KCIEPTH3a MPOMBIILICHHOIT Ge3omacHoCTH, % ] 0,19
mpoune, % W 1,29

aTTecTauuA paboUnX MecT, % ] 0,01
SKCIIEPTH3a HOPMATHBOB H TEXHOJIOTHYECKHX TTOTEPh, %o ] 0,02
JIBTOTHBII Ipoes, %o ]

TPAHCIIOPTHEIE PACXOMEL %

apeHja HMyIIecTsa, %

aMOPTH3AIHOHHBIE OTUHCICHIA, %

@OT u oruncnerns, %

MaTepHaTbHBIE PACXOMEL, %








